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_ _ Linea elettrica a 1000 V per alimentazione quadri di tratta in cavo
tipo FG18M16 0.6-1kV 3x1x35
———————————————— Conduttore PE tipo FG18M16 1x50 mmq
Linea per selettivita logica dei relé a microprocessore
———————— n.2+2 fibre del cavo 16 F.O. tipo monomodale (a cura impianti TLC)
- L Collegamento al Circuito di Ritorno TE realizzato con due conduttori
in acciaio rivestito in alluminio TACSR diam.19,62 mm (rif. TE 086 A)
VLD Dispositivo limitatore di tensione bidirezionale (rif. TE 111 Sper)
Relé a microprocessore con funzioni di protezione di massima
50/51-50N corrente a doppia soglia di intervento 50-51 e di massima corrente
residua 50N con un sistema a selettivita logica
IMBOCCO GALLERIA IMBOCCO GALLERIA
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00251 sz 5005 corrento a doppia sogia di mtervento 50.51 & di massima corrente
N‘i%“‘é‘g??'g',i”a N‘i?,??ﬁ??i”a Niﬁ‘;”éﬁ?!i”a Nii?n“iéefggi”a Niﬁ?n“iésfigi”a SON/SIN residua a doppi a soglia 50N-51N con un sistema a selettivita logica
Relé a microprocessore con funzioni di controllo di minima
27-59T tensione trifase a due soglie d'intervento 27 e funzione di
controllo di presenza tensione trifase ad una soglia d'intervento 59T.
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ADEGUAMENTO ALLE STI SRT/ENE - POSIZIONAMENTO DELLE
APPARECCHIATURE STES PER QUATTRO GALLERIE DI LUNGHEZZA
MAGGIORE A 1.000 M

SCALA:

FOGGIA

Impianti LFM Galleria Quattrocchi - LFO2A
Schema elettrico impianti 1000 V
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