
GALLERIA GA04 (L = 3.155 M)
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GALLERIA EQUIVALENTE (L = 4.332 M)
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LA GALLERIA EQUIVALENTE (GA01-GA02-GA03)

SONO RAPPRESENTATE SULL' ELABORATO IADR00D18DXLF01A0001 

tipo FG18(O)M16 0.6/1kV 3x50

Linea elettrica a 1000 V per alimentazione quadri di tratta in cavo 
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