
LEGENDA SIMBOLI

Pozzetto in cls dim. 60x60x100cm

Tn
Sezionatore bilama per Messa a Terra di Sicurezza (MATS) - Installazione
su palo  - Completo di argano di argano motorizzato, n°2 RV e proiettore di
illuminazione; con Quadro di controllo continuità (QCC) in armadio IP55.

Quadro elettrico - Armadio IP55 in acciaio INOX
QCC:Quadro di comando e controllo continuità;
UCS-DMBC: Quadro di comando e controllo continuità;
UCS-QS:Quadro di squadre di soccorso.

Canalizzazione interrata n°2 tubi PVC Ø100mm serie pesante

Collegamento in cunicolo a raso

QCC

FABBISOGNO MATERIALI
TIPO QUANTITA'

TUBO PVC Ø100mm 2030 [m]
CUNICOLO IN CLS 100x100mm 20 [m]

POZZETTO 60x60x100cm 49 [n°]

COMPUTO DEI SOSTEGNI e BLOCCHI di FONDAZIONE

TIPOLOGIA LSU16aTagl. AGG. LSU16b P4

Qtà 2 2 2 2
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BARI CENTRALE

T08

QCC

DMBC

n°2 corde 120mmq
alla LdC

134/2

QCC
DMBC

T07

n°2 cavi TACSR 170mmq
collegamento alla rotaia

131/1

n°2 cavi TACSR 170mmq
collegamento alla rotaia

n°2 corde 120mmq
alla LdC

T05

QCC
DMBC

n°2 cavi TACSR 170mmq
collegamento alla rotaia

57/1

QCC
DMBC

T06

n°2 cavi TACSR 170mmq
collegamento alla rotaia

74/2

(*) Sezionatore DMBC [MATS T01]
montato a parete, collegamento alla LdC
con 2 corde CU 120mm² su mensola a
palo. SISTEMA STES GA04

(*) Sezionatore DMBC [MATS T02]
montato a parete, collegamento alla LdC
con 2 corde CU 120mm² su mensola a
palo. SISTEMA STES GA04

n°2 corde 120mmq
alla LdC

n°2 corde 120mmq
alla LdC

T03

QCC

n°2 cavi TACSR 170mmq
collegamento alla rotaia

QCC
DMBC

T04

n°2 cavi TACSR 170mmq
collegamento alla rotaia

134/4

n°2 corde 120mmq
alla LdC

n°2 corde 120mmq
alla LdC

SISTEMA STES GA04

133/3

SISTEMA STES GA04

SISTEMA STES Galleria Equivalente A

SISTEMA STES Galleria Equivalente A

UCP1UCP2

SANTO SPIRITO

DMBC

QS-2 QS-1

IMPIANTI STES

IMPIANTO STES GALLERIA GA04
Disposizione sez. e quadri sistema STES - Imbocco galleria lato Giovinazzo
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NODO DI BARI

BARI NORD - VARIANTE SANTO SPIRITO PALESE
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