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PROGETTO 

Impianto Agrivoltaico integrato innovativo denominato “Grillo” 
avente potenza d’impianto di 53,97 MW (45 MW in immissione) 
con annesso SdA della potenza di 10 MW e 80 MWh di capacità 

di accumulo e relative opere connesse nei 
Comuni di Mazara del Vallo e Marsala (TP) 
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SE RTN esistente "Partanna 2"

SE RTN esistente "Fulgatore"

Nuova SE RTN "Fulgatore 2"

Futuri elettrodotti aerei 220 kV

Tratti di linea aerea 220 kV esistente da demolire

Linea aerea RTN 220 kV esistente Partanna-Fulgatore
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SE RTN esistente "Partanna 2"

Futuri elettrodotti aerei 220 kV

Tratti di linea aerea 220 kV esistente da demolire

Linea aerea RTN 220 kV esistente Partanna-Fulgatore

Distanza di prima approssimazione (DPA)
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