
DDG: Dispositivo del Generatore
DDI: Dispositivo di interfaccia
DG: Dispositivo Generale

Trasformatore

Interruttore automatico

Dispositivo di
rincalzo Dispositivo di rincalzo

V >
V <

f >
f <

SPI

Protezione di interfaccia

Sistema di protezione di interfaccia

Contattore

MPPT MPPT

dI

Interruttore magnetotermico differenziale

SPD SPD

Interruttore magnetotermico

Wh Contatore

Stringa

Inverter

Legenda dei simboli

SPD

MTCTA

BA
BC
V<

MAN-AUT

AP-0-CH

3 TA L1,L2
1000/1A
2VA 5P10

Partenza Linea 1
DG+DI

TCTA

36kV 100V 100V
 3    3    3
L1, L2, L3
0.5/3P; 15VA
0.5/3P; 50VA

Scomparto misure
    Sbarra A

SPD

MTCTA

BA
BC
V<

MAN-AUT

AP-0-CH

1 TA L1,L2,L3
50/1A
1VA Cl.3

3 TA L1,L2
500/1A
2VA 5P10

Arrivo Linea 1
Anello 2

50-51
50N-51N
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BC
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MAN-AUT
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1 TA L1,L2,L3
50/1A
1VA Cl.3

3 TA L1,L2
500/1A
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Arrivo Linea 1
Anello 1

50-51
50N-51N

3 TA L1,L2
200/1A
2VA 5P10

MTCTA

BA
BC

MAN-AUT

AP-0-CH

Congiuntore

CEI 0-16 PG
50-51-50N
51N-67N

con Datalogger

CEI 0-16 PI
29-59

59N-81
con modem GSM

TCTA
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1VA Cl.3
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200/1A
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Arrivo Linea 2
Anello 1

50-51
50N-51N
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0.5/3P; 50VA

BA
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SPD
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BC
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AP-0-CH

3 TA L1,L2
1000/1A
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Arrivo Linea 2

50-51
50N-51N

Misure fiscali Misure fiscali
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