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PROGETTO DEFINITIVO

REGIONE MARCHE
Comuni di San Severino Marche e Serrapetrona (MC)

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
EOLICO DELLA POTENZA DI 36,0 MW

e delle relative opere di connessione alla RTN sito nei comuni di San
Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo e Camerino (MC)

Legenda
Aerogeneratori

Piazzola di montaggio

Piazzola permanente

Area di cantiere

Cabina di raccolta

Fondazione aerogeneratori

Inquadramento territoriale del parco eolico su PAI - dettaglio strada di accesso
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N.B: la presente cartografia (agg. 2016) è stata verificata conforme
all'aggiornamento del DPCM 14 marzo 2022 per l'area di interesse.
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Stazione Utente di Trasformazione MT/AT 30/132 kV
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Linee AT
Linea esistente Valcimarra - Cappuccini

Linea esistente Valcimarra - Camerino

Bypass

Nuovi raccordi

Massicciata allargamento stradale

Percorso viabilità accesso parco
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