
fascia rispetto stradale 13m

asse strada viabilità storica buffer min. 6m

asse strada viabilità storica buffer min. 4.5m
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COMUNE DI MAGIONE
PROVINCIA DI PERUGIA
REGIONE UMBRIA

Greencells Italia Srl
WALTHER-VON-DER-VOGELWEIDE PLATZ 8

BOLZANO .BOZEN
P. IVA: 03114740214

PROGETTO DEFINITIVO DI UN LOTTO DI IMPIANTI AGRO-FOTOVOLTAICI
DENOMINATO "TORRE DELL'OLIVETO"

DELLA POTENZA DI PICCO COMPLESSIVA P=26'260.08 kWp
E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 20'700 kW

SITO IN VIA REGIONALE 220 PIEVAIOLA NEL COMUNE DI MAGIONE (PG)
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO TORRE DELL'OLIVETO
LAYOUT AREE DI CAMPI FV

30/06/23

MAGIONE

1:2'000
00 30/06/23 PRIMA EMISSIONE

  

CP SAN SISTO

CAMPO FV

NUOVE CABINE SEZIONAMENTO
UTENTE

UTENTE

UTENTE

O

S

E

N

26'260.08 kWp

69

39'788

1'421
TRACKER 2x28: 676
TRACKER 2x14: 69

20'700.00 kVA
LEGENDA

Connessioni MT

Cabina di trasformazione
AC/BT Parallelo - Trasformatore - MT

CABINA

Strada l=4m
fino a  40 ton

Recinzione X X X

Inverter
Orientato a Nord

DATI PRINCIPALI DI PROGETTO

Inverter
Centralizzato DC: VIS = 1'500V

VMPP = 500-1'500V
IMAX = 12*40A - 12*2 Input

AC: A = 300kVA
V = 640-920V, 3W+PE (3P)
f = 50/60Hz
pf = 0,5CAP... 0,5IND
THDi = <3%

Euro Eff = 98,8%
Peso:     < 110kg
Dimensioni:1'136x870x361[mm]
Grado di protezione: IP66
Temper. operativa: -30°C÷60°C

AC Power
DC Power

Connessioni DC stringhe

INVERTER

Confine
Fascia arborea  di rispetto

Stringhe
28 PF in serie

Pannello fotovoltaico
132 Cells  - 2384x1303x35 [mm] 660W

Modulo base Tracker
28/14x2 Pannelli verticali

Est-Ovest Tracker System
PV Module

132 Cells  - 2384x1303x35 [mm] 660W @STC: P = 660 Wp
VOC = 45,89V
ISC = 18,28A
VMPP = 38,23V
IMPP = 17,27A
Efficienza 21,2%

Connessioni AC

Pitch=8m

6 da 1.25MVA + 9 da 1.5MVA
QMT: 3 unità 24kV-16kA-630A

TRAFO: 1'250÷1'500kVA
QBT: 800V-20kA-1'600A

         input fino a 4÷5 inverter
Aux: 30-50kVA

Cabina  di Trasformazione
MT/BT

Spazi di manovra l=3m
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