
M

CS

TR

+QMT

+Qcont

Punto di consegna

RTN TERNA SpA
SE 150 kV

Stazione Condivisa 150 kV

Altro proponente

Stazione Condivisa 150 kV

Stazione trasf. utente 30/150 kV
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PROTEZIONI

MISURE

15VA 5P20
10VA cl. 0.2 UTF

10VA cl 0,2 UTF
15VA 5P30

0-170kV

3 3

150.000 100
V

3 3

150.000 100
V

Altro proponente

-TA

3

1

H02
Linea 1

QUADRO MT - 30kV (36kV) - 3~50Hz

F4

3

H01
TRAFO SA

L1,L2,L3
300/5/5A

10VA CL.5P20
5VA CL.0,2s UTF

L1,L2,L3
300/1A

1,25VA 1FS10

+QMT

3

10VA CL.0,5

-TA

3

1

H03
Linea 2

F4

3

L1,L2,L3
300/5/5A

10VA CL.5P20
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1,25VA 1FS10

3

10VA CL.0,5
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3

1
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300/5/5A

10VA CL.5P20
5VA CL.0,2s UTF
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300/1A

1,25VA 1FS10

3

10VA CL.0,5

H05
Partenza Cavo 1

H08
Disponibile

H09
Misure

3
30.000

3
100

3
100

3

36kV
630A
25kAx1s

2A

Y01

TV 

NOTE2NOTE1UBICAZIONEACODICE2ACODICE1ACODICE0CODICEPOSIZIONETIPOSIG

20VA cl.3P
20VA cl.3P

30VA cl.0.2 UTF

3
30.000

3
100

3
100

3

TV 

20VA cl.3P
20VA cl.3P

30VA cl.0.2 UTF

F4

V

-TA

3

3

3

800/1A

1

kWh

H06
Partenza Cavo 2

3
30.000

3
100

3
100

3

TV 

20VA cl.3P
20VA cl.3P

30VA cl.0.2 UTF

F4

V

-TA

3

3

3

800/1A

1

kWh

H07
Partenza Cavo 3

3
30.000

3
100

3
100

3

TV 

20VA cl.3P
20VA cl.3P

30VA cl.0.2 UTF

F4

V

-TA

3

3

3

800/1A

1

kWh

PARCO EOLICO POTENZA - 45 MW

NB: Le distanze  riportate per il collegamento tra le turbine fanno riferimento alla trincea per la posa dei cavi

-TA

3

1

H03
Arrivo cavo da cabina di

simistamento 30 kV

QUADRO MT - 30kV (36kV) - 3~50Hz

F4

3
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L1,L2,L3
300/5/5A

10VA CL.5P20
5VA CL.0,2s UTF

L1,L2,L3
300/1A

1,25VA 1FS10

3

10VA CL.0,5

-TA

3

1

H04
Arrivo cavo da cabina di
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F4

3

L1,L2,L3
300/5/5A
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5VA CL.0,2s UTF
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300/1A

1,25VA 1FS10

3

10VA CL.0,5

-TA

3

1

H05
Arrivo cavo da cabina di

simistamento 30 kV

F4

3

L1,L2,L3
300/5/5A

10VA CL.5P20
5VA CL.0,2s UTF

L1,L2,L3
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3

10VA CL.0,5

H01
Misure

3
30.000

3
100

3
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3

36kV
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2A

Y01

TV 
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20VA cl.3P
20VA cl.3P

30VA cl.0.2 UTF

H06
Disponibile

-TA

3

F3

-TO

1

H08
TRAFO AT/MT

L1,L2,L3
800/5

10VA CL.5P20

QUADRO MT - CABINA DI SMISTAMENTO E SEZIONAMENTO 30 kVQUADRO MT - SE UTENTE 30/150 kV

-TA

3

1

F4

3

L1,L2,L3
300/5/5A

10VA CL.5P20
5VA CL.0,2s UTF

L1,L2,L3
300/1A

1,25VA 1FS10

3

10VA CL.0,5

H05
Linea 4
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