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Titolo del Progetto

 GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Identificativo Documento

ID Progetto Tipologia Formato Disciplina

Titolo

D AMB

Rev. Data Revisione Descrizione Revisione Redatto Controllato Approvato

Rev. Prima Emissione

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006PROCEDURA

GBSS

SF GRID PARITY I srl

REGIONE SARDEGNA
COMUNE DI GUSPINI e SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Provincia Del Sud Sardegna e Oristano

Green Island Energy SaS SF Grid Parity I srlMarzo 2024

GREEN ISLAND ENERGY  SAS
 Via S.Mele, N 12 - 09170 Oristano

tel&fax(+39) 0783 211692-3932619836
email: greenislandenergysas@gmail.com

SF Grid Parity I srl

PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CLUSTER AGRIVOLTAICO -INDUSTRIALE “GREEN AND BLUE SU SOI ABC”

di complessivi 152 745.000 kWp
Lotti A,C Agrivoltaico Innovativo per 106 035.000 kWp, STMG CP202301521

Lotto B Industriale, Cava per 46 710.000 kWp STMG CP202300614
 NEI COMUNI DI GUSPINI E SAN NICOLO' D'ARCIDANO

DDG: Dispositivo del Generatore
DDI: Dispositivo di interfaccia
DG: Dispositivo Generale

Trasformatore

Interruttore automatico

Dispositivo di
rincalzo Dispositivo di rincalzo

V >
V <

f >
f <

SPI

Protezione di interfaccia

Sistema di protezione di interfaccia

Contattore

MPPT MPPT

dI

Interruttore magnetotermico differenziale

SPD SPD

Interruttore magnetotermico

Wh Contatore

Stringa

Inverter

Legenda dei simboli
Rete elettrica di distribuzione in MT

Rete elettrica MT del Produttore
Rete elettrica MT del Distributore

Wh
M3 - Energia prelevata dalla rete
M1 - Energia immessa in rete

POD: Punto di consegna
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Sungrow Power Supply Co., Ltd., SG1250/1500UD (China), SG1250UD, 1 375 000
W (2 MPPT)INVERTER

Yangtze Solar Power Co., Ltd., YS750M-132 -, YS750M-132 -, 750.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 8

Wp,tot =  5 838.750 kW (7785 Moduli x 0.75 kW)POTENZA

Generatore 25G8

Sungrow Power Supply Co., Ltd., SG1250/1500UD (China), SG1250UD, 1 375 000
W (2 MPPT)INVERTER

Yangtze Solar Power Co., Ltd., YS750M-132 -, YS750M-132 -, 750.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 7

Wp,tot =  5 838.750 kW (7785 Moduli x 0.75 kW)POTENZA

Generatore 24G7

Sungrow Power Supply Co., Ltd., SG1250/1500UD (China), SG1250UD, 1 375 000
W (2 MPPT)INVERTER

Yangtze Solar Power Co., Ltd., YS750M-132 -, YS750M-132 -, 750.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 6

Wp,tot =  5 838.750 kW (7785 Moduli x 0.75 kW)POTENZA

Generatore 23G6

Sungrow Power Supply Co., Ltd., SG1250/1500UD (China), SG1250UD, 1 375 000
W (2 MPPT)INVERTER

Yangtze Solar Power Co., Ltd., YS750M-132 -, YS750M-132 -, 750.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 5

Wp,tot =  5 838.750 kW (7785 Moduli x 0.75 kW)POTENZA

Generatore 22G5

Sungrow Power Supply Co., Ltd., SG1250/1500UD (China), SG1250UD, 1 375 000
W (2 MPPT)INVERTER

Yangtze Solar Power Co., Ltd., YS750M-132 -, YS750M-132 -, 750.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 4

Wp,tot =  5 838.750 kW (7785 Moduli x 0.75 kW)POTENZA

Generatore 21G4

Sungrow Power Supply Co., Ltd., SG1250/1500UD (China), SG1250UD, 1 375 000
W (2 MPPT)INVERTER

Yangtze Solar Power Co., Ltd., YS750M-132 -, YS750M-132 -, 750.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 3

Wp,tot =  5 838.750 kW (7785 Moduli x 0.75 kW)POTENZA

Generatore 20G3

Sungrow Power Supply Co., Ltd., SG1250/1500UD (China), SG1250UD, 1 375 000
W (2 MPPT)INVERTER

Yangtze Solar Power Co., Ltd., YS750M-132 -, YS750M-132 -, 750.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 1

Wp,tot =  5 838.750 kW (7785 Moduli x 0.75 kW)POTENZA

Generatore 17G2

Sungrow Power Supply Co., Ltd., SG1250/1500UD (China), SG1250UD, 1 375 000
W (2 MPPT)INVERTER

Yangtze Solar Power Co., Ltd., YS750M-132 -, YS750M-132 -, 750.0 WMODULI - Campo
fotovoltaico 2

Wp,tot =  5 838.750 kW (7785 Moduli x 0.75 kW)POTENZA

Generatore 18G1

0.000 kWSFASAMENTO MAX

15 570.000 kWL3

15 570.000 kWL2

15 570.000 kWL1

FASI

POD (Punto di
consegna)

46 710.000 kWPOTENZA

INDIRIZZO

San Nicolo' d'Arcidano Loc. Cava Zinziri e Cava Coddu FagoniLOCALITA'

Green and Blue Su Soi Corpo BNOME IMPIANTO

DATI IMPIANTO

N° REVISIONE

13/03/2024DATA

Schema unifilare dell'impiantoTAVOLA

Architetto Andrea CasulaTECNICO

COMMITTENTE

DATI GENERALI

c.c./c.a.
interfaccia (PI) unica ed esterna ai convertitori
Connessione Trifase in MT, protezione di
SCHEMA UNIFILARE
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