
Messa a terra del centro stella A.T.
da confermarsi a cura Terna

NOTA:

STAZIONE TERNA 220KV "PARTANNA 2"

STAZIONE CONDIVISA

-189.L1

-189T1.L1

-VT.BB

-SA1.L2

-189.L2
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-CT.L2

-152.L2

-SA1.L3

-189.L3
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M
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-Q0
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GUARINI PV SITE (88MW AC)

USER PLANT - USER SSE GUARINI

-A51

-Q2T

-189.TR1

-189T.TR1

-CT.TR1

-152.TR1

-VT2.TR1

PV SEZIONE 1.1

15 MWp

=J01+J01

=J01+J02 =J01+J03 =J01+J04 =J01+J05 =J01+J06

(4) [U]

(12) [W]

PHASE SEQUENCE AND CORRESPONDENCE
( ) GRID SIDE

[ ] TRANSFORMER SIDE

(8) [V]

PV SEZIONE 1.2

15 MWp

PV SEZIONE 1.3

15 MWp

-SA1.TR2

-TR2

-CT01

M

-Q0

-Q1
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M

-Q0

-A51

-Q1

-CT01

-Q1T

-Q2T

A2

M

-Q0

-A51

-Q1

-CT01

-Q1T

-Q2T

A3

M

-A51

-Q1

-CT01

-Q1T

-Q2T

-VT01

-Q1-Q1T

-A51
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-Q1-Q1T

-Q2T

F11/L1-L2-L3 M

-Q0

-SA2.TR2

GUARINI PV SITE

USER PLANT - USER SSE GUARINI

-A51

-Q2T

-189.TR2

-189T.TR2

-152.TR2

PV SEZIONE 1.1

15 MWp

=J01+J01

=J01+J02 =J01+J03 =J01+J04 =J01+J05 =J01+J06

PV SEZIONE 1.2

15 MWp

PV SEZIONE 1.3

15 MWp

-SA1.TR3

-TR3

-CT01

M

-Q0

-Q1

-A51

-Q1T

A1

M

-Q0

-A51

-Q1

-CT01

-Q1T

-Q2T

A2
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-VT01

-Q1-Q1T
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-Q1-Q1T

-Q2T

F11/L1-L2-L3 M

-Q0

-SA2.TR3

FV MISILISCEMI SITE (34MW AC)

USER PLANT - USER SSE GUARINI

-A51

-Q2T

-189.TR3

-189T.TR3

-152.TR3

PV SEZIONE 1.1

10 MWp

=J01+J01

=J01+J02 =J01+J03 =J01+J04 =J01+J05 =J01+J06

PV SEZIONE 1.2

14 MWp

PV SEZIONE 1.3

10 MWp

-SA1.TR4

-TR4

-CT01

M

-Q0

-Q1

-A51

-Q1T

A1

M

-Q0

-A51

-Q1

-CT01

-Q1T

-Q2T

A2

M

-Q0

-A51

-Q1

-CT01

-Q1T

-Q2T

-VT01

-Q1-Q1T

-A51

-Q2T

F11/L1-L2-L3

-A51

-Q1-Q1T

-Q2T

F11/L1-L2-L3

-SA2.TR4

CONTRADA RINAZZO PV SITE (23MW AC)

USER PLANT - USER SSE GUARINI

-A51

-Q2T

-189.TR4

-189T.TR4

-152.TR4

PV SEZIONE 1.1

12 MWp

=J01+J01

=J01+J02 =J01+J03 =J01+J04 =J01+J05

PV SEZIONE 1.2

12 MWp

-SA1.TR5

-TR5

-CT01

M

-Q0

-Q1

-A51

-Q1T

A1

M

-Q0

-A51

-Q1

-CT01

-Q1T

-Q2T

A2

M

-Q0

-A51

-Q1

-CT01

-Q1T

-Q2T

-VT01

-Q1-Q1T

-A51

-Q2T

F11/L1-L2-L3

-A51

-Q1-Q1T

-Q2T

F11/L1-L2-L3

-SA2.TR5

TRAPANI 3 PV SITE (23MW AC)

USER PLANT - USER SSE GUARINI

-A51

-Q2T

-189.TR5

-189T.TR5

-152.TR5

PV SEZIONE 1.1

14 MW

=J01+J01

=J01+J02 =J01+J03 =J01+J04 =J01+J05

PV SEZIONE 1.2

14 MW

-189.L1

-189T1.L1

-CT.L1

-152.L1

-VT1.L1

-189T.BB1

-189T2.L1

-189.L1

-SA1.L1

-CT.TR2

-VT2.TR2

CT.TR3

-VT2.TR3

-CT.TR4

-VT2.TR4

-CT.TR5

-VT2.TR5

ECOSICILY 3 SRL

STMG codice pratica 201901645 (Decaduta)

STMG Codice pratica 201800262 STMG Codice pratica 201800262 STMG Codica pratica 201901644 STMG Codice pratica 06020124

-SA1.TR6

-TR6

-CT01

M

-Q0

-Q1

-A51

-Q1T

A1

M

-Q0

-A51

-Q1

-CT01

-Q1T

-Q2T

A2

M

-Q0

-A51

-Q1

-CT01

-Q1T

-Q2T

A3

M

-A51

-Q1

-CT01

-Q1T

-Q2T

-VT01

-Q1-Q1T

-A51

-Q2T

F11/L1-L2-L3

-A51

-Q1-Q1T

-Q2T

F11/L1-L2-L3 M

-Q0

-SA2.TR6

X-ELIO PV SITE (50MW AC)

USER PLANT - USER SSE GUARINI

-A51

-Q2T

-189.TR6

-189T.TR6

-CT.TR6

-152.TR6

-VT2.TR6

ARRIVO LINEA 1

20 MWp

=J01+J01

=J01+J02 =J01+J03 =J01+J04 =J01+J05 =J01+J06

ARRIVO LINEA 2

15 MWp

ARRIVO LINEA 3

15 MWp

STMG Codice pratica 201800515
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Elettrodotto in cavo interrato
MT - 30 kV - Al

ARP1H5(AR)E  3x1x185 mmq
L = 270 m

Elettrodotto in cavo interrato
MT - 30 kV - Al

ARP1H5(AR)E  3x1x185 mmq
L = 315 m

MAIN TECHNICAL ROOM  

Elettrodotto in cavo interrato
MT - 30 kV - Al

ARP1H5(AR)E  3x1x500 mmq
L = 255 m

Elettrodotto in cavo interrato
MT - 30 kV - Al

ARP1H5(AR)E  3x1x500 mmq
L = 675 m

Elettrodotto in cavo interrato
MT - 30 kV - Al

ARP1H5(AR)E  3x1x500 mmq
L = 440 m

Elettrodotto in cavo interrato
MT - 30 kV - Al

ARP1H5(AR)E  2x(3x1x630) mmq
L = 5750 m

IMPIANTO AGROVOLTAICO "AGV CUDDIA"
PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DI POTENZA PARI A 32,67 MWp (28 MW IN

IMMISSIONE) DENOMINATO "AGV CUDDIA" RICADENTE NEL COMUNE DI TRAPANI E RELATIVE
OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RICADENTI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA

 (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI).

REGIONE SICILIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
COMUNE DI TRAPANI

Proponente

Progettazione

Titolo Elaborato

Revisioni

ECOSICILY 3 S.r.l.
VIA ALESSANDRO MANZONI, 30 - 20121 MILANO
P. IVA: 11119020961

REDATTO VERIFICATO APPROVATOREV. DATA DESCRIZIONE
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(G) - Elaborati grafici
3 - Opere di connessione alla RTN

10 - Schema elettrico unifilare di connessioe SSE - SE
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