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— 330KTL-H1 3x1x400 mmq 330KTL-H1 3x1x400 mmq 330KTL-H1 3x1x400 mmq 330KTL-H1 3x1x400 mmq 330KTL-H1 3x1x400 mmq 330KTL-H1 3x1x400 mmq 330KTL-H1 3x1x400 mmq 330KTL-H1 3x1x400 mmq 330KTL-H1 3x1x400 mmq \ MCCB 1 QA9 -
MCB
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MCCB - 1QA11 IV switch ' PS3 IMPIANTO AGROVOLTAICO "AGV CUDDIA"
— » . MCB PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DI POTENZA PARI A 32,67 MWp (28 MW IN
N MBUS/PID 1FA C ab 1ne t Aux. power cabinet IMMISSIONE) DENOMINATO "AGV CUDDIA" RICADENTE NEL COMUNE DI TRAPANI E RELATIVE B
- BC “ OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RICADENTI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA
o o B B B (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI).
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