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AR08.6CAVIDOTTO DI CONNESSIONE MT
Interferenza cavidotto e Tratturo Comunale Palazzo-Irsina
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Sezione E-E' Interferenza cavidotto e tratturi - Scala 1:50

NOTA:

La posa del cavidotto verrà effettuata ad una profondità tale da non interferire con le

infrastrutture elettriche e i sottoservizi esistenti; lo stesso dicasi per le fosse di guardia,

realizzate rispettando margini di sicurezza dalle infrastrutture esistenti.

Si rimanda, quindi, alla fase esecutiva la definizione dell'esatta posizione delle fosse di guardia

e del cavo interrato.
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