
TIPICO 4
SEZIONE CAVIDOTTO SU STRADA LOCALE STERRATA

LINEE MONTANTI DI COLLEGAMENTO TRA CABINA DI RACCOLTA  36 kV E SE TERNA

PIANO STRADALE
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TIPICO 2
SEZIONE CAVIDOTTO IN BANCHINA STERRATA DI STRADA ASFALTATA

LINEE MONTANTI DI COLLEGAMENTO TRA CABINA DI RACCOLTA  36 kV E SE TERNA
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TIPICO 1
SEZIONE CAVIDOTTI ATTRAVERSAMENTO STRADE STATALI  E STRADA PROVINCIALI

POSA MEDIANTE SPINGITUBO TELEGUIDATA (T.O.C.)

PIANO STRADALE
ESISTENTE

PIANO STRADALE
ESISTENTE

2.0

TIPICO 3
SEZIONE CAVIDOTTI  ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA

POSA MEDIANTE SPINGITUBO TELEGUIDATA (T.O.C.)

2.0

PIANO STRADALE
PONTICELLO SU CORSO D'ACQUA

ALVEO CORSO D'ACQUA

REINTERRO CON
MATERIALE CLASSE A1
COMPATTATO A STRATI

FIBRA OTTICA IN
MONOTUBO PEAD Ø50

NASTRO
MONITORE

TOUT-VENANT DI CAVA

N. 3 CAVI TRIPOLARI ELICA VISIBILE
ARE4H5EX 20,8/36 kV  3X240 mmq

N. 3 CAVI TRIPOLARI ELICA VISIBILE
ARE4H5EX 20,8/36 kV  3X240 mmq

FIBRA OTTICA IN
MONOTUBO PEAD Ø50

NASTRO
MONITORE

REINTERRO CON
MATERIALE CLASSE A1
COMPATTATO A STRATI

SEDE STRADALE
PAVIMENTAZIONE STRADALE

IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

INFRASTRUTTURA STRADALE

N. 3 CAVI TRIPOLARI ELICA VISIBILE
ARE4H5EX 20,8/36 kV  3X240 mmq

FIBRA OTTICA IN
MONOTUBO PEAD Ø50 mm

MONOTUBO PEAD Ø500 mm

FIBRA OTTICA IN
MONOTUBO PEAD Ø50 mm

MONOTUBO PEAD Ø500 mm

N. 3 CAVI TRIPOLARI ELICA VISIBILE
ARE4H5EX 20,8/36 kV  3X240 mmq
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FASCIA DI RISPETTO 30 m DA S.P.13
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CANALE ADDUTTORE DESTRA DEL TIRSO
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RIU CISPIRI

RIU TROTU

CAMPO FV 3
N. 387 TRACKER 1 x 30 MODULI DA 685 Wp
N. MODULI FV = 11610
POTENZA DC = 7952,85 kWp
N. INVERTER DA 200 kW = 36
POTENZA AC = 7200 kW

TRATTO 2 - PARALLELISMO CON
STRADA PROVINCIALE N. 13

SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 2
LUNGHEZZA TRATTO 1173 m

CAMPO 3
CABINA MT DI CAMPO
CABINA MT/BT AUSILIARI DI CAMPO

CAMPO 1
CABINA MT DI CAMPO
CABINA MT/BT AUSILIARI DI CAMPO

CAMPO 2
CABINA MT DI CAMPO
CABINA MT/BT AUSILIARI DI CAMPO

CABINA DI RACCOLTA 36kV

NUOVA SE
TERNA S.P.A.

CAMPO FV 1
N. 383 TRACKER 1 x 30 MODULI DA 685 Wp

N. 8 TRACKER 1 x 15 MODULI DA 685 Wp
N. MODULI FV = 11610

POTENZA DC = 7952,85 kWp
N. INVERTER DA 200 kW = 36

POTENZA AC = 7200 kW

CAMPO FV 2
N.362 TRACKER 1 x 30 MODULI DA 685 Wp
N.44 TRACKER 1 x 15 MODULI DA 685 Wp

N.MODULI FV = 11520
POTENZA DC = 7891,20 kWp
N.INVERTER DA 200 kW = 36

POTENZA AC = 7200 kW

TRATTO 1 - ATTRAVERSAMENTO CON T.O.C.
STRADA PROVINCIALE N. 13

SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 1
LUNGHEZZA TRATTO 30 m

TRATTO 3 - ATTRAVERSAMENTO CON T.O.C.
ELEMENTO IDRICO STRAHLER FIUME_2144

SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 3
LUNGHEZZA TRATTO 40 m

TRATTO 4 - PARALLELISMO CON
STRADA PROVINCIALE N. 13

SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 2
LUNGHEZZA TRATTO 1222 m

TRATTO 5 - PARALLELISMO CON
STRADA PROVINCIALE N. 15
SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 2
LUNGHEZZA TRATTO 69 m

TRATTO 6 - ATTRAVERSAMENTO CON T.O.C.
RIU MANNU DI TRAMATZA
ACQUA PUBBLICHE R.D. 1775/1993
SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 3
LUNGHEZZA TRATTO 100 m

TRATTO 7 - PARALLELISMO CON
STRADA PROVINCIALE N. 15
SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 2
LUNGHEZZA TRATTO 56 m

TRATTO 8 - ATTRAVERSAMENTO CON T.O.C.
STRADA STATALE 131 - COMPLANARE OVEST
SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 1
LUNGHEZZA TRATTO 60 m

TRATTO 9 - PARALLELISMO CON
STRADA PROVINCIALE N. 15

SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 2
LUNGHEZZA TRATTO 146 m

TRATTO 10 - ATTRAVERSAMENTO CON T.O.C.
STRADA STATALE 131 - COMPLANARE EST
SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 1
LUNGHEZZA TRATTO 140 m

TRATTO 11 - PARALLELISMO CON
STRADA PROVINCIALE N. 15

SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 2
LUNGHEZZA TRATTO 2102 m

TRATTO 12 - PARALLELISMO CON
STRADA LOCALE STERRATA

SEZIONE CAVIDOTTO TIPICO 4
LUNGHEZZA TRATTO 2239 m
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LEGENDA

Cavidotto 36 kV tra cabina di raccolta 36 kV e SE Terna
Posa interrata su strada sterrata o su cunetta sterrata

Recinzione in progetto

Cancello di accesso al parco solare fotovoltaico

Inverter fotovoltaico

Bo
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QUADRO MT
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T

Cabine MT/BT di campo fotovoltaico

Cabine MT/BT di sottocampo fotovoltaico.

B
ot

ol
a

QUADRO MT
TRAFO 100

Q
U
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D
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O

 B
T

Tracker da 30 moduli - struttura per il posizionamento dei
pannelli fotovoltaici

Tracker da 15 moduli - struttura per il posizionamento dei
pannelli fotovoltaici

OGGETTO:

SCALA:
     ϭ:ϭϬ.ϬϬϬ

CODICE ELA�ORATO &ASE PROGETTUALE

PROGETTO SVILUPPATO DA:

NOME ELA�ORATO:

REV. DATA APPROVATO

DE&INITIVO

agreenpower s.r.l.

AGREENPOWER s.r.l.
SĞĚĞ lĞŐĂlĞ: VŝĂ SĞrrĂ͕ ϰϰ
ϬϵϬϯϴ SĞrrĂŵĂŶŶĂ ;SUͿ Ͳ ITALIA
EŵĂŝl: ŝŶĨŽΛĂŐrĞĞŶƉŽǁĞr.ŝƚ

TIM�RO E &IRMA:GRUPPO DI LAVORO:

PROPONENTE:

<ϰ ENERGz s.r.l.
SĞĚĞ ŝŶ:
VŝĂ VĞĐĐŚŝĂ &ĞrrŝĞrĂ ϮϮ͕ ϯϲϭϬϬ VŝĐĞŶǌĂ;VIͿ͕ IƚĂlŝĂ
PĞĐ: ŬϰͲĞŶĞrŐǇͲsrlͲǀŝΛƉĞĐ.ŝƚ

TIPOLOGIA

COLLA�ORATORI:

CONTROLLATOREDATTO
Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ

IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Il ƉrĞsĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ğ Ěŝ ƉrŽƉrŝĞƚă Ěŝ AŐrĞĞŶƉŽǁĞr S.r.l. ĐŚĞ ŶĞ ƚƵƚĞlĞră ŝ Ěŝrŝƚƚŝ Ă ƚĞrŵŝŶĞ Ěŝ lĞŐŐĞ.

EL�.PE.Ϭϯ

ELETTRODOTTO 36 kV - ATTRAVERSAMENTI - E PARALLELISMI -
INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO E TIPOLOGICI DI POSA

&ORMATO:
     AϬ

DESCRIZIONE

PROVINCIA DI
ORISTANO

COMUNE DI
SAN VERO MILIS

COMUNE DI
SOLARUSSA

COMUNE DI
TRAMATZA

REGIONE
AUTONOMA DELLA

SARDEGNA

PROGETTO DE&INITIVO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON POTENZA COMPLESSIVA DI Ϯϯ͕ϴ MW
NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS ;ORͿ E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEI COMUNI

DI SAN VERO MILIS ;ORͿ͕ TRAMATZA ;ORͿ E SOLARUSSA ;ORͿ

IŶŐ. &ĞĚĞrŝĐŽ MŝsĐĂlŝ
DŽƚƚ. AŐr. VŝŶĐĞŶǌŽ SĂƚƚĂ
DŽƚƚ.ssĂ ArĐŚĞŽl. AŶŶĂ LƵŝsĂ SĂŶŶĂ
IŶŐ. MŝĐŚĞlĞ PŝŐlŝĂrƵ
DŽƚƚ. GĞŽl. GŝŽǀĂŶŶŝ MĞlĞ
PĞr. IŶĚ. AlďĞrƚŽ LĂƵĚĂĚŝŽ
GĞŽŵ. MĂrŝŽ DĞssŞ

IŶŐ. &ĞĚĞrŝĐŽ MIĐŚĞlŝ
IŶŐ. SŝŵŽŶĞ Aďŝs
DŽƚƚ. GŝĂŶlƵĐĂ &ĂĚĚĂ

MĂrǌŽ ϮϬϮϰ MŝĐŚĞlĞ PŝŐlŝĂrƵPrŝŵĂ ĞŵŝssŝŽŶĞ AŐrĞĞŶƉŽǁĞr AŐrĞĞŶƉŽǁĞr

AutoCAD SHX Text
SALA DI CONTROLLO E SERVIZI AUSILIARI

AutoCAD SHX Text
LOCALE G.E. (PREDISPOSIZIONE)

AutoCAD SHX Text
LOCALE TRAFO MT (PREDISPOSIZIONE)

AutoCAD SHX Text
REI 120

AutoCAD SHX Text
REI 120

AutoCAD SHX Text
PARABOLA  PONTE RADIO

AutoCAD SHX Text
ARRIVO 1

AutoCAD SHX Text
ARRIVO 2

AutoCAD SHX Text
PARTENZA

AutoCAD SHX Text
CELLA TV

AutoCAD SHX Text
TSA

AutoCAD SHX Text
TSA

AutoCAD SHX Text
ARRIVO 3

AutoCAD SHX Text
Impianto fotovoltaico "Agrovoltaico San Vero Milis"

AutoCAD SHX Text
34740 moduli fotovoltaici da 685 Wp

AutoCAD SHX Text
108 inverter su 12 sottocampi raggruppati in 3 campi fotovoltaici

AutoCAD SHX Text
Potenza di picco complessiva  23796,90 kWp

AutoCAD SHX Text
Potenza AC  21600 kW
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