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SISTEMA DI ACCUMULO BESS
PLANIMETRIA E DISEGNI COSTRUTTIVI

 CONTAINER BESS SUNGROW ST2752UX - SCALA 1:20

GREN-FVG-TP19_Sistema di accumulo BESS - Planimetria e disegni costruttivi
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PLANIMETRIA AREA BESS - SCALA 1:200

Sistema di conversione e
trasformazione (PCS)

Distribuzione interna 36 kV
(BESS)

Container BESS

Viabilità in progetto

Fascia di mitigazione

Recinzione

Sistema di illuminazione
e videosorveglianza

Locale
Sistema di controllo BESS

Locale
SCADA

Locale vano tecnico
manutenzioni

S
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N
O
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N
E
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Power Conversion System (PCS)

Sistema di controllo BESS

Cabina SCADA

Linea, palo illuminazione e videosorveglianza

Recinzione

Fascia verde di mitigazione

Viabilità di servizio

SIMBOLO DESCRIZIONE

LEGENDA

Distribuzione elettrica di impianto 36 kV

Container BESS

Vano tecnico di manutenzione

INVERTER

2,75 kVA

INVERTER

2,75 kVA TRAFO 0,8/36 kV
5,50 MVA

HVAC HVAC

HVACHVAC

2,752 MWh

1Aprile 2024 Integrazioni documentali (MASE) GF GRR7FM

POWER CONVERSION SYSTEM - SCALA 1:20

*Modello esemplificativo di un tipico container GREN-FVG-TP19_Sistema di accumulo BESS - Planimetria e disegni costruttivi
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