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PROGETTO

RICAVATO DAL DOC. TERNA

CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA

NOME DEL FILE SCALA CAD FORMATO SCALA FOGLIO
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DATA VERIFICATON. DESCRIZIONE ELABORATO APPROVATO

1 unità =

COROGRAFIA

DEFR10015BGL00183

Elettrodotto 380 kV ST "S.E. Bisaccia-S.E. Deliceto"

Corografia 1:10.000 con indicazione dei Punti di Interesse

e opera connessa

wbs: TE-FR-10-015

A0 1 : 10.000 1 4

00 15/06/2011

EMISSIONE PER PTO Stefano Perissinotto

CONSULENTE 

01 31/03/2014

Aggiornamento Tracciato Pic.45-69 Stefano Perissinotto

Consulente

LEGENDALEGENDA

Elettrodotto 380 kV  Bisaccia-Deliceto

Limiti comunali

Tratti di elettrodotti 150 kV di nuova costruzione

Tratti di elettrodotti 150 kV esistenti da mantenere

Numeri di riferimento Sostegni

Sostegni non in scala

Elettrodotti 380 kV  esistenti

Area Stazioni Elettriche di Bisaccia e di Deliceto ESISTENTI

Punto di Interesse ai Fini del controllo di compatibilità VVFF


