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- DIFFERENZIALE TRASFORMATORE

- REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE

- MASSIMA TENSIONE OMOPOLARE DI TERRA 

- BUCHHOLZ V.S.C. SCATTO

- TEMPERATURA OLIO SCATTO

- TEMPERATURA OLIO ALLARME

- MINIMO LIVELLO OLIO TRASF. ALLARME

- MINIMO LIVELLO OLIO V.S.C. ALLARME

- MASSIMA CORRENTE OMOPOLARE DI TERRA

- BUCHHOLZ TRAFO ALLARME

- BUCHHOLZ TRAFO SCATTO

- MASSIMA CORRENTE

27 - MINIMA TENSIONE

63QT - VALV. DI SOVRAPRESS. SCATTO

59 - MASSIMA TENSIONE

<81 - MINIMA FREQUENZA

>81 - MASSIMA FREQUENZA

87L - DIFFERENZIALE CAVO

21 - DISTANZIOMETRICA

- CIRCUITO AMPEROMETRICO

- CIRCUITO VOLTMETRICO
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