
RIEPILOGO CAVI
CAVO SIMBOLO DA A PERCORSO (metri)

Dorsale principale (lato PARI)
cavo 64 FO Cca Termoli GPT 2 ~ 1593

cavo 64 FO GPT 2 GPT 6 ~ 4000
cavo 64 FO B2ca GPT 6 GPT 8 ~ 2000
cavo 64 FO Cca GPT 8 Fermata Campomarino ~ 580
cavo 64 FO Cca Fermata Campomarino GPT 10 ~ 1480

cavo 64 FO GPT 10 GPT 14 ~ 4000
cavo 64 FO Cca GPT 14 PPM Nuovo PC ~ 760
cavo 64 FO Cca PPM Nuovo PC GPT 16 ~ 2000

cavo 64 FO GPT 16 GPT 26 ~ 10000
Dorsale secondaria (lato DISPARI)

cavo 64 FO Cca Termoli GPT 1 ~ 1583
cavo 64 FO GPT 1 GPT 5 ~ 4000

cavo 64 FO B2ca GPT 5 GPT 7 ~ 2000
cavo 64 FO Cca GPT 7 Fermata Campomarino ~ 570
cavo 64 FO Cca Fermata Campomarino GPT 9 ~ 1470

cavo 64 FO GPT 9 GPT 13 ~ 4000
cavo 64 FO Cca GPT 13 PPM Nuovo PC ~ 750
cavo 64 FO Cca PPM Nuovo PC GPT 15 ~ 1990

cavo 64 FO GPT 15 GPT 25 ~ 10000
Collegamenti secondari in FO

cavo 32 FO Cca GPT 6 PGEP IMB. NORD ~ 240
cavo 32 FO Cca GPT 8 PGEP IMB. SUD ~ 120
cavo 32 FO Cca GS 2 Shelte BTS 18+040 ~ 20
cavo 32 FO Cca PPM Nuovo PC SSE S.Monica ~ 150
cavo 32 FO Cca GS 1 Cabina TE ~ 200
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IMPIANTI DI CAVI TLC IN RAME E F.O.
PIANO POSA CAVI OTTICI A 64 FIBRE
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CODA 32 F.O. IN CORRISPONDENZA
GIUNTO DI DERIVAZIONE

SCHEMA TIPOLOGICO

1) GPT6 - FABBRICATO PGEP NORD
2) GPT8 - FABBRICATO PGEP SUD

SU CAVO 64 F.O. DI DORSALE
SEZIONAMENTO TOTALE DI 32 F.O.

SCHEMA TIPOLOGICO

IN FABBRICATO
1) STAZIONE DI TERMOLI

1) FERMATA CAMPOMARINO
2) PC FRENTANI

1) GS1 - FABBRICATO CABINA TE
2) GS2 - SHELTER BTS

3) GPT6 - FABBRICATO PGEP NORD
4) GPT8 - FABBRICATO PGEP SUD
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