
IN
19 - Tom

bino scatolare 3,00x2,00

IN
17 - Tom

bino scatolare 3,00x2,00

S 60U-400-0.074 dx

S 60U-400-0.074 dx

S 60U-400-0.074 sx

S 60U-400-0.074 sx

NV11

ENEL

PROTEZIONI DEL RILEVATO FERROVIARIO

CON MATERASSI RENO DA PK 13+270 A PK 13+890

IN
59 - Tom

bino scatolare 5.00x3.00

IN
60 - Tom

bino scatolare 5.00x3.00

IN
61 - Tom

bino scatolare 5.00x3.00
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bino scatolare 5.00x3.00
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bino scatolare 5.00x3.00
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64 - Tom

bino scatolare 3.00x3.00

IN
65 - Tom

bino scatolare 3.00x3.00

IN
66 - Tom

bino scatolare 3.00x3.00

IN
67 - Tom

bino scatolare 3.00x3.00
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TAB. CONDUTTORI

N° COND. DA PALO-PORTALE
N°

A PALO-PORTALE
N°

Filo sagomato sez.100
mm²  Ø11,8

(m)

Fune portante binari di
corsa 120 mm ² Ø14

(m)

Corda alimentatori Cu 230
mm ²  - Ø19,6

R F R F

1-1 PT
1-2

PT
47-48

Normale +10% Normale +15%Normale +15%

2-2

1 PT
15-16

PT
31-32

892 982

320 368

PT 11-12 -

PT 11-12 -

Sez. 1

Sez. 2

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

320 352

SEZ.
COND.
(mmq)

SSE 9/1ASez. 9

440

440

220

SSE 10/2ASez. 10

460

460

460

460

SSE PT
37-38Sez. 3 460

SSE PT
37-38Sez. 4 460

2 × 230

2 × 255

Normale +10%

4 × 25 100

2 × 40 80

2 × 55 110

460

510

100

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO TE
· Binari di corsa - Catenaria 440 mm²:

- n.2 Corde Portanti Cu 120 mm² - Tiro 2x1125 daN con regolazione automatica
- n.2 Fili di contatto Cu-Ag 100 mm² - Tiro 2x1000 daN con regolazione automatica

· Binari secondari - Catenaria 220 mm²:
- n.1 Corda Portante Cu 120 mm² - Tiro (a 15°C) 819 daN fisso
- n.1 Filo di contatto Cu-Ag 100 mm² - Tiro 750 daN con regolazione automatica

· Circuito di terra e protezione TE
- n.2 corde TACSR Ø15,82mm (170 mm²) - Tiro (a 15°C) 2x350 daN fisso

· Sospensioni a mensola orizzontale in profilo di Alluminio conformi alla STF "RFI DPRIM STF IFS TE064" vigente.

-- --

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO SIMBOLODESCRIZIONE

PORTALE A DUE BINARI

CAVO TACSR Ø 19,62 mm - 2x1 - cat./prog. 803/901

CONNESSIONI INDUTTIVE

ORMEGGIO FISSO LINEA DI CONTATTO

LIMITATORE DI TENSIONE BIDIREZIONALE - cat./prog.
779/007

DESCRIZIONE

TIRANTE A TERRA

PALO LSU

CORDA TACSR Ø 15,82 mm - 2x1 - cat./prog. 785/145

CORDA DI RAME Ø 14 mm - 2x1 - cat./prog. 785/125

ORMEGGIO REGOLATO DELLA LINEA DI CONTATTO DA 220
mm2

ORMEGGIO REGOLATO DELLA LINEA DI CONTATTO DA 440
mm2

CONDUTTURA INATTIVA

CONDUTTURA ATTIVA

SEZIONATORE AEREO A 3 kV cc, MOTORIZZATO
E TELECONTRALLATO, NORMALMENTE CHIUSO

ISOLATORE DI SEZIONA PERCORRIBILE

ORMEGGIO ISOLATO PER CORDA TACSR

STRALLO DI PUNTO FISSO - FUNE SINTETICA ISOLANTE

ORMEGGIO FISSO LINEA DI ALIMENTAZIONE

LINEA DI ALIMENTAZIONE

DISPOSITIVO DI TENSIONATURA A MOLLA

PENDULO DI SOSPENSIONE SCATOLARE FLANGIATO CON
SOSPENSIONE ORIZZONTALE IN ALLUMINIO
PENDULO DI ORMEGGIO SCATOLARE FLANGIATO CON
TIRANTE ALLA VOLTA FLANGIATO

TIPO DI SOSPENSIONE
CAT.PROG. DELLA SOSPENSIONE
ALTEZZA SUL P.F. DELLA LC
TIPO DI PENDULO
NUMERO DEL PENDULO

-

-

-
-
-

-
-

--
-
-
-
- TIPO DI SOSPENSIONE

CAT./PROG. DELLA SOSPENSIONE
ALTEZZA SUL P.F. DELLA LC
D.R
TIPO DI BLOCCO DI FONDAZIONE E T.T.
TIPO DI SOSTEGNO
NUMERO DEL SOSTEGNO

PICCHETTO DI TERRA

LEGENDA FINCATURE :

TAB. FABBISOGNO  PALI - PORTALI - PENDULI - TRAVI MEC

TIPO

II IV V VI

CAT/PRO Q.TA'

LSU16a 776/163

DESCRIZIONE

I

-

PALO LSU FLANGIATO ALLA BASE

SIGLA

III

-

LSU14a 776/160

PO2
PILONE - 790/815 6 × 2

TRAVE - 790/250 6 × 1
PORTALE ORMEGGIO 2 BINARI :
Pilone H=9586 mm e Trave L=10,30m

LSU14b 776/161 21

LSU16b 776/164 8

LSU18b 776/167 7

LSU18c 776/168 8

PENDULO PER PORT. ORMEG. TIPO 2 790/627 (L=1400)PP2 12

TAB. FABBISOGNO  FONDAZIONI

TIPO

POT

I II III

Q.TA'

12

B0a 20

B1 6

POT  1 BIN -

B2 8

B3a 3

P6 4

P7 3

TTA1 2

TTCa 4

- -

TAB. FABBISOGNO SOSPENSIONI

TIPO

I III IV

Q.TA'

9

N 10

FS 2

8

B0 4

TAB.  FABBISOGNO TREFOLI E CORDE CdT

NUMERO
CONDUTTORI

DA  SOST.
N°

A   SOST.
N°

  Corda Cu 120mmq
Ø14
( m )

Corda TACSR  785/145
( m )

Fissa

2 × 1

Fissa

PILONE
N.11

PILONE
N.47 2 × 740

I II III IV V VI VII

LUNGH. TOTALE LUNGH. TOTALE

1480

2 × 1 PILONE
N.12

PILONE
N.48

Cavo  TACSR  803/901
( m )

2 × 1 13 C.I. 2 × 25 50

VIII IX

LUNGH. TOTALE

2 × 1 36 C.I. 2 × 25 50

2 × 1 2 ×15 30

2 × 1 2 ×15 3013 14

17 18

PT
1-2

PT
47-48

892
892
892

4 × 25

CAT/PRO

II

N 773/787

773/669N

FS 3773/792

N 4773/794

N 4773/797

4773/714N

FS 3773/893

2 × 740 1480

LSU14c 776/162 4

L I 0 B E0 2 Z Z P L C A0 0 0 0 0

IMPIANTI TRAZIONE ELETTRICA
LC03 - Elab. PC
Posto di Comunicazione. Piano di Elettrificazione e Circuito di Terra e Protezione.

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

Ing. M. FACCHINI
18/12/2022

G. BOZZETTO
Prima emissione

n. Elab.:

A

Data Data

L. ALLOCCA P. COPPOLA
18/12/2022

PROGETTO ESECUTIVO

File:

SCALA:

LI0B.0.2.E.ZZ.P8.LC03.0.0.001.A.DWG

DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA MANDANTI

MANDATARIA MANDANTI

APPALTATORE PROGETTAZIONE

DIRETTORE TECNICO
Ing. G.Babini

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. M. Facchini

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA
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