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Legenda

Nuova SE 380/150/36kV "Macomer 380kV" Elettrodotto 380kV - ST - "Ittiri - Selargius" - Nuovi Raccordi
Elettrodotto 380kV - ST - "Ittiri - Selargius" - Esistente

Sostegno 380kV - ST - "Ittiri - Selargius" - DemolizioneElettrodotto 380kV - ST - "Ittiri - Selargius" - Demolizione

Sostegno 380kV - ST - "Ittiri - Selargius" - Esistente

Sostegno 380kV - ST - Nuovi Raccordi

Limite AmministrativoOpera 1
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SE TERNA 380/150/36 kV "Macomer 380" e dei Raccordi alla RTN

 SE "Macomer 380" e Raccordi alla RTN
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