
0.04

251.99

P00

PORTALE

DAP0

11.50/13.50

0.04

E=545663.18
N=4423401.10

58.96

59.00

272.34

P1

E ST Hu=12

DA

12.00/24.00

59.00

E=545679.11
N=4423457.87

58.96

542.85

315.84

P2

T ST Hu=12

DS

11.50/22.30

542.85

E=546156.06
N=4423376.47

483.85

1075.36

185.97

P3

A hu=12

DA

12.30/22.80

1075.36

E=546683.16
N=4423300.73

532.51

1345.78

179.50

P4

A12

DA

12.30/22.80

1345.78

E=546950.84
N=4423262.30

270.42

1774.70

266.90

P5

N10

DS

9.70/20.50

1774.70

E=547375.38
N=4423201.19

428.92

1987.41

251.31

P6

E12

DA

11.75/24.50

1987.41

E=547585.96
N=4423171.11

212.71

2205.71

260.37

P7

N12

DS

11.50/22.30

2205.71

E=547774.59
N=4423061.25

218.30

2389.45

217.78

P8

A10

DA

10.30/20.30

2389.45

E=547933.36
N=4422968.76

183.74

2777.42

153.00

P9

A12

DA

12.30/22.80

2777.42

E=548268.53
N=4422773.38

387.96

3107.98

169.74

P10

L18

DS

16.00/26.80

3107.98

E=548554.08
N=4422606.83

330.56

3272.13

173.86

P11

N24,5

DS

21.50/32.30

3272.13

E=548695.87
N=4422524.12

164.16

3562.01

178.59

P12

A16

DA

15.70/26.20

3562.01

E=548946.30
N=4422378.13

289.88

4012.25

121.98

P13

A14

DA

14.30/24.80

4012.25

E=549335.28
N=4422151.40

450.24

4331.42

97.58

P14

N20,5

DS

17.50/28.30

4331.42

E=549611.01
N=4421990.64

319.17

4729.74

85.76

P15

T24,5

DS

21.50/32.30

4729.74

E=549955.17
N=4421790.09

340.56

5070.30

74.52

P16

T22

DS

21.50/32.30

5070.30

E=550249.43
N=4421618.66

340.56

5365.57

76.65

P17

T20

DS

19.50/30.30

5365.57

E=550504.53
N=4421469.98

295.27

5804.88

92.74

P18

A16

DA

15.70/26.20

5804.88

E=550884.07
N=4421248.76

439.30

6094.62

159.25

P19

N20,5

DS

17.50/28.30

6094.62

E=551134.38
N=4421102.82

289.74

6455.94

159.23

P20

E14,5

DA

11.75/24.00

6455.94

E=551446.56
N=4420920.90

361.32
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Linea ST a 150 kV di prevista demolizione

Linea ST a 150 kV in progetto

LEGENDA

Progressiva [m]
Quota terreno [m]
Picchetto
Tipologia Sostegno
Armamento
Altezza utile/Totale [m]
Campata [m]
Progressiva [m]

Coordinate Centro Palo UTM WGS 84 32 N

Linee Aeree Interferenti

Franco minimo da terra (6,30 m)

NOTE

Profilo catenarie esistenti rappresentato alla temperatura di rilievo con
tiro medio per campata equivalente prossimo a 1000 daN. Conduttore
ACSR 19,38mm

Profilo catenarie in progetto rappresentato alla temperatura massima
di esercizio del conduttore (180°C) per temperatura ambiente pari a
55° (MFA). Conduttore ZTACIR 22,75 mm.

Sostegni non oggetto di modifiche

Campate con violazione franchi minimi da
normativa

1:4000

1:
10

00

Pianta

IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI

PROGETTO OPERE DI RETE
PIANO TECNICO DELLE OPERE

TITOLO

Rev. n. Documento Redatto Verificato Approvato Data

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PROVINCIA DI NUORO

Comuni di:

Villagrande Strisaili

Scala

Tortolì Girasole

Codici Rintracciabilità Terna: 201900807 - 201900878 - 201901210

COMMITTENTE PROGETTAZIONE

Ing. Marco A. L. Murru
Via Pietro Nenni, 11
09042 Monserrato (CA)
tel+39(0)70/5740021

engineering & consulting

GRUPPO DI LAVORO
Ing. Marco A. L. Murru: Coordinamento e progetto impianti elettrici
Ing. Mauro Murru: progetto impianti elettrici
Geol. Nicola Demurtas: parte Geologica e Idrogeologica
Ing. Valentina Pisu: parte Ambientale

TIMBRI

Queequeg Renewables, ltd
Unit 3.21, 1110 Great West Road
TW80GP London (UK)
Company number: 111780524

Econergy Project 2
via Alessandro Manzoni 30,
20121, Milano (MI)

PROFILI ALTIMETRICI ELETTRODOTTO
VERIFICA CON I CONDUTTORI HC
SE ARBATAX - SE FLUMENDOSA
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