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INTERCONNECTOR SVIZZERA – ITALIA 

“All’Acqua – Pallanzeno – Baggio” 

 

Intervento F: 

Elettrodotto aereo in semplice terna 380kV All'Acqu a-Pallanzeno  

nel tratto da passo S. Giacomo a Palo n° 19 su stes sa palificata  doppia terna con 

elettrodotto in semplice terna "All'Acqua-Ponte V.F."a 220 kV 
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