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Smart Transformer Station STIS—6000K—HT
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STS-6000K-H1

Pn(ca) = 6500 kW (40°C)
Input voltage = 800 V
Output voltage = 36 kV
Gruppo Trafo Dy11
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Linea SbkV di Campo

COMUNE DI MONTEMILONE

PROVINCIA DI POTENZA

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD INSEGUIMENTO SOLARE DA 19,9584 MWp DA
REALIZZARSI IN LOCALITA' SPINAMARA SOPRANA NEL COMUNE DI MONTEMILONE

TAVOLA: A.12.b.3
SCALA: : . . . . .
-:--|  Schemi funzionali dei singoli Moduli
PATA: novembre 2022
Committente: SPINAMARA SOPRANA - S.R.L.

Progettista impianti elettrici: Ing. Paolo Acquasanta

Collaboratori: Ing. Eustachio Santarsia

Ing. Paolo Acquasanta

Opere edili - _
Ing. Eustachio Santarsia

Archeologo: Dott.ssa Marta Pollio

Geologo: Dott. Maurizio Giacomino

Ambientale : Arch. paes. Cosimo D. Belfiore
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