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P.to n®1

Attraversamento Dorsale MT interrata linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Attraversamento Dorsale MT interrata linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Attraversamento Dorsale MT interrata linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

P.to n°4 Attraversamento Dorsale MT interrata e cavo MT di parallelo | linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

P.to n°5

Attraversamento Recinzione impianto linee elettriche o TLC La realizzazione della recinzione non interferisce con la linea aerea esistente

i

P.to n°6 ‘ Interferenza Strutture di supporto moduli fotovoltaici linee elettriche o TLC Adeguata fascia di rispetto

P.to n°7

Pton°8

Pton®9

P.to n°10

Interferenza Strutture di supporto moduli fotovoltaici linee elettriche o TLC Adeguata fascia di rispetto
Attraversamento Recinzione impianto linee elettriche o TLC La realizzazione della recinzione non interferisce con la linea aerea esistente
Interferenza Strutture di supporto moduli fotovoltaici linee elettriche o TLC Adeguata fascia di rispetto

Attraversamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

P.to n°11 ‘ Fiancheggiamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

P.to n®12

P.ton®13 ‘ Fiancheggiamento

P.ton®14 | Attraversamento

P.to n°15

P.ton°16

Pton®17

Pton®18

Pton®19 ‘ Fiancheggiamento

P.to n°20
P.to n°21

‘ P.to n°22

P.to n°23 | Attraversamento

P.ton°24 | Attraversamento

P.to n°25

Pton®26 | Attraversamento

Attraversamento Cavo interrato MT di parallelo Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Recinzione impianto La realizzazione della recinzione non interferisce con la linea aerea esistente

Cavo interrato MT di parallelo Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Recinzione impianto La realizzazione della recinzione non interferisce con la linea aerea esistente

Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Cavo interrato MT di parallelo Attraversamento con scavo con metodologia TOC

Cavo interrato MT di parallelo Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Cavo interrato MT di parallelo Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

Attraversamento
Fiancheggiamento
Attraversamento

Attraversamento

Fiancheggiamento Cavo interrato MT di parallelo Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Fiancheggiamento Cavo interrato MT di parallelo Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Fiancheggiamento Cavo interrato MT di parallelo Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Cavo interrato MT di parallelo Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Cavo interrato MT di parallelo Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Cavo interrato MT di parallelo Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Cavo interrato MT di parallelo Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

Attraversamento

P.to n°27 ‘ Fiancheggiamento Cavo interrato MT di parallelo Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

P.to n°30

P.ton°33

Fiancheggiamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

Pton®°34 | Fiancheggiamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Pton®°35 | Attraversamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Pton®36 | Attraversamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

P.to n°37

P.to n°38

Attraversamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

Attraversamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
P.to n°39 ‘ Fiancheggiamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente
Attraversamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

P.to n°41 ‘ Attraversamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

P.to n°40

P.to n°42

Attraversamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

Pton°43 | Fiancheggiamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

P.to n“44 ‘ Attraversamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

P.to n°45

P.to n°46

Si propone una modifica del tracciato dell'opera interrata e I'adozione di specifiche prescrizioni tecniche
di realizzazione dell'attraversamento

AP
Fiancheggiamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

Attraversamento Cavo interrato MT di parallelo T/

P.to n°51

P.to n°52

Fiancheggiamento Cavo interrato MT di parallelo Ancoraggio ai lati del ponte per mezzo di staffe o attraversamento con scavo con metodologia TOC

Attraversamento con scavo con metodologia TOC con I'adozione di specifiche prescrizioni tecniche di

onte
aversamento Cavo interrato MT di parallelo TAP : :
realizzazione

Pton°53 | Attraversamento Cavo interrato MT di parallelo linee elettriche o TLC Il cavidotto interrato da realizzare non interferisce in alcun modo con la linea aerea esistente

‘ P.to n°54

P.to n°55

Interferenza Strutture di supporto moduli fotovoltaici linee elettriche o TLC Adeguata fascia di rispetto

Interferenza Strutture di supporto moduli fotovoltaici linee elettriche o TLC Adeguata fascia di rispetto
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