
+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (141,57 kWp)

MODULO LONGI Hi-MO7 LR7-72HGD

1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

String inverter 1.1.1

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)
LS9

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.15  (141,57 kWp)

TR1 (2000 kWp)

LS8
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

50  51
50N 51N
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t> t>>

Io>

to>

To
ro
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e 
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r

50
N

/5
1N

Pmax=605Wp  Vmp=43,5Vdc  Voc=51,31Vdc

String inverter 1.1.2 String inverter 1.1.3 String inverter 1.1.16

A

A1
.............

A7

1.1.71.1.1

A

A10A8 B1
.............

B7

1.1.9

B10
.............

B8

1.1.16

AUX

TRAFO AUX NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

Vn=500-1500Vcc

Pn=125kVA

Pn=125kW

Vn=880V-50Hz

Imax=6x30A

Cosfi=1
Imax=90.2A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.16 125,84 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO AT

.............

1.1.15

.....

1.1.8

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (141,57 kWp)

MODULO LONGI Hi-MO7 LR7-72HGD

1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

String inverter 1.1.1

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)
LS9

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TR2 (2000 kWp)

LS9
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

50  51
50N 51N

Is I> I>>

t> t>>

Io>

to>

To
ro

id
e 

Pe
r

50
N

/5
1N

Pmax=605Wp  Vmp=43,5Vdc  Voc=51,31Vdc

String inverter 1.1.2 String inverter 1.1.3 String inverter 1.1.16

A

A1
.............

A7

1.1.71.1.1

A

A10A8 B1
.............

B7

1.1.9

B10
.............

B8

1.1.16

AUX

TRAFO AUX NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

Vn=500-1500Vcc

Pn=125kVA

Pn=125kW

Vn=880V-50Hz

Imax=6x30A

Cosfi=1
Imax=90.2A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.16 (141,57 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO AT

.............

1.1.15

.....

1.1.8

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (141,57 kWp)

MODULO LONGI Hi-MO7 LR7-72HGD

1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

String inverter 1.1.1

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)
LS9

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.9  (125,84 kWp)

TR4 (1600 kWp)

LS8
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

50  51
50N 51N
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t> t>>
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to>
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e 
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r

50
N

/5
1N

Pmax=605Wp  Vmp=43,5Vdc  Voc=51,31Vdc

String inverter 1.1.2 String inverter 1.1.3 String inverter 1.1.12

A

A1
.............

A5

1.1.61.1.1

A

A10A6 B1
.............

B5

1.1.7

B10
.............

B6

1.1.12

AUX

TRAFO AUX NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

Vn=500-1500Vcc

Pn=125kVA

Pn=125kW

Vn=880V-50Hz

Imax=6x30A

Cosfi=1
Imax=90.2A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.12 125,84 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO AT

.............

1.1.11

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.8  (141,57 kWp)
.....
.....

.....

.....

1.1.5 NC

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (141,57 kWp)

MODULO LONGI Hi-MO7 LR7-72HGD

1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

String inverter 1.1.1

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)
LS9

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.2  (141,57 kWp)

TR5 (1600 kWp)

LS9
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

50  51
50N 51N
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N
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Pmax=605Wp  Vmp=43,5Vdc  Voc=51,31Vdc

String inverter 1.1.2 String inverter 1.1.3 String inverter 1.1.12

A

A1
.............

A5

1.1.61.1.1

A

A10A6 B1
.............

B5

1.1.7

B10
.............

B6

1.1.12

AUX

TRAFO AUX NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

Vn=500-1500Vcc

Pn=125kVA

Pn=125kW

Vn=880V-50Hz

Imax=6x30A

Cosfi=1
Imax=90.2A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.12 (141,57 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO AT

.............

1.1.11

.....

.....

.....

1.1.5 NC

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (141,57 kWp)

MODULO LONGI Hi-MO7 LR7-72HGD

1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

String inverter 1.1.1

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)
LS9

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TR6-TR8-TR10 (2000 kWp)

LS8
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

50  51
50N 51N

Is I> I>>

t> t>>

Io>

to>

To
ro

id
e 

Pe
r

50
N

/5
1N

Pmax=605Wp  Vmp=43,5Vdc  Voc=51,31Vdc

String inverter 1.1.2 String inverter 1.1.3 String inverter 1.1.15

A

A1
.............

A7

1.1.71.1.1

A

A10A8 B1
.............

B7

1.1.9

B10
.............

B8

1.1.16

AUX

TRAFO AUX NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

Vn=500-1500Vcc

Pn=125kVA

Pn=125kW

Vn=880V-50Hz

Imax=6x30A

Cosfi=1
Imax=90.2A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.15 (125,84 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO AT

.............

1.1.15

.....

1.1.8

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.11  (125,84 kWp)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.10  (141,57 kWp)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (141,57 kWp)

MODULO LONGI Hi-MO7 LR7-72HGD

1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

String inverter 1.1.1

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)
LS9

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TR7-TR9 (2000 kWp)

LS8
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

50  51
50N 51N

Is I> I>>

t> t>>
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Pmax=605Wp  Vmp=43,5Vdc  Voc=51,31Vdc

String inverter 1.1.2 String inverter 1.1.3 String inverter 1.1.15

A

A1
.............

A7

1.1.71.1.1

A

A10A8 B1
.............

B7

1.1.9

B10
.............

B8

1.1.16

AUX

TRAFO AUX NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

Vn=500-1500Vcc

Pn=125kVA

Pn=125kW

Vn=880V-50Hz

Imax=6x30A

Cosfi=1
Imax=90.2A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.15 (125,84 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO AT

.............

1.1.15

.....

1.1.8

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.12  (125,84 kWp)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.11  (141,57 kWp)

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (141,57 kWp)

MODULO LONGI Hi-MO7 LR7-72HGD

1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

String inverter 1.1.1

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)
LS9

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.6  (125,84 kWp)

TR11 (1600 kWp)

LS8
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

50  51
50N 51N

Is I> I>>
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Io>

to>

To
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e 
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r
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N
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Pmax=605Wp  Vmp=43,5Vdc  Voc=51,31Vdc

String inverter 1.1.2 String inverter 1.1.3 String inverter 1.1.12

A

A1
.............

A5

1.1.61.1.1

A

A10A6 B1
.............

B5

1.1.7

B10
.............

B6

1.1.12

AUX

TRAFO AUX NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

Vn=500-1500Vcc

Pn=125kVA

Pn=125kW

Vn=880V-50Hz

Imax=6x30A

Cosfi=1
Imax=90.2A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.12 125,84 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO AT

.............

1.1.11

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.5  (141,57 kWp)
.....
.....

.....

.....

1.1.5 NC

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (141,57 kWp)

MODULO LONGI Hi-MO7 LR7-72HGD

1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

String inverter 1.1.1

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)
LS9

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.8  (125,84 kWp)

TR12 (1600 kWp)

LS8
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K
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50
N
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Pmax=605Wp  Vmp=43,5Vdc  Voc=51,31Vdc

String inverter 1.1.2 String inverter 1.1.3 String inverter 1.1.12

A

A1
.............

A5

1.1.61.1.1

A

A10A6 B1
.............

B5

1.1.7

B10
.............

B6

1.1.12

AUX

TRAFO AUX NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

Vn=500-1500Vcc

Pn=125kVA

Pn=125kW

Vn=880V-50Hz

Imax=6x30A

Cosfi=1
Imax=90.2A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.12 125,84 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO AT

.............

1.1.11

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.7  (141,57 kWp)
.....
.....

.....

.....

1.1.5 NC

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (157,30 kWp)

MODULO LONGI Hi-MO7 LR7-72HGD

1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

String inverter 1.1.1

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S10 (+)

S10 (-)
LS10

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TR14-TR15-TR16-TR17-TR19-TR20-TR22-TR25 (2000 kWp)

LS9
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K
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50N 51N
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to>
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N
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Pmax=605Wp  Vmp=43,5Vdc  Voc=51,31Vdc

String inverter 1.1.2 String inverter 1.1.3 String inverter 1.1.16

A

A1
.............

A7

1.1.71.1.1

A

A10A8 B1
.............

B7

1.1.9

B10
.............

B8

1.1.16

AUX

TRAFO AUX NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

Vn=500-1500Vcc

Pn=125kVA

Pn=125kW

Vn=880V-50Hz

Imax=6x30A

Cosfi=1
Imax=90.2A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.16 (141,57 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO AT

.............

1.1.15

.....

1.1.8

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.4  (141,57 kWp)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S10 (+)

S10 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.3  (150,30 kWp)

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (157,30 kWp)

MODULO LONGI Hi-MO7 LR7-72HGD

1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

String inverter 1.1.1

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S10 (+)

S10 (-)
LS10

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TR18-TR21-TR23-TR24 (2000 kWp)

LS9
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

50  51
50N 51N
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Io>

to>

To
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e 
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r

50
N
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1N

Pmax=605Wp  Vmp=43,5Vdc  Voc=51,31Vdc

String inverter 1.1.2 String inverter 1.1.3 String inverter 1.1.16

A

A1
.............

A7

1.1.71.1.1

A

A10A8 B1
.............

B7

1.1.9

B10
.............

B8

1.1.16

AUX

TRAFO AUX NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

Vn=500-1500Vcc

Pn=125kVA

Pn=125kW

Vn=880V-50Hz

Imax=6x30A

Cosfi=1
Imax=90.2A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.16 (141,57 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO AT

.............

1.1.15

.....

1.1.8

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.3  (141,57 kWp)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S10 (+)

S10 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.2  (157,30 kWp)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (141,57 kWp)

MODULO LONGI Hi-MO7 LR7-72HGD

1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

String inverter 1.1.1

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)
LS9

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TR3-TR26 (2000 kWp)

LS8
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K
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Pmax=605Wp  Vmp=43,5Vdc  Voc=51,31Vdc

String inverter 1.1.2 String inverter 1.1.3 String inverter 1.1.15

A

A1
.............

A7

1.1.71.1.1

A

A10A8 B1
.............

B7

1.1.9

B10
.............

B8AUX

TRAFO AUX NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

Vn=500-1500Vcc

Pn=125kVA

Pn=125kW

Vn=880V-50Hz

Imax=6x30A

Cosfi=1
Imax=90.2A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.15 (125,84 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO AT

.............

1.1.15

.....

1.1.8

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.5  (125,84 kWp)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.4  (141,57 kWp)

.....

.....

NC

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (141,57 kWp)

MODULO LONGI Hi-MO7 LR7-72HGD

1.1 1.2 1.3 1.26
S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

String inverter 1.1.1

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)
LS9

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.5  (125,84 kWp)

TR13 (1600 kWp)

LS8
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2
2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K
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Pmax=605Wp  Vmp=43,5Vdc  Voc=51,31Vdc

String inverter 1.1.2 String inverter 1.1.3 String inverter 1.1.12

A

A1
.............

A5

1.1.61.1.1

A

A10A6 B1
.............

B5

1.1.7

B10
.............

B6

1.1.12

AUX

TRAFO AUX NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

Vn=500-1500Vcc

Pn=125kVA

Pn=125kW

Vn=880V-50Hz

Imax=6x30A

Cosfi=1
Imax=90.2A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

8.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S8 (+)

S8 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

8.2 8.3 8.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.12 125,84 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO AT

.............

1.1.11

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
1.1 1.2 1.3 1.26

S1 (-)

S1 (+)

S2 (+)

S2 (-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+ S9 (+)

S9 (-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.4  (141,57 kWp)
.....
.....

.....

.....

1.1.5 NC
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