
Progettazione definitiva finalizzata all’autorizzazione di una centrale di energia
rinnovabile e delle relative opere di connessione denominata “Sperlinga”, costituita
da un impianto agrivoltaico di potenza complessiva pari a 50,112 MW [DC] e potenza

in immissione pari a 37,75128 MW [AC]. La centrale sarà realizzata in
C.da Serravalle nel comune di Chiaromonte Gulfi (RG) – Sicilia
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CABINA CN1
SCOMPARTO DI USCITA SCOMPARTO DI USCITA SCOMPARTO DI USCITA SCOMPARTO DI USCITA

CABINA CN2 CABINA CN3 CABINA CN4

MV POWER TRANSFORMER
ONAN

Sn 3,0 MVA
30/0,8 kV

50 Hz
Dy11y11
Vcc 6,5%

AUX TRANSFORMER
Sn 40 kVA
0,8/0,4 kV

50 Hz
Dyn 11

MV POWER TRANSFORMER
ONAN

Sn 3,0 MVA
30/0,8 kV

50 Hz
Dy11y11
Vcc 6,5%

AUX TRANSFORMER
Sn 40 kVA
0,8/0,4 kV

50 Hz
Dyn 11

MV POWER TRANSFORMER
ONAN

Sn 2,0 MVA
30/0,8 kV

50 Hz
Dy11y11
Vcc 6,5%

AUX TRANSFORMER
Sn 40 kVA
0,8/0,4 kV

50 Hz
Dyn 11
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50 Hz
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0,8/0,4 kV

50 Hz
Dyn 11
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INVERTER 1
SG350HX

Pn= 320 kVA
50 Hz 254 A

INVERTER 2
SG350HX

Pn= 320 kVA
50 Hz 254 A

INVERTER 3
SG350HX

Pn= 320 kVA
50 Hz 254 A

INVERTER 6
SG350HX

Pn= 320 kVA
50 Hz 254 A

INVERTER 1
SG350HX

Pn= 320 kVA
50 Hz 254 A

INVERTER 2
SG350HX

Pn= 320 kVA
50 Hz 254 A

INVERTER 4
SG350HX

Pn= 320 kVA
50 Hz 254 A

INVERTER 1
SG350HX

Pn= 320 kVA
50 Hz 254 A

INVERTER 2
SG350HX

Pn= 320 kVA
50 Hz 254 A

INVERTER 3
SG350HX

Pn= 320 kVA
50 Hz 254 A

INVERTER 5
SG350HX

Pn= 320 kVA
50 Hz 254 A
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CABINA DI RACCOLTA NORD (CRN)

Quadro MT TR1
AL TRASFORMATORE AT/MT

A RIF. VOLTMETRICI/AMPEROMETRICI
LATO AT

REF 620
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SCOMPARTO DI USCITA

MV POWER TRANSFORMER
ONAN

30/0,8 kV
50 Hz

Dy11y11
Vcc 6,5%

AUX TRANSFORMER
Sn 40 kVA
0,8/0,4 kV

50 Hz
Dyn 11
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INVERTER 1
SG350HX

Pn= 320 kVA
50 Hz 254 A
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SG350HX
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INVERTER 6
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INVERTER 7
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Pn= 320 kVA
50 Hz 254 A

CABINA CS8
SCOMPARTO DI USCITA

CABINA CS9
SCOMPARTO DI USCITA

CABINA CS10
SCOMPARTO DI USCITA

CABINA CS11
SCOMPARTO DI USCITA

CABINA CS12
SCOMPARTO DI USCITA

CABINA CS13
SCOMPARTO DI USCITA
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ONAN

30/0,8 kV
50 Hz

Dy11y11
Vcc 6,5%

AUX TRANSFORMER
Sn 40 kVA
0,8/0,4 kV

50 Hz
Dyn 11

MV POWER TRANSFORMER
ONAN

30/0,8 kV
50 Hz

Dy11y11
Vcc 6,5%

AUX TRANSFORMER
Sn 40 kVA
0,8/0,4 kV
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Dyn 11
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30/0,8 kV
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Dy11y11
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CABINA CS15
SCOMPARTO DI USCITA
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SCOMPARTO DI USCITA

MV POWER TRANSFORMER
ONAN

Sn 3,0 MVA
30/0,8 kV

50 Hz
Dy11y11
Vcc 6,5%

AUX TRANSFORMER
Sn 40 kVA
0,8/0,4 kV

50 Hz
Dyn 11

MV POWER TRANSFORMER
ONAN

Sn 3,0 MVA
30/0,8 kV

50 Hz
Dy11y11
Vcc 6,5%

AUX TRANSFORMER
Sn 40 kVA
0,8/0,4 kV

50 Hz
Dyn 11
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Progettazione definitiva finalizzata all’autorizzazione di una centrale di energia
rinnovabile e delle relative opere di connessione denominata “Sperlinga”, costituita
da un impianto agrivoltaico di potenza complessiva pari a 50,112 MW [DC] e potenza

in immissione pari a 37,75128 MW [AC]. La centrale sarà realizzata in
C.da Serravalle nel comune di Chiaromonte Gulfi (RG) – Sicilia
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2003
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Sn 3,0 MVA

Sn 3,0 MVA Sn 3,0 MVA Sn 3,0 MVA Sn 3,0 MVA Sn 3,0 MVA

Scomparto MT18

AC 230V

M

NA 0-16

50
51

50N
51N
59 N
67 N Contatore di produzione

Misure
I-V-P-Q

Wh
Varh

ModBus RTU

modem

Scomparto MT19

AC 230V

M

NA 0-16

50
51

50N
51N
59 N
67 N Contatore di produzione

Misure
I-V-P-Q

Wh
Varh

ModBus RTU

modem
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