
ex2b

T.L
.T.L

.

BINARIO 4 - LUNGHEZZA RETTIFILO 474,47 m

4

V 4-1

V 4-5

PRT-4

V 4-1
X 567890.886
Y 4884501.154
Az 120.752

V 4-4
X
Y
Az
R
m
A
T
Sv
V

V 4-5
X 568403.955
Y 4884308.946

V 4-2

V 4-2
X 567914.472
Y 4884493.181

V 4-3
X 567938.234
Y 4884485.148 V 4-3 V 4-4

0-   0+000.00

1-   0+014.92

2-   0+024.90

3-   0+035.06

4-   0+049.98

5-   0+058.11

6-   0+063.26

7-   0+068.36
8-   0+068.40
9-   0+073.46

10-   0+092.53

11-   0+109.93

12-   0+134.93

13-   0+159.93

14-   0+184.93

15-   0+209.93

16-   0+234.93

17-   0+259.93

18-   0+284.93

19-   0+309.93

20-   0+334.93

21-   0+359.93

22-   0+384.93

23-   0+409.93

24-   0+434.93

25-   0+459.93

26-   0+484.93

27-   0+509.93

28-   0+534.93

29-   0+547.93

567955.643
4884479.264

123.114
275.000

0.000
2.3617
5.102

10.202
30

R7

P L

P
L

Ca
bi
na

Tr
as
fo
rm
az
io
ne

ex2b

60U/250/0,12

4

ex2b

T.L
. T.L

.

S 60 UNI/170/0.12 dx T.L
.

10b

10a

60U/170/0,12

SI 60U/170/0,12 dp

45

46

47

48

49

50

ex2b

T.L
.

BINARIO 5 - LUNGHEZZA RETTIFILO 460,74 m

V 5-1
V 5-2

V 5-3V 5-3
PRT-5

V 5-3
X 568402.321
Y 4884304.645

0-   0+000.00

1-   0+014.92

2-   0+025.16

3-   0+028.56
4-   0+029.58
5-   0+031.95

6-   0+040.91

7-   0+052.23

8-   0+074.97

9-   0+099.97

10-   0+124.97

11-   0+149.97

12-   0+174.97

13-   0+199.97

14-   0+224.97

15-   0+249.97

16-   0+274.97

17-   0+299.97

18-   0+324.97

19-   0+349.97

20-   0+374.97

21-   0+399.97

22-   0+424.97

23-   0+449.97

24-   0+474.97

25-   0+499.97

26-   0+562.97

V 5-1
X 567924.101
Y 4884489.926
Az 128.356

V 5-2
X 567961.022
Y 4884472.299
Az 123.114
R 275.000
m 0.000
A 5.2423
T 11.329
Sv 22.645
V 30

R7

P L

P
L

Ca
bi
na

Tr
as
fo
rm
az
io
ne

ex2b

60U/250/0,12

4

ex2b

T.L
. T.L

.

S 60 UNI/170/0.12 dx T.L
.

10b

10a

60U/170/0,12

SI 60U/170/0,12 dp

45

46

47

48

49

50

ex2b

T.L
.T.L

.

BINARIO 3 - LUNGHEZZA RETTIFILO 481,11 m

3

V 3-1

V 3-4
V 3-5

PRT-3

0-   0+000.00

1-   0+018.92

2-   0+029.08

3-   0+044.00

4-   0+053.29

5-   0+074.81

6-   0+088.82
7-   0+092.26
8-   0+095.69
9-   0+096.33

10-   0+109.70

11-   0+122.04

12-   0+139.44

13-   0+164.44

14-   0+189.44

15-   0+214.44

16-   0+239.44

17-   0+264.44

18-   0+289.44

19-   0+314.44

20-   0+339.44

21-   0+364.44

22-   0+389.44

23-   0+414.44

24-   0+439.44

25-   0+464.44

26-   0+489.44

27-   0+514.44

28-   0+539.44

29-   0+564.44

30-   0+577.44

V 3-2
X 567880.938
Y 4884503.238

V 3-4
X 567935.685
Y 4884491.767
Az 123.114
R 275.000
m 0.000
A 9.9647
T 21.566
Sv 43.044
V 30

V 3-5
X 568405.5883
Y  4884313.246

V 3-2
V 3-3

V 3-1
X 567862.422
Y 4884507.118
Az 113.149

V 3-3
X 567905.487
Y 4884498.093

R7

P L

P
L

Ca
bi
na

Tr
as
fo
rm
az
io
ne

ex2b

60U/250/0,12

4

ex2b

T.L
. T.L

.

S 60 UNI/170/0.12 dx T.L
.

10b

10a

60U/170/0,12

SI 60U/170/0,12 dp

45

46

47

48

49

50

TRACCIAMENTO BINARIO - 3° RAVANO

TRACCIAMENTO BINARIO - 4° RAVANO

TRACCIAMENTO BINARIO  - 5° RAVANO

LEGENDA

COSTRUZIONI IN CAPO A IFN

NUOVO FASCIO RAVANO

ATTACCO BINARIO SU ESTRADOSSO STRUTTURA IN C.C.A.

BINARIO/DEVIATOIO SU STRUTTURA IN C.C.A. - GALLERIA SUBALVEA
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05/05/2023 Emissione finale per verificatore

Di Leo Sanzone Tartaglini

SCALO FERROVIARIO – FASCIO BINARI – TRACCIAMENTI
BINARI 3 - 4 - 5 NUOVO FASCIO RAVANO

NOTA:
· Il traccaito ferroviario potrà subire delle

modifiche in relazione alle prescrizioni che
potranno essere impartite da RFI.

· Le eventuali interferenze tra il nuovo fascio
binari e le strutture esistenti, con particolare
riferimento all'uscita di emergenza della galleria
Subalvea ed alla cabina elettrica ENEL,
saranno risolte nel dettaglio al momento della
definizione definitiva del tracciato del nuovo
fascio binari.

08/01/2024 Ottemperanza osservazioni RFI
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