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Data:

Scala: PROGETTO

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO

ELABORATO

Denominazione Impianto:

Ubicazione:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "VITERBO 2"

Comune di Viterbo

04

03

02

RedattoDataRevisione Descrizione Approvato Autorizzato

Tecnici:

Project - Commissioning - Consulting

Il Richiedente:

REGIONE
LAZIOPROVINCIA

DI VITERBO

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO AVANZATO
CONNESSO ALLA R.T.N. TERNA DELLA POTENZA DI PICCO 65,292 MWp

CCEN Viterbo 2 S.r.l.
PIAZZA WALTHER VON VOGELWEIDE 8
39100 BOLZANO
KANZLEI ROEDL & PARTNER
P IVA 03210110213

12/06/23

COMUNE DI
VITERBO

Firma Produttore Firme

CEN SRL
STRADA DI GUINZA GRANDE
1 INT. 2 CAP 01014
MONTALTO DI CASTRO (VT)

01

Ing. Mauro Marchino - Albo Ingegneri Viterbo n° A666

CARATTERISTICHE CAMPO

TIPO
TRACKER

NUMERO
DI

TRACKER

NUMERO
MODULI

PER TRACKER

NUMERO
MODULI

NUMERO
TOTALE
MODULI

FIX V1X12 12

TRACKER V 2X12 24

TRACKER H 2X12 24

TRACKER H 2X3 6

DISTRIBUZIONE IMPIANTO

POTENZA
PANNELLO

W

PANNELLI
PER

STRINGA

NUMERO
DI

STRINGHE

NUMERO
DI

CABINE DI
TRASFORMAZIONE

CT

NUMERO
DI

INVERTER

665 24 4091 16 210

DISTRIBUZIONE INVERTER

CABINE TRAFO NUMERO INVERTER

TX1 10
TX2 9
TX3 16
TX4 16
TX5 13
TX6 10
TX7 10
TX8 7
TX9 16
TX10 13
TX11 16
TX12 16
TX13 16
TX14 16
TX15 10
TX16 16

DISTRIBUZIONE INVERTER

RING SC CT
TIPOLOGICO

INVERTER (Pn)
NUMERO

INVERTER
NUMERO TOTALE

STRINGHE
NUMERO

PANNELLI
POTENZA

DI PICCO kW

RING 1

SC1
TX1 300 KW 10 190 4560 3032,4
TX2 300 KW 9 155 3720 2473,8

SC2
TX3 300 KW 16 289 6936 4612,44
TX4 300 KW 16 320 7680 5107,2
TX5 300 KW 13 246 5904 3926,16

SC3
TX6 300 KW 10 200 4800 3192
TX7 300 KW 10 200 4800 3192
TX8 300 KW 7 130 3120 2074,8

RING 2

SC7
TX9 300 KW 16 320 7680 5107,2
TX10 300 KW 13 260 6240 4149,6

SC5

TX11 300 KW 16 310 7440 4947,6
TX12 300 KW 16 320 7680 5107,2
TX13 300 KW 16 320 7680 5107,2
TX14 300 KW 16 320 7680 5107,2
TX15 300 KW 10 187 4488 2984,52

SC4-SC5 TX16 300 KW 18 324 7776 5171,04
210 4091 98184 65292,36

APRILE 2024 PRIMA EMISSIONE Mauro Marchino Mauro Marchino Mauro Marchino

02.VT2.PE.01

TAV.01.01.A

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

N.A.
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