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COMUNE DI CITTADUCALE (RI) F.23, F.22

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1 Tubo in acciaio Grado L360 NB/MB DN  400 (16")

Sp. Normale/Maggiorato 11.1 mm  costruito secondo tab. GASD A.01.01.15

rivestimento in Polietilene Sp. 2.5 mm 

L'INDAGINE ANDRA' SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO

ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO

NOTA :

PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO

TUTTI I SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI

E' NECESSARIO ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI

SEZIONE Y-Y

TUBO DI LINEA DN 400 (16")

PER CAVO TELECOMAND0

N° 3 TUBI IN PEAD DN 50

CANALE ENEL

COMUNE DI CITTA' DUCALE (RI) F.23 F.22 COMUNE DI CITTA' DUCALE (RI) F.22
Punto di misura P.E. a cassetta piantana  secondo GASD A7.01.055
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P-7DN-60°-OB-DA- 11.1 mm

FORO D'INGRESSO

FORO DI USCITA

rivestimento in POLIETILENE Sp. 2.1 mm 

Sp. 7.0 mm costruito secondo tab. GASD A.01.01.11

Tubo in Acciaio Grado L360 NB/MB DN 200 (4")2TUBO DI LINEA DN 400 (16")

SEZIONE K-K

5.00 m

TUBO DN 200 (8")

PER CAVO TELECOMANDO

N° 3 TUBI IN PEAD DN 50

Punto di misura P.E. a cassetta piantana  secondo GASD A7.01.055 n. 2
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5

PP1/E

PP1/E

PP1/E

n°2 STRINGHE
(L=170m)
COLONNA DI VARO

F.23 F.23

COM. DI CITTADUCALE (RI)

COM. DI CITTADUCALE (RI) F.22

F.22F.14

Ponte

Line
a E

lettr
ica 

B.T.

Canale

Lin
ea
 E
let
tri

ca
 M
.T.

V21

P20

17

13

P
ra
ta

Porcian
a

Strad
a

S
.L
ib
er
at
o
re

76

129 159
131

640

597
639

144

182

97

256

282

253

532

254

255

110

111

112

113

116
117

118

119

120

129

130

131

135

136

24

684

7

8

91

107

109110

111

180 181

183

246

251

252

254
255

263

277

278

279

280

284

285

286

287

288

293

294

295

296

297

322

326

393

394

406

415

533

74

75

76

77

94

95

96

L=204 m

"Canale Erg Energy"
TOC

n°2 STRINGHE
(L=170m)
COLONNA DI VARO

7
°
4
4
'3

5
"

P22

P23

8
5
°
10
'2

5
"

V24

P25

P26

6
0
°
2
2
'0

8
"

V27

V28

5°51'14"

V29

19°37'43"

P30

P
19

7
7

111
3
2
2

113

2
4
8

2
5
3

2
5
6

2
5
7

2
5
8

2
8
2

9
7

19.3
5

0
.0
0

S
tra

d
a
 
C
a
m
p
e
s
tre

Canale di scarico Erg Energy

SH 56

TOC_05

(D
a
 D

is
m

e
tt

e
re

) 
c
o

p
. 

d
a
 d

e
te

rm
in

a
re

M
e
t.

 C
h

ie
ti

-R
ie

ti
 D

N
 4

0
0

 (
1

6
"
),

 M
O

P
 2

4
 b

a
r

1
.5

0
5

.1
0

01 24-06-24 EMESSO PER INTEGRAZIONE TER PATRIZI PEDINI CAPRIOTTI
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da Dismettere
DN 400 (16"), MOP 24 bar

Met.to Chieti - Rieti

L= 170 m
"Canale Enel"
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