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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW

WTG-SE-11
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW

WTG-SE-12

CAVO FIBRA OTTICA  / lunghezza 210 m

CAVO FIBRA OTTICA  / lunghezza 760 m

WTG-SE-08 WTG-SE-10

CAVO FIBRA OTTICA  / lunghezza 890 m
CAVO FIBRA OTTICA  lunghezza 1440 m
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=5,3 MW

WTG-SE-02WTG-SE-05

GRUPPO SE-01

WTG-SE-04WTG-SE-09

GRUPPO SE-03 GRUPPO SE-06

WTG-SE-07

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 2920 m

SWITCH

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 2410m
CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 1760 m

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 25880 m

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 2500 m
CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 1340 m

CAVO FIBRA OTTICA /  lunghezza 27780 m

APPARATI DI COMANDO E CONTROLLO SSE UTENTE
QUADRO DI PERMUTAZIONE SSEU UTENTE

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 27450 m
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LOTO RINNOVABILI SRL
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AGREENPOWER s.r.l.
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09038 Serramanna (SU) - ITALIA
Email: info@agreenpower.itagreenpower s.r.l.

SCHEMA A BLOCCHI FIBRA OTTICA

Novembre-2022

W2203SEU

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO
COMPOSTO DA 12 AEROGENERATORI CON POTENZA COMPLESSIVA DI

57 MW NEL COMUNE DI SEUI (SU), CON OPERE CONNESSE NEI COMUNI
DI SEUI (SU), ESCALAPLANO (SU) ED ESTERZILI (SU)

ESTERZILIESCALAPLANOSEUI

SCHEMA A BLOCCHI FIBRA OTTICA

ELB.PE.01c

AE
R

O
G

EN
ER

AT
O

R
E 

N
O

R
D

EX
 N

16
3 

- 4
,7

5 
M

W

ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW

WTG-SE-01

WTG-SE-03

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 30 m

CAVO FIBRA OTTICA / lunghezza 30 m
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW

WTG-SE-06

CAVO FIBRA OTTICA  / lunghezza 30 m
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=5,3 MW
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=5,3 MW
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=5,3 MW
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=5,3 MW
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=5,3 MW
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW

SWITCH CABINA DI RACCOLTA SE-01

SWITCH CABINA DI RACCOLTA SE-03 SWITCH CABINA DI RACCOLTA SE-06

AEROGENERATORE
SWITCH

AEROGENERATORE
SWITCH

AEROGENERATORE
SWITCH

AEROGENERATORE

SWITCH
AEROGENERATORE

SWITCH
AEROGENERATORE

SWITCH
AEROGENERATORE

SWITCH
AEROGENERATORE

SWITCH
AEROGENERATORE

SWITCH
AEROGENERATORE

SWITCH
AEROGENERATORE

SWITCH
AEROGENERATORE

Collaboratori:

Vamirgeoind Ambiente Geologia e Geofisica S.r.l
Ing. Gianluca Vultaggio - Tekto Studio
Ing. Nicola Sollai - Strutturista
Dott.ssa Archeologa Manuela Simbula
Dott. Naturalista Francesco Mascia
Dott. Agronomo Vincenzo Sechi
Ing. Federico Miscali - Tecnico Acustica
Dott. Geologo Luigi Sanciu
Ing. Luigi Cuccu - Elettrotecnico
Ing. Davide Medici - Analisi Anemologica

Gruppo di lavoro:

Ing. Simone Abis - Civile Ambientale
Ing. Michele Angei - Elettrico
Ing. Enea Tocco - Civile Ambientale
Ing. Stefano Fanti - Civile Ambientale
Dott. Gianluca Fadda
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