
Opere Connesse Impianto Agrovoltaico

Cavidotto AT

Sottostazione di trasformazione 30/36 kV

Cabina di sezionamento

Cabina di consegna AT

SSE TERNA S.p.A.

Impianto Agrovoltaico 

Cavidotto MT

Recinzione

Area Stot

Aree non idonee FER - R.R. n. 24/2010

Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m.

P.U.T.T./p.

Ate B

P.A.I.

Rischio

Pericolosità idraulica

Are tutelate per legge (art. 142 D.lgs. 42/2004 s.m.i.)

Tratturi con buffer di 100 m.

Fiumi Torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m.

Boschi con buffer di 100 m.

Beni Culturali con 100 m. (parte II  D.Lgs.42/'04)

Zone S.I.C. e Zone Z.P.S

Altre aree

Connessioni

Sistema di naturalità

Google Satellite
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