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Galleria Caprazoppa L= 3.300m
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Galleria Caprazoppa L= 3.300 m
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Galleria Monte Grosso L= 1.472 m
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Galleria Croce L= 4.552,35 m
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Galleria Parei L= 504 m
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Galleria Alassio L= 9.740 m
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TR1
Pn = 250 kVA

Vp= 15 kV
Vs = 1 kV

TR-A
Pn = 250 kVA

Vp= 15 kV
Vs = 0,4 kV

TR-B
Pn = 250 kVA

Vp= 15 kV
Vs = 0,4 kV

QEbt
Sez. 1 kV - 1 QEbt - Sez. 400 V

(Esistente)

TR2
Pn = 250 kVA

Vp= 15 kV
Vs = 1 kV

QMT - ANDORA

QEbt
Sez. 1 kV - 2

Arrivo MT
15 kV - 3f - 50Hz

Neutro:
Compensato/Isolato

CABINA MT - ANDORA

LATO DISPARI

LATO PARI
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Galleria S. Bernardino L= 730 m
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F.T.F.T.F.V.F.V.

Piazzola Emergenza
500 m²

APPARECCHIATURE ESISTENTI

APPARECCHIATURE
DA FORNIRE

Piazzola Emergenza
500 m²

Piazzola Emergenza
500 m²

Quadro BT di fornitura LF

Quadro BT non di fornitura LF (alimentazione a cura LF)

Cavo BT Vn 1kV

Note Simboli

Linea 1 kV binario pari

QdT Pari 1/0,23 kV

Quadro bypass

Tipologico alimentazione in galleria

Linea 1 kV binario dispari

QdT pari
bypass

1/0,4 kV

Quadro bypass

QdT Pari 1/0,23 kV

QdT Dispari 1/0,23 kV QdT Dispari 1/0,23 kV

Cavo BT Vn 400V

Asse binario

250m.

500 m.

LATO PARI

LATO DISPARI

BINARIO PARI

BINARIO DISPARI

FG7M1 - 0,6/1 kV
sez. 3(2x1x150)mm²

FG7M1 - 0,6/1 kV
sez. 3(2x1x150)mm²

QF-ANDORA

APPARECCHIATURE
DA FORNIRE

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x150)mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x150)mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

LATO PARI

LATO DISPARI

LATO PARI

LATO DISPARI

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x150)mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x150) mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)

sez. 3(2x1x150) mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)

sez. 3(2x1x185) mm²
FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185) mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)

sez. 3(2x1x185) mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)

sez. 3(2x1x150) mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)

sez. 3(2x1x150) mm²

Piazzola Emergenza
500 m²

PES 5 PES 4
PES 3 PES 2

Piazzale Emergenza
Area mezzi di soccorso

500 m²

Piazzale di emergenza
Area mezzi di

soccorso
500 m²

Piazzale di emergenza
Area mezzi di

soccorso
500 m²

Piazzola Emergenza
500 m²

Piazzale di emergenza
Area mezzi di soccorso

500 m²
Piazzale di emergenza

Area mezzi di
soccorso
500 m²

CENTRALE
IDRICA FA03

QMT2 - FINALE LIGURE

CABINA MT - FINALE LIGURE

QGBT-FINALE LIGURE - Sez. 400 VQdP 1kV
LATO PIETRA L.
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CENTRALINA TERMOMETRICA

3

TR1 Pn = 250 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

Pn = 250 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR2 Pn = 400 kVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR3 TR4 Pn = 400 kVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

FG16M16 - 0,6/1 kV
(Cca - s1b, d1, a1)

sez. 2(3x1x185)+1x185 mm²

FG16M16 - 0,6/1 kV
(Cca - s1b, d1, a1)

sez. 2(3x1x185)+1x185 mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x150)mm²

Arrivo MT
15 kV - 3f - 50Hz

Neutro:
Compensato/Isolato

QMT1 - CABINA CONSEGNA ENEL FINALE LIGURE

QMT - PIETRA LIGURE

Arrivo MT
15 kV - 3f - 50Hz

Neutro:
Compensato/Isolato

CABINA MT - PIETRA LIGURE

MT
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CENTRALINA TERMOMETRICA
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QGBT-PIETRA L. - Sez. 400V

FG16M16 - 0,6/1 kV
(Cca - s1b, d1, a1)

sez. 2(3x1x185)+1x185 mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

QdP 1kV
LATO

BORGHETTO

QdP 1kV
LATO

FINALE L.

FG16M16 - 0,6/1 kV
 (Cca - s1b, d1, a1)

sez. 2(3x1x185)+1x185 mm²

Pn = 250 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR1 Pn = 250 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR2 Pn = 250 kVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR3 Pn = 250 kVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR4

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

QMT BORGHETTO

Arrivo MT
15 kV - 3f - 50Hz

Neutro:
Compensato/Isolato

CABINA MT - BORGHETTO

MT
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3

QGBT-BORGHETTO - Sez. 400V

FG16M16 - 0,6/1 kV
(Cca - s1b, d1, a1)

sez. 2(3x1x185)+1x185 mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

QdP 1kV
LATO

CROCE

QdP 1kV
LATO

PIETRA L.

FG16M16 - 0,6/1 kV
 (Cca - s1b, d1, a1)

sez. 2(3x1x185)+1x185 mm²

Pn = 315 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR1 Pn = 400 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR2 Pn = 400 kVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR3 Pn = 400 kVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR4

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

QMT2 - CROCE

Arrivo MT
15 kV - 3f - 50Hz

Neutro:
Compensato/Isolato

CABINA MT - CROCE
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3

QGBT-CROCE - Sez. 400 V

TR1 Pn = 250 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

FG16M16 - 0,6/1 kV
(Cca - s1b, d1, a1)

sez. 2(3x1x185)+1x185 mm²

FG16M16 - 0,6/1 kV
(Cca - s1b, d1, a1)

sez. 2(3x1x185)+1x185 mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x150)mm²

QdP 1kV
LATO BORGHETTO

Pn = 250 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR2 Pn = 250 kVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR3 TR4 Pn = 250 kVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

QMT1 - CABINA CONSEGNA ENEL CROCE

QMT - ALBENGA

Arrivo MT
15 kV - 3f - 50Hz

Neutro:
Compensato/Isolato

CABINA MT - ALBENGA

QGBT-ALBENGA - Sez. 400 VQdP 1kV
LATO ALASSIO
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CENTRALINA TERMOMETRICA

3

TR1 Pn = 250 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

Pn = 250 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR2 Pn = 630 kVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR3 TR4 Pn = 630 kVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

FG16M16 - 0,6/1 kV
(Cca - s1b, d1, a1)

sez. 3(3x1x185)+2(1x185)mm²

FG16M16 - 0,6/1 kV
(Cca - s1b, d1, a1)

sez. 3(3x1x185)+2(1x185)mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

QMT ALASSIO

CABINA MT - ALASSIO

Locale tecnologico
(quota banchina)

QGBT ALASSIO

GE
3F+N

MOTORE
DIESEL

GE
Pn = 2.4MVA

 0,4 kV

BLINDOSBARRA
Cu 4000A (3F+N)

BLINDOSBARRA
Cu 3000A (3F+N)

BLINDOSBARRA
Cu 3000A (3F+N)
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CENTRALINA TERMOMETRICA

3

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

QdP 1kV
LATO

ANDORA

QdP 1kV
LATO

ALBENGA

Pn = 315 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR1 Pn = 315 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR2

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²
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CENTRALINA TERMOMETRICA

3

Pn = 1,6 MVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11
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CENTRALINA TERMOMETRICA

3

Pn = 1,6 MVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11
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CENTRALINA TERMOMETRICA

3

Pn = 1,6 MVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR5

Arrivo MT
15 kV - 3f - 50Hz

Neutro:
Compensato/Isolato

QMT-SEZ 1 QMT-SEZ 2

Locale tecnologico
(quota strada)

As
se
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i F

in
al

e 
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5+

84
9.

20

F.V.

PES 1

Piazzale Emergenza
Area mezzi di soccorso

500 m²

LE POMPE DI AGGOTTAMENTO, UBICATE AL
km 75+263 GALL. CROCE, SARANNO

ALIMENTATE DAL SEGUENTE QdT

QBP.CS-2930

BY PASS Km 75+132

QdT dispari
bypass

1/0,4 kV

QdT pari
bypass

1/0,4 kV

QdT dispari
bypass

1/0,4 kV

QF-Borghetto

Fabb. Viag. Borghetto

SIAP
FOTOVOLTAICO

QF-Pietra L.

Fabb. Viag. Pietra Ligure

FOTOVOLTAICO

QF-Albenga

Fabb. Viag. Albenga
SIAPFOTOVOLTAICO

QF-Finale L.

Fabb. Viag. Finale L.

SIAP QRED

QdP LF611
Galleria

San Bernardino

QdP LF611
Galleria
Parei

QP-CASTELLARI

QLFM-PGEPQAI-CAPRAZ.

CENTRALE
IDRICA FA02

QLFM-Piazz.Em.QAI-CROCE
OVEST QLFM-Piazz.Em.QAI-CROCE

EST

CENTRALE
IDRICA FA03

QLFM-Piazz.Em.QAI-ALASSIO

CENTRALE
IDRICA FA03

Piazzale di emergenza
Area mezzi di

soccorso
500 m²

QLFM-Piazz.Em.QAI-ALASSIO

CENTRALE
IDRICA FA01

SIAP

QP-PINELAND
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