
Diodo per collegamento

al circuito di ritorno

(rotaia non isolata)

Diodo per collegamento

al circuito di ritorno

(rotaia non isolata)

GALLERIA CROCE L=4.575m

LATO PARI

LATO DISPARI

QPOMPE AI-CROCE (SBOCCO)

QSP LF611 -Parei

AREA SOCCORSO / PES 3 -  SBOCCO CROCE

LATO DISPARI

LATO PARI

QPOMPE AI-CR

QLFM-PGEP-CR

LATO DISPARI

LATO PARI

GALLERIA PINELAND
L= 382 m

Q ILL.PS

AREA SOCCORSO / PES 2 - IMB.CROCE

FG18M16 - 0,6/1 kV

(B2ca - s1a, d1, a1)

sez. 3(2x1x185)mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV

(B2ca - s1a, d1, a1)

sez. 3(2x1x150)mm²

QF -BO

Fabb. Viag. Borghetto

SIAP

FG18M16 - 0,6/1 kV

(B2ca - s1a, d1, a1)

sez. 3(2x1x150)mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV

(B2ca - s1a, d1, a1)

sez. 3(2x1x150)mm²

RETE DI TERRA

DI CABINA

TERRA DI GALLERIA

FG18M16 - 0,6/1 kV

sez. 2x1x185 mm²

TERRA DI GALLERIA

FG18M16 - 0,6/1 kV

(B2ca - s1a, d1, a1)

sez. 2x1x150 mm²

RETE DI TERRA

DI CABINA

TERRA DI GALLERIA

FG18M16 - 0,6/1 kV

sez. 1x185mm²

QMT2 - CROCE

Arrivo MT
15 kV - 3f - 50Hz

Neutro:
Compensato/Isolato

CABINA MT - CROCE

MT MT MT MT

QGBT-CROCE - Sez. 400 V

TR1

Pn = 250 kVA

Vp= 15 kV

Vs = 1 kV

In Resina

fn = 50 Hz

3f+N

Dyn 11

FG16M16 - 0,6/1 kV

(Cca - s1b, d1, a1)

sez. 2(3x1x185)+1x185 mm²

FG16M16 - 0,6/1 kV

(Cca - s1b, d1, a1)

sez. 2(3x1x185)+1x185 mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV

(B2ca - s1a, d1, a1)

sez. 3(2x1x150)mm²

QdP 1kV

LATO BORGHETTO

Pn = 250 kVA

Vp= 15 kV

Vs = 1 kV

In Resina

fn = 50 Hz

3f+N

Dyn 11

TR2

Pn = 250 kVA

Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV

In Resina

fn = 50 Hz

3f+N

Dyn 11

TR3 TR4

Pn = 250 kVA

Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV

In Resina

fn = 50 Hz

3f+N

Dyn 11

QMT1 - CABINA CONSEGNA ENEL CROCE

QMT BORGHETTO

Arrivo MT
15 kV - 3f - 50Hz

Neutro:
Compensato/Isolato

CABINA MT - BORGHETTO

MT MT MT MT

QGBT-BORGHETTO - Sez. 400V

FG16M16 - 0,6/1 kV

(Cca - s1b, d1, a1)

sez. 2(3x1x185)+1x185 mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV

(B2ca - s1a, d1, a1)

sez. 3(2x1x185)mm²

QdP 1kV

LATO

CROCE

QdP 1kV

LATO

PIETRA L.

FG16M16 - 0,6/1 kV

 (Cca - s1b, d1, a1)

sez. 2(3x1x185)+1x185 mm²

Pn = 315 kVA

Vp= 15 kV

Vs = 1 kV

In Resina

fn = 50 Hz

3f+N

Dyn 11

TR1

Pn = 315 kVA

Vp= 15 kV

Vs = 1 kV

In Resina

fn = 50 Hz

3f+N

Dyn 11

TR2

Pn = 315 kVA

Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV

In Resina

fn = 50 Hz

3f+N

Dyn 11

TR3

Pn = 315 kVA

Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV

In Resina

fn = 50 Hz

3f+N

Dyn 11

TR4

FG18M16 - 0,6/1 kV

(B2ca - s1a, d1, a1)

sez. 3(2x1x185)mm²
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alla CABINA MT

PIETRA LIGURE

alla CABINA MT

PIETRA LIGURE

ALIM. AREA

SOCCORSO

SBO.CASTELLARI

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

NOTE

NUMERO TITOLO

QUADRO DI TRATTA 1kV

XXX YY AA+BBB.CCkmQdT.

NUMERO PROGRESSIVO:

PARI:        BINARIO PARI

DISPARI:  BINARIO DISPARI

PROGRESSIVA

km NICCHIA

ACRONIMO GALLERIA:

CR -   CROCE

QdP: QUADRO DI PIAZZALE

GP: GRUPPO POMPE

IV0I00D18RGLF0000001 Relazione tecnica generale descrittiva

IV0I00D18DXLF0000001 Schema elettrico generale impianto di alimentazione in galleria

IV0I00D18DXLF0000002
Schema elettrico unifilare BT Quadro di Tratta, fronte quadro e
dimensionamento cavi

IV0I00D18DXLF0000003
Schema elettrico unifilare BT Quadro di Tratta Bypass, fronte
quadro e dimensionamento cavi

IV0I00D18DXLF0000004 Schema elettrico unifilare BT Quadro di Bypass, fronte quadro e dimensionamento cavi

IV0I00D18DXLF0000005 Schema elettrico unifilare BT Quadro 1kV, fronte quadro e dimensionamento cavi

IV0I00D18ROLF1100001 Sicurezza Galleria Croce - Relazione tecnica impianti LFM

IV0I00D18PXLF1100001 Sicurezza Galleria Croce - Planimetria schematica disposizione quadri 1000/400V e cavidotti 1/2

IV0I00D18PXLF1100002 Sicurezza Galleria Croce - Planimetria schematica disposizione quadri 1000/400V e cavidotti 2/2

Schema Generale 1 kV

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA

TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

SICUREZZA GALLERIA CROCE
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