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al CPTE
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GALLERIA ALASSIO L= 9731m
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F.V.QPOMPE AI - IMB. ALASSIO

QP- IMB. ALASSIO

QF Albenga

QAUX SSE Albenga

SSE Albenga

QGBT (IS)Albenga

AREA SOCCORSO / PES 4 -  IMB.ALASSIO
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LATO PARI
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QF Alassio

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x150)mm²
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GALLERIA ALASSIO L= 9731m
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LATO DISPARI

LATO PARI

F.V. QPOMPE AI-ALASSIO
(SBOCCO)

QP-ALASSIO (SBOCCO)
Asse stazione di Andora

 km 97+434.66

AREA SOCCORSO SBO. ALASSIO

RETE DI TERRA
DI CABINA

RETE DI
TERRA DI
CABINA

RETE DI TERRA
DI CABINA

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x150)mm²

TR1
Pn = 250 kVA

Vp= 15 kV
Vs = 1 kV

TR-A
Pn = 250 kVA

Vp= 15 kV
Vs = 0,4 kV

TR-B
Pn = 250 kVA

Vp= 15 kV
Vs = 0,4 kV

QEbt
Sez. 1 kV - 1 QEbt - Sez. 400 V

(Esistente)

TR2
Pn = 250 kVA

Vp= 15 kV
Vs = 1 kV

QMT - ANDORA

QEbt
Sez. 1 kV - 2

Arrivo MT
15 kV - 3f - 50hZ

Neutro:
Compensato/Isolato

CABINA MT - ANDORA

APPARECCHIATURE ESISTENTI

APPARECCHIATURE
DA FORNIRE

FG7M1 - 0,6/1 kV
sez. 3(2x1x150)mm²

FG7M1 - 0,6/1 kV
sez. 3(2x1x150)mm²

QF-ANDORA
APPARECCHIATURE

DA FORNIRE

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x150)mm²

QMT ALASSIO

CABINA MT - ALASSIO

Locale tecnologico
(quota banchina)

QGBT ALASSIO

GE
3F+N

MOTORE
DIESEL

GE
Pn = 2.4MVA

 0,4 kV

BLINDOSBARRA
Cu 4000A (3F+N)

BLINDOSBARRA
Cu 3000A (3F+N)

BLINDOSBARRA
Cu 3000A (3F+N)

MT

2

L.TEST

RESET

FAULT

PRG

SET

PRG

1

ALL1

ALL2

T.MAX

HOLD

M.ALL

43

°C

HOT

SCAN

CH1

CH2

CH3

CH4

N
.

P
T
1
O
O

CENTRALINA TERMOMETRICA

3

MT

2

L.TEST

RESET

FAULT

PRG

SET

PRG

1

ALL1

ALL2

T.MAX

HOLD

M.ALL

43

°C

HOT

SCAN

CH1

CH2

CH3

CH4

N
.

P
T
1
O
O

CENTRALINA TERMOMETRICA

3

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

QdP 1kV
LATO

ANDORA

QdP 1kV
LATO

ALBENGA

Pn = 315 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR1 Pn = 315 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR2

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

MT

2

L.TEST

RESET

FAULT

PRG

SET

PRG

1

ALL1

ALL2

T.MAX

HOLD

M.ALL

43

°C

HOT

SCAN

CH1

CH2

CH3

CH4

N
.

P
T
1
O
O

CENTRALINA TERMOMETRICA

3

Pn = 1,6 MVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR3

MT

2

L.TEST

RESET

FAULT

PRG

SET

PRG

1
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T.MAX

HOLD

M.ALL

43

°C

HOT

SCAN

CH1

CH2

CH3

CH4

N
.
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T
1
O
O

CENTRALINA TERMOMETRICA

3

Pn = 1,6 MVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR4
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L.TEST
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FAULT

PRG

SET
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HOLD

M.ALL
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SCAN

CH1
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N
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T
1
O
O

CENTRALINA TERMOMETRICA

3

Pn = 1,6 MVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR5

Arrivo MT
15 kV - 3f - 50Hz

Neutro:
Compensato/Isolato

QMT-SEZ 1 QMT-SEZ 2

Locale tecnologico
(quota strada)

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x150)mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

TERRA DI GALLERIA
FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 2x1x150 mm²

TERRA DI GALLERIA
FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 2x1x150 mm²

TERRA DI GALLERIA
FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 2x1x150 mm²

TERRA DI GALLERIA
FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 2x1x150 mm²

TERRA DI GALLERIA
FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 2x1x185 mm²

TERRA DI GALLERIA
FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 2x1x185 mm²

TERRA DI GALLERIA
FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 2x1x185 mm²

QMT - ALBENGA

Arrivo MT
15 kV - 3f - 50Hz

Neutro:
Compensato/Isolato

CABINA MT - ALBENGA

QGBT-ALBENGA - Sez. 400 VQdP 1kV
LATO ALASSIO

MT

2
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3
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3
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CENTRALINA TERMOMETRICA
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M.ALL

43

°C

HOT

SCAN

CH1

CH2

CH3

CH4

N
.

P
T
1
O
O

CENTRALINA TERMOMETRICA

3

TR1 Pn = 250 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

Pn = 250 kVA
Vp= 15 kV
Vs = 1 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR2 Pn = 630 kVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

TR3 TR4 Pn = 630 kVA
Vp= 15 kV

Vs = 0,4 kV
In Resina

fn = 50 Hz
3f+N

Dyn 11

FG16M16 - 0,6/1 kV
(Cca - s1b, d1, a1)

sez. 2(3x1x185)+1x185 mm²

FG16M16 - 0,6/1 kV
(Cca - s1b, d1, a1)

sez. 2(3x1x185)+1x185 mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 3(2x1x185)mm²

TERRA DI GALLERIA
FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 2x1x185 mm²

TERRA DI GALLERIA
FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 2x1x185 mm²

TERRA DI GALLERIA
FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 2x1x185 mm²

TERRA DI GALLERIA
FG18M16 - 0,6/1 kV
(B2ca - s1a, d1, a1)
sez. 2x1x185 mm²

TRASF. MONOFASE 5kVA

1/0.4kV

TRASF. TRIFASE  50kVA

TRASF. MONOFASE 5kVA

1/0.4kV

TRASF. TRIFASE  50kVA

TRASF. MONOFASE 5kVA

1/0.4kV

TRASF. TRIFASE  50kVA

TRASF. MONOFASE 5kVA

1/0.4kV

TRASF. TRIFASE  50kVA

TRASF. MONOFASE 5kVA

1/0.4kV

TRASF. TRIFASE  50kVA

TRASF. MONOFASE 5kVA

1/0.4kV

TRASF. TRIFASE  50kVA
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