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LAYOUT IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LEGENDA:

                              TRACKER 2x30 MODULI FOTOVOLTAICO

                              LIMITE PROPRIETA'

                              VIABILITA' -
                              STRADA INTERNA LARGHEZZA 5 m

                              OPERE DI MITIGAZIONE

                              RECINZIONE IMPIANTO
                              FOTOVOLTAICO

                              LINEA INTERRATA E FASCIA DI RISPETTO

                              LINEA AEREA ESISTENTE

                              INGRESSO PARCO FOTOVOLTAICO

                               INTERCONNESSIONE MT 30 kV
 "IMPIANTO FOTOVOLTAICO - SOTTOSTAZIONE

UTENTE (SSE) 150/30 kV"

                              CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT

                              CABINA D'INTERFACCIA

                              SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
                              DI UTENZA 150/30 kV

                              INTERCONNESSIONE AT 150kV 
                              "SOTTOSTAZIONE UTENTE (SSE) 150/30kV -  

                   AMPLIAMENTO STAZIONE ELETTRICA 220/150kV"

                              AMPLIAMENTO STAZIONE ELETTRICA
                              220/150 kV

                              STAZIONE ELETTRICA "OTTANA"
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                              OPERE DI MITIGAZIONE

                              RECINZIONE IMPIANTO
                              FOTOVOLTAICO

                              LINEA INTERRATA E FASCIA DI RISPETTO

                              LINEA AEREA ESISTENTE

                              INGRESSO PARCO FOTOVOLTAICO

                               INTERCONNESSIONE MT 30 kV
 "IMPIANTO FOTOVOLTAICO - SOTTOSTAZIONE

UTENTE (SSE) 150/30 kV"

                              CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT

                              CABINA D'INTERFACCIA

                              SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
                              DI UTENZA 150/30 kV

                              INTERCONNESSIONE AT 150kV 
                              "SOTTOSTAZIONE UTENTE (SSE) 150/30kV -  

                   AMPLIAMENTO STAZIONE ELETTRICA 220/150kV"

                              AMPLIAMENTO STAZIONE ELETTRICA
                              220/150 kV

                              STAZIONE ELETTRICA "OTTANA"

AMPLIAMENTO STAZIONE ELETTRICA

SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI UTENZA
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