
4.00

4

STALLO LINEA

13
2,

65

57,66

Ingresso
SU

Ingresso
SU

Locali
Altro produttore

Locali
Altro produttore

Locali
Altro produttore

Locali
Altro produttore

PACIFICO
DOLOMITE S.R.L.

GRV SMERALDO
S.R.L.

GRV SMERALDO
S.R.L.

GREENERGY
S.R.L.

INGRESSO

Edificio comandi e misureStazione Condominio

81.21

INGRESSO

QMF
QMG QCTR1

LOCALE QUADRI MT

SIST
QV

PDM QCTR2 TR2
QP

ZONA TRSA

LOCALE
SERVIZI LOCALE

G.E.

ZONA TRSA

QCTR1 QMF
QMG

LOCALE QUADRI MT

QP
TR2 QCTR2

SIST
QUADRI MT

QUADRI MT 9.45LOCALE QUADRI MT

LOCALE QUADRI MTINGRESSO

8.00

37.47
TR

5.25MN
SC

TV

TA

INT

2.00

2.00

2.00

SC

TV

TA

INT3.50SEZ

54.18
6.70

17.60

08

2.50
7.00

19.61
2.20

2.20 2.202.20

In
gr

es
so

 A
re

a 
S
ta

zi
on

e 
U

te
nz

a

Condivisa Produttori

11.02 11.00 11.00 11.00 11.0010.00 TV
UTF

TA

20

INT

SEZ

PLANIMETRIA AREA STORAGE

SC

INGRESSO

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD
MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

BESS 1250 KWh

AREA ACEA

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD
MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

BESS 1250 KWh

34.45
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD
MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

34.08

MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

BESS 1250 KWh

Vasca olio 16

Vasca olio

15

CH7

8.50

L3-4

L4-5

CH10

A

8.28

230.84

A

CH1
L1-2

CH2

CH3

L6-7

L6-7
CH6
L8-9 K

T1-S

7 L10-11

CH4

CH5

7.00

CH8

CH9
T2-S

14

14

Montalto 1

Montalto 1

10.00

17 CH12

13

STAZIONE AT 150 KVCONDOMINIO

T1-P
CH11

18

T2-P

19

NUOVA S.E. 220/150KV"Ottana 2"

15.06

11.00

11.00

22

2.20

11.12

21

SEZ

SEZ

SEZ

SC

TV

TA

INT

SC

TV

TA

INT

18.59

27.54STAZIONE AT/MT ACEA

LOCALE
SERVIZI

ZONA TRSA QP
TR2

QCTR1 QMF
QMG

LOCALE QUADRI MT

QCTR2 QV
PDM

QUADRI MT 9.00LOCALE QUADRI MT

STAZIONE AT/MTGRAZIELLA
22.60

TR

MN

TR

MN

9.00

SIST
QMF
QMG QCTR1

Predisposizione aerazionemeccanizzata Ø 200 mm

LOCALE QUADRI MT

LOCALE
SERVIZI

SIST
QV

PDM QCTR2 QP
TR2 ZONA TRSA

Muro REI 120
160
280

LOCALE MT2

T3 L2 T2 C2

QUADRI MT 3.50LOCALE QUADRI MT

AzionamentoTALSTAZIONE AT/MT SUNCORE
22.74 37.47

TR

MN

B

A
T
T
E
R

I
A

2

L1 T1 C1160
280

LOCALE MT1

TAL
DR

QC TIP

SFE

SERVIZI AUSILIARI 2

Muro REI 120

210 Porta REI 120
80

Disp

Disp

Disp

Disp

F

80210

M0

N0

210
140

DEPOSITO

B

A

T
T
E
R
I

A

1

- 0.40

SERVIZI AUSILIARI 1 80 Porta REI 120
210

TPS
TPS

TPS

TPS

- 0.40

Condizionatore ZONA TLC

UFFICIO
MPLS
Intranet

DWDMOttico

- 0.40

IRU
SCTI

70
70

+ 0.15

Predisposizione aerazionemeccanizzata Ø 200 mm

SEC CRI+CCAPorta REI 60

INGRESSO
160
280

+ 0.30
± 0.00

Inverter
SAS

SALA HMIParete vetrata

80210
80
210

70

70

70
70 12.20

SPOGLIATOI

- 0.40

INGRESSO

31.50 3.50
Vasca VFF

4.00

TR
AF

O L
V/M

V

TR
AF

O L
V/M

V

TR
AF

O L
V/M

V

TR
AF

O L
V/M

V

r=
12

.0
0m

19
0

28
0

RD
 1

21
0

70

16
0

28
0

N
1

N
2

N
3

M
1

M
2

21
0

70

M
3

M
4

Por
ta 

RE
I 6

0

21
0

14
0

BA
T.

TL
C 

1

R
A

D
/IN

V
TL

C 
1

SI
E

16
0

28
0

SI
E

SA
S

UF
30

SAS

UF
21

BA
T.

TL
C 

2

RA
D

/IN
V

TL
C

 2

P-
SI

S
CA

MP
O

P-S
IS

CE
NT

RA
LE

SG
C

 S
G

C

16
0

28
0

N
6N

5

N4 M
5

M
6

M
7

M
8

21
0

70

16
0

28
0

21
0 70

17
0

21
0

17
0

21
0

S
A
LA

 C
O

M
A
N

D
I

28
0

16
0

M
C-

TP

PA
BX

 Pe
rm

M
C-

TP
TT

F
R

ou
te

r
Sw

itc
h

V
 U

TM
RT

U
SC

TI
LA

N
 S

A
S

Sta
tio

n
co

mp
ute

r
SA

S

SA
G

H
M

I
SA

S
OC

VD

OC
VD

21
0

80 
Por

ta 
RE

I 6
0

17
0

12
0

H
M

I
SA

S
St

am
pa

nt
i H

M
I

21
0

14
0

Por
ta 

RE
I 6

0

19
0

28
0

21
0

17
0

16
0

28
0

80
21

0

80 21
0

90 21
0

21
0

70

80 21
0

10 Ingresso

4 
  
  
12

  
  
 8

H

R
D

 2

Pa
re

te
 a

m
ov

ib
ile

C
A
B
IN

A
 M

T

4 
  
  
12

  
  
 8

BStallo 2

INGRESSO

Edificio comandi e misureStazione Condominio

81.21

INGRESSO

QMF
QMG QCTR1

LOCALE QUADRI MT

SIST
QV

PDM QCTR2 TR2
QP

ZONA TRSA

LOCALE
SERVIZI LOCALE

G.E.

ZONA TRSA

QCTR1 QMF
QMG

LOCALE QUADRI MT

QP
TR2 QCTR2

SIST
QUADRI MT

QUADRI MT 9.45LOCALE QUADRI MT

LOCALE QUADRI MTINGRESSO

8.00

37.47
TR

5.25MN
SC

TV

TA

INT

2.00

2.00

2.00

SC

TV

TA

INT3.50SEZ

54.18
6.70

17.60

08

2.50
7.00

19.61
2.20

2.20 2.202.20

In
gr

es
so

 A
re

a 
S
ta

zi
on

e 
U

te
nz

a

Condivisa Produttori

11.02 11.00 11.00 11.00 11.0010.00 TV
UTF

TA

20

INT

SEZ

PLANIMETRIA AREA STORAGE

SC

INGRESSO

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD
MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

BESS 1250 KWh

AREA ACEA

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD
MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

BESS 1250 KWh

34.45
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD
MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

34.08

MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

BESS 1250 KWh

Vasca olio 16

Vasca olio

15

CH7

8.50

L3-4

L4-5

CH10

A

8.28

230.84

A

CH1
L1-2

CH2

CH3

L6-7

L6-7
CH6
L8-9 K

T1-S

7 L10-11

CH4

CH5

7.00

CH8

CH9
T2-S

14

14

Montalto 1

Montalto 1

10.00

17 CH12

13

STAZIONE AT 150 KVCONDOMINIO

T1-P
CH11

18

T2-P

19

NUOVA S.E. 220/150KV"Ottana 2"

15.06

11.00

11.00

22

2.20

11.12

21

SEZ

SEZ

SEZ

SC

TV

TA

INT

SC

TV

TA

INT

18.59

27.54STAZIONE AT/MT ACEA

LOCALE
SERVIZI

ZONA TRSA QP
TR2

QCTR1 QMF
QMG

LOCALE QUADRI MT

QCTR2 QV
PDM

QUADRI MT 9.00LOCALE QUADRI MT

STAZIONE AT/MTGRAZIELLA
22.60

TR

MN

TR

MN

9.00

SIST
QMF
QMG QCTR1

Predisposizione aerazionemeccanizzata Ø 200 mm

LOCALE QUADRI MT

LOCALE
SERVIZI

SIST
QV

PDM QCTR2 QP
TR2 ZONA TRSA

Muro REI 120
160
280

LOCALE MT2

T3 L2 T2 C2

QUADRI MT 3.50LOCALE QUADRI MT

AzionamentoTALSTAZIONE AT/MT SUNCORE
22.74 37.47

TR

MN

B

A
T
T
E
R

I
A

2

L1 T1 C1160
280

LOCALE MT1

TAL
DR

QC TIP

SFE

SERVIZI AUSILIARI 2

Muro REI 120

210 Porta REI 120
80

Disp

Disp

Disp

Disp

F

80210

M0

N0

210
140

DEPOSITO

B

A

T
T
E
R
I

A

1

- 0.40

SERVIZI AUSILIARI 1 80 Porta REI 120
210

TPS
TPS

TPS

TPS

- 0.40

Condizionatore ZONA TLC

UFFICIO
MPLS
Intranet

DWDMOttico

- 0.40

IRU
SCTI

70
70

+ 0.15

Predisposizione aerazionemeccanizzata Ø 200 mm

SEC CRI+CCAPorta REI 60

INGRESSO
160
280

+ 0.30
± 0.00

Inverter
SAS

SALA HMIParete vetrata

80210
80
210

70

70

70
70 12.20

SPOGLIATOI

- 0.40

INGRESSO

31.50 3.50
Vasca VFF

4.00

TR
AF

O L
V/M

V

TR
AF

O L
V/M

V

TR
AF

O L
V/M

V

TR
AF

O L
V/M

V

r=
12

.0
0m

19
0

28
0

RD
 1

21
0

70

16
0

28
0

N
1

N
2

N
3

M
1

M
2

21
0

70

M
3

M
4

Por
ta 

RE
I 6

0

21
0

14
0

BA
T.

TL
C 

1

R
A

D
/IN

V
TL

C 
1

SI
E

16
0

28
0

SI
E

SA
S

UF
30

SAS

UF
21

BA
T.

TL
C 

2

RA
D

/IN
V

TL
C

 2

P-
SI

S
CA

MP
O

P-S
IS

CE
NT

RA
LE

SG
C

 S
G

C

16
0

28
0

N
6N

5

N4 M
5

M
6

M
7

M
8

21
0

70

16
0

28
0

21
0 70

17
0

21
0

17
0

21
0

S
A
LA

 C
O

M
A
N

D
I

28
0

16
0

M
C-

TP

PA
BX

 Pe
rm

M
C-

TP
TT

F
R

ou
te

r
Sw

itc
h

V
 U

TM
RT

U
SC

TI
LA

N
 S

A
S

Sta
tio

n
co

mp
ute

r
SA

S

SA
G

H
M

I
SA

S
OC

VD

OC
VD

21
0

80 
Por

ta 
RE

I 6
0

17
0

12
0

H
M

I
SA

S
St

am
pa

nt
i H

M
I

21
0

14
0

Por
ta 

RE
I 6

0

19
0

28
0

21
0

17
0

16
0

28
0

80
21

0

80 21
0

90 21
0

21
0

70

80 21
0

10 Ingresso

4 
  
  
12

  
  
 8

H

R
D

 2

Pa
re

te
 a

m
ov

ib
ile

C
A
B
IN

A
 M

T

4 
  
  
12

  
  
 8

BStallo 2

INGRESSO

Edificio comandi e misureStazione Condominio

81.21

INGRESSO

QMF
QMG QCTR1

LOCALE QUADRI MT

SIST
QV

PDM QCTR2 TR2
QP

ZONA TRSA

LOCALE
SERVIZI LOCALE

G.E.

ZONA TRSA

QCTR1 QMF
QMG

LOCALE QUADRI MT

QP
TR2 QCTR2

SIST
QUADRI MT

QUADRI MT 9.45LOCALE QUADRI MT

LOCALE QUADRI MTINGRESSO

8.00

37.47
TR

5.25MN
SC

TV

TA

INT

2.00

2.00

2.00

SC

TV

TA

INT3.50SEZ

54.18
6.70

17.60

08

2.50
7.00

19.61
2.20

2.20 2.202.20

In
gr

es
so

 A
re

a 
S
ta

zi
on

e 
U

te
nz

a

Condivisa Produttori

11.02 11.00 11.00 11.00 11.0010.00 TV
UTF

TA

20

INT

SEZ

PLANIMETRIA AREA STORAGE

SC

INGRESSO

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD
MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

BESS 1250 KWh

AREA ACEA

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD
MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

BESS 1250 KWh

34.45
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD
MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

34.08

MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

BESS 1250 KWh

Vasca olio 16

Vasca olio

15

CH7

8.50

L3-4

L4-5

CH10

A

8.28

230.84

A

CH1
L1-2

CH2

CH3

L6-7

L6-7
CH6
L8-9 K

T1-S

7 L10-11

CH4

CH5

7.00

CH8

CH9
T2-S

14

14

Montalto 1

Montalto 1

10.00

17 CH12

13

STAZIONE AT 150 KVCONDOMINIO

T1-P
CH11

18

T2-P

19

NUOVA S.E. 220/150KV"Ottana 2"

15.06

11.00

11.00

22

2.20

11.12

21

SEZ

SEZ

SEZ

SC

TV

TA

INT

SC

TV

TA

INT

18.59

27.54STAZIONE AT/MT ACEA

LOCALE
SERVIZI

ZONA TRSA QP
TR2

QCTR1 QMF
QMG

LOCALE QUADRI MT

QCTR2 QV
PDM

QUADRI MT 9.00LOCALE QUADRI MT

STAZIONE AT/MTGRAZIELLA
22.60

TR

MN

TR

MN

9.00

SIST
QMF
QMG QCTR1

Predisposizione aerazionemeccanizzata Ø 200 mm

LOCALE QUADRI MT

LOCALE
SERVIZI

SIST
QV

PDM QCTR2 QP
TR2 ZONA TRSA

Muro REI 120
160
280

LOCALE MT2

T3 L2 T2 C2

QUADRI MT 3.50LOCALE QUADRI MT

AzionamentoTALSTAZIONE AT/MT SUNCORE
22.74 37.47

TR

MN

B

A
T
T
E
R

I
A

2

L1 T1 C1160
280

LOCALE MT1

TAL
DR

QC TIP

SFE

SERVIZI AUSILIARI 2

Muro REI 120

210 Porta REI 120
80

Disp

Disp

Disp

Disp

F

80210

M0

N0

210
140

DEPOSITO

B

A

T
T
E
R
I

A

1

- 0.40

SERVIZI AUSILIARI 1 80 Porta REI 120
210

TPS
TPS

TPS

TPS

- 0.40

Condizionatore ZONA TLC

UFFICIO
MPLS
Intranet

DWDMOttico

- 0.40

IRU
SCTI

70
70

+ 0.15

Predisposizione aerazionemeccanizzata Ø 200 mm

SEC CRI+CCAPorta REI 60

INGRESSO
160
280

+ 0.30
± 0.00

Inverter
SAS

SALA HMIParete vetrata

80210
80
210

70

70

70
70 12.20

SPOGLIATOI

- 0.40

INGRESSO

31.50 3.50
Vasca VFF

4.00

TR
AF

O L
V/M

V

TR
AF

O L
V/M

V

TR
AF

O L
V/M

V

TR
AF

O L
V/M

V

r=
12

.0
0m

19
0

28
0

RD
 1

21
0

70

16
0

28
0

N
1

N
2

N
3

M
1

M
2

21
0

70

M
3

M
4

Por
ta 

RE
I 6

0

21
0

14
0

BA
T.

TL
C 

1

R
A

D
/IN

V
TL

C 
1

SI
E

16
0

28
0

SI
E

SA
S

UF
30

SAS

UF
21

BA
T.

TL
C 

2

RA
D

/IN
V

TL
C

 2

P-
SI

S
CA

MP
O

P-S
IS

CE
NT

RA
LE

SG
C

 S
G

C

16
0

28
0

N
6N

5

N4 M
5

M
6

M
7

M
8

21
0

70

16
0

28
0

21
0 70

17
0

21
0

17
0

21
0

S
A
LA

 C
O

M
A
N

D
I

28
0

16
0

M
C-

TP

PA
BX

 Pe
rm

M
C-

TP
TT

F
R

ou
te

r
Sw

itc
h

V
 U

TM
RT

U
SC

TI
LA

N
 S

A
S

Sta
tio

n
co

mp
ute

r
SA

S

SA
G

H
M

I
SA

S
OC

VD

OC
VD

21
0

80 
Por

ta 
RE

I 6
0

17
0

12
0

H
M

I
SA

S
St

am
pa

nt
i H

M
I

21
0

14
0

Por
ta 

RE
I 6

0

19
0

28
0

21
0

17
0

16
0

28
0

80
21

0

80 21
0

90 21
0

21
0

70

80 21
0

10 Ingresso

4 
  
  
12

  
  
 8

H

R
D

 2

Pa
re

te
 a

m
ov

ib
ile

C
A
B
IN

A
 M

T

4 
  
  
12

  
  
 8

BStallo 2

4.00

4

STALLO LINEA

13
2,

65

57,66

Ingresso
SU

Ingresso
SU

Locali
Altro produttore

Locali
Altro produttore

Locali
Altro produttore

Locali
Altro produttore

PACIFICO
DOLOMITE S.R.L.

GRV SMERALDO
S.R.L.

GRV SMERALDO
S.R.L.

GREENERGY
S.R.L.

INGRESSO

Edificio comandi e misureStazione Condominio

81.21

INGRESSO

QMF
QMG QCTR1

LOCALE QUADRI MT

SIST QV
PDM QCTR2 TR2 QP

ZONA TRSA

LOCALE
SERVIZI LOCALE

G.E.

ZONA TRSA

QCTR1 QMF
QMG

LOCALE QUADRI MT

QP
TR2 QCTR2 SIST

QUADRI MT

QUADRI MT 9.45LOCALE QUADRI MT

LOCALE QUADRI MTINGRESSO

8.00

37.47
TR

5.25
MN

SC

TV

TA

INT

2.00

2.00

2.00

SC

TV

TA

INT3.50SEZ

54.18
6.70

17.60

08

2.50
7.00

19.61
2.20

2.20 2.202.20

In
gr

es
so

 A
re

a 
S
ta

zi
on

e 
U

te
nz

a

Condivisa Produttori

11.02 11.00 11.00 11.00 11.0010.00 TV
UTF

TA

20

INT

SEZ

PLANIMETRIA AREA STORAGE

SC

INGRESSO

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

BESS 1250 KWh

AREA ACEA

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

BESS 1250 KWh 34.45
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD
MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

34.08

MV RMU

SUNWAY STORAGE TG 1200-OD

BESS 1250 KWh

BESS 1250 KWh

Vasca olio 16

Vasca olio

15

CH7

8.50

L3-4

L4-5

CH10

A

8.28

230.84

A

CH1
L1-2

CH2

CH3

L6-7

L6-7
CH6
L8-9 K

T1-S

7 L10-11

CH4

CH5

7.00

CH8

CH9
T2-S

14

14

Montalto 1

Montalto 1

10.00

17 CH12

13

STAZIONE AT 150 KVCONDOMINIO

T1-P
CH11

18

T2-P

19

NUOVA S.E. 220/150KV"Ottana 2"

15.06

11.00

11.00

22

2.20

11.12

21

SEZ

SEZ

SEZ

SC

TV

TA

INT

SC

TV

TA

INT
18.59

27.54STAZIONE AT/MT ACEA

LOCALE
SERVIZI

ZONA TRSA QP
TR2

QCTR1 QMF
QMG

LOCALE QUADRI MT

QCTR2 QV
PDM

QUADRI MT 9.00LOCALE QUADRI MT

STAZIONE AT/MTGRAZIELLA
22.60

TR

MN

TR

MN

9.00

SIST
QMF

QMG QCTR1

Predisposizione aerazionemeccanizzata Ø 200 mm

LOCALE QUADRI MT

LOCALE
SERVIZI

SIST QV
PDM QCTR2 QP

TR2 ZONA TRSA

Muro REI 120
160
280

LOCALE MT2

T3 L2 T2 C2

QUADRI MT 3.50LOCALE QUADRI MT

AzionamentoTALSTAZIONE AT/MT SUNCORE
22.74 37.47

TR

MN

B
A
T

T
E
R
I

A

2
L1 T1 C1160

280

LOCALE MT1

TAL
DR

QC TIP

SFE

SERVIZI AUSILIARI 2

Muro REI 120

210 Porta REI 12080

Disp

Disp

Disp

Disp

F

80
210

M0

N0

210
140

DEPOSITO
B
A

T
T
E

R
I
A

1

- 0.40

SERVIZI AUSILIARI 1 80 Porta REI 120210

TPS

TPS

TPS

TPS

- 0.40

Condizionatore ZONA TLC

UFFICIO
MPLS
Intranet

DWDM
Ottico

- 0.40

IRUSCTI

70
70

+ 0.15

Predisposizione aerazionemeccanizzata Ø 200 mm

SEC CRI+CCAPorta REI 60

INGRESSO
160

280
+ 0.30

± 0.00

Inverter
SAS

SALA HMIParete vetrata

80
21080210

70
70

70
70 12.20

SPOGLIATOI

- 0.40

INGRESSO

31.50 3.50
Vasca VFF

4.00

TR
A

FO
 L

V/
M

V

TR
A

FO
 L

V/
M

V

TR
AF

O
 L

V/
M

V

TR
A

FO
 L

V/
M

V

r=
12

.0
0m

19
0

28
0

RD
 1

21
0

70

16
0

28
0

N
1

N
2

N
3

M
1

M
2

21
0

70

M
3

M
4

Po
rt

a 
R
EI

 6
0

21
0

14
0

BA
T.

TL
C 

1

RA
D

/IN
V

TL
C

 1
SI

E

16
0

28
0

SI
E

SA
S

U
F3

0
SA

S
U

F2
1

BA
T.

TL
C 

2

R
A

D
/IN

V
TL

C
 2

P-
SI

S
CA

M
PO

P-
SI

S
C

EN
TR

A
LE

SG
C 

SG
C

16
0

28
0

N
6N
5N
4

M
5

M
6

M
7

M
8

21
0

70

16
0

28
0

21
0

70

17
0

21
0

17
0

21
0

S
A
LA

 C
O

M
A
N

D
I

28
0

16
0

M
C-

TP
PA

BX
 P

er
m

M
C-

TP
TT

F
R

ou
te

r
Sw

itc
h

V
 U

TM
R

TU
SC

TI
LA

N
 S

A
S

St
at

io
n

co
m

pu
te

r
SA

S

SA
G

H
M

I
SA

S
O

C
V

D

O
CV

D

21
0

80
 P

or
ta

 R
EI

 6
0

17
0

12
0

H
M

I
SA

S
St

am
pa

nt
i H

M
I

21
0

14
0

Po
rt

a 
R
EI

 6
0

19
0

28
0

21
0

17
0

16
0

28
0

80 21
0

80 21
0

90 21
0

21
0

70

80 21
0

10 Ingresso

4 
  
  
12

  
  
 8

H

RD
 2

Pa
re

te
 a

m
ov

ib
ile

C
A
B
IN

A
 M

T

4 
  
  
12

  
  
 8

BStallo 2

Inquadramento su CTR SCALA 1:2.000Inquadramento su ORTOFOTO SCALA 1:5.000

AutoCAD SHX Text
C 1201/22

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Int.

AutoCAD SHX Text
TA

AutoCAD SHX Text
Sez.LT

AutoCAD SHX Text
TVcap.

AutoCAD SHX Text
SC

AutoCAD SHX Text
Term.

AutoCAD SHX Text
C 1201/22

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Int.

AutoCAD SHX Text
TA

AutoCAD SHX Text
Sez.LT

AutoCAD SHX Text
TVcap.

AutoCAD SHX Text
SC

AutoCAD SHX Text
Term.


	Fogli e viste
	CTR


		2024-07-29T09:37:27+0200
	antonello ruttilio




