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QSC

CAVO FG16OR16
3G2,5mmq

UPS
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In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

DDG6
In: 630A

Vn: 24kV
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con chiave

Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1
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50.S3
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67N
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kWh

UTM

2x
TA

40
0/

5

2x
TV

20
00

0/
10

0

ST
630A
24kV
16kA

CAVO RG16H1M1
Lunghezza 15 m

Cavo ARE4H5EX 3x1x240 mm²
Lunghezza 5 m

DY808/5
162036

CABINA DI CONSEGNA LOCALE MISURELOCALE E-DISTRIBUZIONE

Cavo ARE4H5EX 3x1x240 mm²
Lunghezza 425 m

Punto di connessione
cabina primaria
"CA' TRON"

M

10

LE

M

10

LE

10

t

T

t t
M

10

LE

t

IMS-ST1
630A
24kV
16kA

ST2
630A
24kV
16kA

IMS-ST
630A
24kV
16kA

IMS-ST
630A
24kV
16kA

IMS-ST
630A
24kV
16kA

GSM001/2
162117

BA
<V

BC
M

CABINA DI CONSEGNA

RISALITA CELLA ARRIVO
PROT. GENERALE
PROT. DI INTERFACCIA

20kV (24kV) / 3~50Hz
630A / 16kA

DG+DDI
In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

interblocco
con chiave

Pulsante di sgancio
di emergenza

51.S2
50.S3

51N.S1 - 51N.S2
67N

59.S1 - 59.S2
27.S1 - 27.S2

81>.S1 - 81>.S2
81<.S1 - 81<.S2

59V0
59Vi(81V) - 59V0(81V)

27Vd(81V)

MODULO
M-GSM

THYTRONIC
XMR-P

SPG+SPI
MOD

SPLITTER

SWITCHGPS
CONTROLLORE CENTRALE

D'IMPIANTO (CCI)

VERSO DSO
IEC61850

COLLEGAMENTO
AGLI INVERTER

1xTO

Rapporto: 400/1 A
Classe 5P20
Prestazione: 0,5 VA

TV
3xTHY-SENSOR

RINCALZO SPI
A DDR IMPIANTO

-EL07.A EL07_Schema unifilare

AREA A - SCHEMA UNIFILARE

LUGLIO 2024 VM

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
Questo documento è di proprietà di Progettando s.r.l. e sullo stesso si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto,
comunicato o divulgato ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta di Progettando s.r.l. Su richiesta dovrà
essere prontamente reinviato a Progettando s.r.l.

PROGETTAZIONE:COMMITTENTE:

DataRevisione ControllatoNote Redatto Approvato

NOME FILE:SCALA:TAVOLA:

PROGETTO DEFINITIVO

PROPRIETARI:

Prima emissione

COMUNE DI VILLADOSE (RO) - COMUNE DI CEREGNANO (RO)

FG DT

AIEM GREEN SRL
Viale C. Alleati d'Europa 9/G
45100 ROVIGO (RO)
P.IVA 01627270299

· Chinarello Marco
  C.F. CHNMRC68T20A059R

Via Davila, 1
35028 Piove di Sacco (PD)
P.IVA 04048490280
Tel. 0425/1900552
email: info@progettando.tech
Progettista: Dott. Ing. Dario Turolla

00

IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA
IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI CONNESSO ALLA

RETE ELETTRICA PER VENDITA DI ENERGIA



A tav. EL07.A

A tav. EL07.A

A tav. EL07.A

A tav. EL07.A

INVERTER 1.5

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:
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AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:
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DC IN

Frequenza: 50Hz
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Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:
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INVERTER 1.1

AL CONTROLLORE
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(CCI)

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:
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27
MODULI

CLASS II

LEGENDA

Fusibile cilindrico 

Interruttore magnetotermico

Stringa di 27 Moduli

Scaricatore di sovratensione Classe II Vn 1500V

INVERTER 6.4

INVERTER 6.3

INVERTER 6.2

INVERTER 6.1

INVERTER 5.4

INVERTER 5.3

INVERTER 5.2

INVERTER 5.1

INVERTER 4.4

INVERTER 4.3

INVERTER 4.2

INVERTER 4.1

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:
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AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:
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Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V
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TRASFORMATORE
IN RESINA
20000/800V
Dy11
S=2000kVA
Vcc=6%

TRASFORMATORE
IN RESINA
20000/800V
Dy11
S=2000kVA
Vcc=6%

SKID TRASFORMAZIONE 6

6

interblocco
con chiave

TRASFORMATORESEZIONATORE QUADRO DI
PARALLELO

TRASFORMATORE
IN RESINA
20000/800V
Dy11
S=2000kVA
Vcc=6%

SKID TRASFORMAZIONE 5

5

interblocco
con chiave

TRASFORMATORESEZIONATORE QUADRO DI
PARALLELO

SKID TRASFORMAZIONE 4

4

interblocco
con chiave

TRASFORMATORESEZIONATORE QUADRO DI
PARALLELO
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CAVO FG16OR16
3G2,5mmq

CAVO FG16OR16
3G2,5mmq

CAVO FG16OR16
3G2,5mmq

-EL07.C EL07_Schema unifilare

AREA A - SCHEMA UNIFILARE

LUGLIO 2024 VM

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
Questo documento è di proprietà di Progettando s.r.l. e sullo stesso si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto,
comunicato o divulgato ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta di Progettando s.r.l. Su richiesta dovrà
essere prontamente reinviato a Progettando s.r.l.

PROGETTAZIONE:COMMITTENTE:

DataRevisione ControllatoNote Redatto Approvato

NOME FILE:SCALA:TAVOLA:

PROGETTO DEFINITIVO

PROPRIETARI:

Prima emissione

COMUNE DI VILLADOSE (RO) - COMUNE DI CEREGNANO (RO)

FG DT

AIEM GREEN SRL
Viale C. Alleati d'Europa 9/G
45100 ROVIGO (RO)
P.IVA 01627270299

· Chinarello Marco
  C.F. CHNMRC68T20A059R

Via Davila, 1
35028 Piove di Sacco (PD)
P.IVA 04048490280
Tel. 0425/1900552
email: info@progettando.tech
Progettista: Dott. Ing. Dario Turolla

00

IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA
IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI CONNESSO ALLA

RETE ELETTRICA PER VENDITA DI ENERGIA
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LOCALE E-DISTRIBUZIONE

CABINA DI CONSEGNA
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IMS-ST
630A
24kV
16kA

PARTE DELL'IMPIANTO

AREA B2

LOCALE MISURE

Cavo ARE4H5EX

3x1x240 mm²

Lunghezza 5 m

Punto di connessione

linea MT esistente

CAVO RG16H1M1

(3x1x95mm²)
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Punto di connessione

cabina primaria

"CA' TRON"

Cavo ARE4H5EX

3x1x240 mm²

Lunghezza 1670 m

Cavo ARE4H5EX

3x1x240 mm²

Lunghezza 230 m

BA
<V

BC
M

CELLA MT GENERATORE 1

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

DDR1
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

BA
<V

BC
M

DDR2
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

interblocco
con chiave

CELLA ARRIVO / PROT. TRAFO

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

BA
<V

BC
M

DDR3
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

RINCALZO SPI

DA XMR-P

CELLA MT GENERATORE 2 CELLA MT GENERATORE 3

BA
<V

BC
M

CABINA DI CONSEGNA

RISALITA CELLA ARRIVO

PROT. GENERALE

PROT. DI INTERFACCIA

20kV (24kV) / 3~50Hz

630A / 16kA

RINCALZO SPI

DG+DDI
In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

interblocco
con chiave

Pulsante di sgancio

di emergenza

51.S2
50.S3

51N.S1 - 51N.S2
67N

59.S1 - 59.S2
27.S1 - 27.S2

81>.S1 - 81>.S2
81<.S1 - 81<.S2

59V0
59Vi(81V) - 59V0(81V)

27Vd(81V)

MODULO
M-GSM

THYTRONIC
XMR-P

SPG+SPI

MOD

SPLITTER

SWITCHGPS
CONTROLLORE CENTRALE

D'IMPIANTO (CCI)

VERSO DSO
IEC61850

COLLEGAMENTO
AGLI INVERTER

1xTO

Rapporto: 200/1 A
Classe 5P20
Prestazione: 0,5 VA

TV
3xTHY-SENSOR

LOCALE UTENTE B1.1

LOCALE UTENTE B1.2

1 2

interblocco
con inserzione Arel
a skid

interblocco
con inserzione Arel
a skid

3

interblocco
con inserzione Arel
a skid
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UPS

CAVO FG16OR16
3G2,5mmq

QSC

QUADRO DI
PARALLELO

SEZIONATORE TRASFORMATORE

interblocco
con chiave

1

CABINATO DI TRASFORMAZIONE 1

QUADRO DI
PARALLELO

SEZIONATORE TRASFORMATORE

interblocco
con chiave

2

CABINATO DI TRASFORMAZIONE 2

TRASFORMATORE
IN RESINA
20000/800V
Dy11
S=2000kVA
Vcc=6%

QUADRO DI
PARALLELO

SEZIONATORE TRASFORMATORE

interblocco
con chiave

3

CABINATO DI TRASFORMAZIONE 3

TRASFORMATORE
IN RESINA
20000/800V
Dy11
S=2000kVA
Vcc=6%

TRASFORMATORE
IN RESINA
20000/800V
Dy11
S=2000kVA
Vcc=6%

UPS QSC2UPS QSC3

CAVO FG16OR16
3G2,5mmq

CAVO FG16OR16
3G2,5mmq

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

da LOCALE UTENTE

da LOCALE UTENTE
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AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 3.2

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq
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27
MODULI

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 3.1
CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq
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AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 3.3
CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.1

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq
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MODULI

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.2

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq
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AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.3

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq
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AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.4

CAVO RG16H1M1
(3x1x95mm²)

CAVO RG16H1M1
(3x1x95mm²)

CAVO RG16H1M1
(3x1x95mm²)

UPS QSC1

CAVO FG16OR16
3G2,5mmq

Scaricatore di sovratensione Classe II Vn 1500V

Stringa di 26 Moduli

Interruttore magnetotermico

Fusibile cilindrico 

LEGENDA

CLASS II

27
MODULI

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

da LOCALE UTENTE

PARTE DELL'IMPIANTO

AREA B2
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27
MODULI

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

INVERTER 2.4

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq
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27
MODULI

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.1

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq
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27
MODULI

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.2

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq
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27
MODULI

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.3
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

-EL07.D EL07_Schema unifilare

AREA B - SCHEMA UNIFILARE B1

LUGLIO 2024 VM

Via Davila, 1
35028 Piove di Sacco (PD)
P.IVA 04048490280
Tel. 0425/1900552
email: info@progettando.tech
Progettista: Dott. Ing. Dario Turolla

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
Questo documento è di proprietà di Progettando s.r.l. e sullo stesso si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto,
comunicato o divulgato ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta di Progettando s.r.l. Su richiesta dovrà
essere prontamente reinviato a Progettando s.r.l.

PROGETTAZIONE:COMMITTENTE:

DataRevisione ControllatoNote Redatto Approvato

NOME FILE:SCALA:TAVOLA:

PROGETTO DEFINITIVO

PROPRIETARI:

Prima emissione

COMUNE DI VILLADOSE (RO) - COMUNE DI CEREGNANO (RO)

FG DT

AIEM GREEN SRL
Viale C. Alleati d'Europa 9/G
45100 ROVIGO (RO)
P.IVA 01627270299

· Paparella Ilaria
  C.F. PPRLRI83R69H620F
· Paparella Vittorio
  C.F. PPRVTR55P24L939K
· Tenan Luigi
  C.F. TNNLGU58P09H620H

00

IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA
IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI CONNESSO ALLA

RETE ELETTRICA PER VENDITA DI ENERGIA



BA
<V

BC
M

CELLA MT GENERATORE 1

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

DDR1
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

BA
<V

BC
M

DDR2
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

interblocco
con chiave

RISALITA

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

BA
<V

BC
M

DDR3
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

RINCALZO SPI

DA XMR-P

CELLA MT GENERATORE 2 CELLA MT GENERATORE 3

kWh

UTM

2x
TA

40
0/

5

2x
TV

20
00

0/
10

0

ST
630A
24kV
16kA

DY808/5

162036

LOCALE E-DISTRIBUZIONE

CABINA DI CONSEGNA

M

10

LE

t

10

t

T

M

10

LE

t
M

10

LE

t
M

10

LE

t

GSM001/4

162119

IMS-ST
630A
24kV
16kA

ST
630A
24kV
16kA

IMS-ST
630A
24kV
16kA

IMS-ST
630A
24kV
16kA

IMS-ST
630A
24kV
16kA

IMS-ST
630A
24kV
16kA

LOCALE MISURE

BA
<V

BC
M

CABINA DI CONSEGNA

RISALITA CELLA ARRIVO

PROT. GENERALE

PROT. DI INTERFACCIA

20kV (24kV) / 3~50Hz

630A / 16kA

RINCALZO SPI

DG+DDI
In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

interblocco
con chiave

Pulsante di sgancio

di emergenza

51.S2
50.S3

51N.S1 - 51N.S2
67N

59.S1 - 59.S2
27.S1 - 27.S2

81>.S1 - 81>.S2
81<.S1 - 81<.S2

59V0
59Vi(81V) - 59V0(81V)

27Vd(81V)

MODULO
M-GSM

THYTRONIC
XMR-P

SPG+SPI

MOD

SPLITTER

SWITCHGPS
CONTROLLORE CENTRALE

D'IMPIANTO (CCI)

VERSO DSO
IEC61850

COLLEGAMENTO
AGLI INVERTER

1xTO

Rapporto: 200/1 A
Classe 5P20
Prestazione: 0,5 VA

TV
3xTHY-SENSOR

LOCALE UTENTE B2

1 2

interblocco
con inserzione Arel
a skid

interblocco
con inserzione Arel
a skid

3

interblocco
con inserzione Arel
a skid

E
'
 
P
R
E
V
I
S
T
A
 
L
'
I
N
S
E
R
Z
I
O
N
E

C
R
O
N
O
M
E
T
R
I
C
A
 
D
E
I
 
T
R
A
S
F
O
R
M
A
T
O
R
I

Cavo ARE4H5EX

3x1x240 mm²

Lunghezza 5 m

Punto di connessione

linea MT esistente

CAVO RG16H1M1

(3x1x95mm²)
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Punto di connessione

cabina primaria

"CA' TRON"

Cavo ARE4H5EX

3x1x240 mm²

Lunghezza 1670 m

Cavo ARE4H5EX

3x1x240 mm²

Lunghezza 230 m

UPS

CAVO FG16OR16
3G2,5mmq

QSC

SEZIONATORE TRASFORMATORE

interblocco
con chiave

1

SKID TRASFORMAZIONE 1

QUADRO DI
PARALLELO

SEZIONATORE TRASFORMATORE

interblocco
con chiave

2

SKID TRASFORMAZIONE 2

TRASFORMATORE
IN RESINA
20000/800V
Dy11
S=2000kVA
Vcc=6%

QUADRO DI
PARALLELO

SEZIONATORE TRASFORMATORE

interblocco
con chiave

3

SKID TRASFORMAZIONE 3

TRASFORMATORE
IN RESINA
20000/800V
Dy11
S=2000kVA
Vcc=6%

TRASFORMATORE
IN RESINA
20000/800V
Dy11
S=2000kVA
Vcc=6%

UPS QSC2UPS QSC3

CAVO FG16OR16
3G2,5mmq

CAVO FG16OR16
3G2,5mmq

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

INVERTER 3.4

da LOCALE UTENTE

da LOCALE UTENTE

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 3.1

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 3.2

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 3.3
CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.1

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.2

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.3

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.4

CAVO RG16H1M1
(3x1x95mm²)

CAVO RG16H1M1
(3x1x95mm²)

CAVO RG16H1M1
(3x1x95mm²)

UPS QSC1

CAVO FG16OR16
3G2,5mmq

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.1

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.2

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.3

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.4

PARTE DELL'IMPIANTO

AREA B1

PARTE DELL'IMPIANTO

AREA B1
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-EL07.E EL07_Schema unifilare

AREA B - SCHEMA UNIFILARE B2

LUGLIO 2024 VM

Via Davila, 1
35028 Piove di Sacco (PD)
P.IVA 04048490280
Tel. 0425/1900552
email: info@progettando.tech
Progettista: Dott. Ing. Dario Turolla

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
Questo documento è di proprietà di Progettando s.r.l. e sullo stesso si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto,
comunicato o divulgato ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta di Progettando s.r.l. Su richiesta dovrà
essere prontamente reinviato a Progettando s.r.l.

PROGETTAZIONE:COMMITTENTE:

DataRevisione ControllatoNote Redatto Approvato

NOME FILE:SCALA:TAVOLA:

PROGETTO DEFINITIVO

PROPRIETARI:

Prima emissione

COMUNE DI VILLADOSE (RO) - COMUNE DI CEREGNANO (RO)

FG DT

AIEM GREEN SRL
Viale C. Alleati d'Europa 9/G
45100 ROVIGO (RO)
P.IVA 01627270299

· Paparella Ilaria
  C.F. PPRLRI83R69H620F
· Paparella Vittorio
  C.F. PPRVTR55P24L939K
· Tenan Luigi
  C.F. TNNLGU58P09H620H

00

IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA
IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI CONNESSO ALLA

RETE ELETTRICA PER VENDITA DI ENERGIA



Scaricatore di sovratensione Classe II Vn 1500V

Stringa di 27 Moduli

Interruttore magnetotermico

Fusibile cilindrico 

LEGENDA

CLASS II

27
MODULI

E' PREVISTA L'INSERZIONE

CRONOMETRICA DEI TRASFORMATORI

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

BA
<V

BC
M

DDR1
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

CELLA MT GENERATORE 1

1

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

BA
<V

BC
M

DDR2
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

CELLA MT GENERATORE 2

2

BA
<V

BC
M

CABINA DI CONSEGNA

RISALITA CELLA ARRIVO

PROT. GENERALE

PROT. DI INTERFACCIA

20kV (24kV) / 3~50Hz

630A / 16kA

RINCALZO SPI

DG+DDI
In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

interblocco
con chiave

RISALITA

Pulsante di sgancio

di emergenza

51.S2
50.S3

51N.S1 - 51N.S2
67N

59.S1 - 59.S2
27.S1 - 27.S2

81>.S1 - 81>.S2
81<.S1 - 81<.S2

59V0
59Vi(81V) - 59V0(81V)

27Vd(81V)

MODULO
M-GSM

THYTRONIC
XMR-P

SPG+SPI

MOD

SPLITTER

SWITCHGPS
CONTROLLORE CENTRALE

D'IMPIANTO (CCI)

VERSO DSO
IEC61850

COLLEGAMENTO
AGLI INVERTER

1xTO

Rapporto: 300/1 A
Classe 5P20
Prestazione: 0,5 VA

TV
3xTHY-SENSOR

interblocco
con inserzione Arel
a skid

interblocco
con inserzione Arel
a skid

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

BA
<V

BC
M

DDR3
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

CELLA MT GENERATORE 3

3

interblocco
con inserzione Arel
a skid

Cavo ARE4H5EX

3x1x240 mm²

Lunghezza 1520 m

Punto di connessione

cabina primaria

"CA' TRON"

M

10

LE

M

10

LE

10

t

T

t t
M

10

LE

t

IMS-ST1
630A
24kV
16kA

ST2
630A
24kV
16kA

IMS-ST
630A
24kV
16kA

IMS-ST
630A
24kV
16kA

IMS-ST
630A
24kV
16kA

GSM001/2

162117

CABINA DI CONSEGNA

kWh

DY808/5

162036

LOCALE MISURELOCALE E-DISTRIBUZIONE

UTM

2x
TA

40
0/

5

2x
TV

20
00

0/
10

0

ST
630A
24kV
16kA

CAVO RG16H1M1

(3x1x95mm²)

Cavo ARE4H5EX

3x1x240 mm²

Lunghezza 5 m

LOCALE UTENTE

SKID TRASFORMAZIONE 1

interblocco
con inserzione Arel
a cella MT

1

TRASFORMATORE

SKID TRASFORMAZIONE 2

interblocco
con inserzione Arel
a cella MT

2

DDG
1800A
800V
50kA

LOCALE QUADRO
PARALLELO 1

QUADRO DI PARALLELO

DDG
1800A
800V
50kA

LOCALE QUADRO
PARALLELO 2

QUADRO DI PARALLELO

TR1
TRASFORMATORE IN
RESINA

V1 = 20000V
V2 = 800V
Gruppo: Dy11
S = 2000kVA
Vcc% = 6

TR2
TRASFORMATORE IN
RESINA

V1 = 20000V
V2 = 800V
Gruppo: Dy11
S = 2000kVA
Vcc% = 6

TRASFORMATORE

SKID TRASFORMAZIONE 4

interblocco
con inserzione Arel
a cella MT

4

DDG
1800A
800V
50kA

LOCALE QUADRO
PARALLELO 4

QUADRO DI PARALLELO

TR3
TRASFORMATORE IN
RESINA

V1 = 20000V
V2 = 800V
Gruppo: Dy11
S = 1600kVA
Vcc% = 6

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

BA
<V

BC
M

DDR4
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

CELLA MT GENERATORE 4

4

interblocco
con inserzione Arel
a skid

TRASFORMATORE

SKID TRASFORMAZIONE 3

interblocco
con inserzione Arel
a cella MT

3

DDG
1800A
800V
50kA

LOCALE QUADRO
PARALLELO 3

QUADRO DI PARALLELO

TR4
TRASFORMATORE IN
RESINA

V1 = 20000V
V2 = 800V
Gruppo: Dy11
S = 2000kVA
Vcc% = 6

UPS

CAVO FG16OR16
3G2,5mm²

QCN2 UPS

CAVO FG16OR16
3G2,5mm²

QCN1

UPS

CAVO FG16OR16
3G2,5mm²

QCN4 UPS

CAVO FG16OR16
3G2,5mm²

QCN3
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CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²
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CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm² CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm² CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm² CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²

CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm² CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mm²

UPS

CAVO FG16OR16
3G2,5mm²

QSC

TRASFORMATORE

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 3.1
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 3.3

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 3.2
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 3.4

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 4.2

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 4.1
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 4.3
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 4.5

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 4.4

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.2
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.4

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.1
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.3
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.5
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.2

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.1
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.3
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.5

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.4

a skid trasformazione 1

a skid trasformazione 2

a skid trasformazione 3

a skid trasformazione 4

CAVO RG16H1M1

(3x1x95 mm²)

CAVO RG16H1M1

(3x1x95 mm²)

CAVO RG16H1M1

(3x1x95 mm²)

CAVO RG16H1M1

(3x1x95 mm²)

TR-AUX
TRASFORMATORE
IN RESINA

V1 = 800V
V2 = 400V
Gruppo: Dy11
S = 15kVA
Vcc% = 6
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AREA C - SCHEMA UNIFILARE

LUGLIO 2024 VM

IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA
IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI CONNESSO ALLA

RETE ELETTRICA PER VENDITA DI ENERGIA

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
Questo documento è di proprietà di Progettando s.r.l. e sullo stesso si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto,
comunicato o divulgato ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta di Progettando s.r.l. Su richiesta dovrà
essere prontamente reinviato a Progettando s.r.l.

PROGETTAZIONE:

Via Davila, 1
35028 Piove di Sacco (PD)
P.IVA 04048490280
Tel. 0425/1900552
email: info@progettando.tech
Progettista: Dott. Ing. Dario Turolla

COMMITTENTE:

DataRevisione ControllatoNote Redatto Approvato

NOME FILE:SCALA:TAVOLA:

PROGETTO DEFINITIVO

PROPRIETARI:

Prima emissione FG DT

AIEM GREEN SRL
Viale C. Alleati d'Europa 9/G
45100 ROVIGO (RO)
P.IVA 01627270299

· Chinaglia Pietro
  C.F. CHNPTR47L16D788F

00

COMUNE DI VILLADOSE (RO) - COMUNE DI CEREGNANO (RO)



LOCALE MISURE

CABINA DI CONSEGNA

KWh

LOCALE E-DISTRIBUZIONE

UL

PUNTO DI CONNESSIONE

CONTATORE
ENERGIA

SCAMBIATA
M1L

LINEA
E-DISTRIBUZIONE

LINEA
E-DISTRIBUZIONE

BA
<V

BC
M

RISALITA CELLA ARRIVO
PROT. GENERALE
PROT. DI INTERFACCIA

20kV (24kV) / 3~50Hz
630A / 16kA

RINCALZO SPI

DG+DDI
In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

interblocco
con chiave

BA
<V

BC
M

RISALITA CELLA MT GENERATORE 1

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

CELLA MT GENERATORE 2

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I

interblocco
con chiave

interblocco
con chiave

DDG1
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

BA
<V

BC
M

DDG2
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

1 2

Pulsante di sgancio
di emergenza

51.S2
50.S3

51N.S1 - 51N.S2
67N

59.S1 - 59.S2
27.S1 - 27.S2

81>.S1 - 81>.S2
81<.S1 - 81<.S2

59V0
59Vi(81V) - 59V0(81V)

27Vd(81V)

MODULO
M-GSM

THYTRONIC
XMR-P

SPG+SPI

MOD

SPLITTER

SWITCHGPS
CONTROLLORE CENTRALE

D'IMPIANTO (CCI)

COLLEGAMENTO
AGLI INVERTER

VERSO DSO
IEC61850

1xTO

Rapporto: 300/5 A
Classe 5P20
Prestazione: 2,5 VA

TV
3xTHY-SENSOR

CABINA DI CONSEGNA
LOCALE UTENTE 

CAVO RG16H1M1
(3x1x95mm²)

CELLA MT GENERATORE 3

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

interblocco
con chiave

BA
<V

BC
M

DDG3
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

3

Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

CELLA MT GENERATORE 4

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

interblocco
con chiave

BA
<V

BC
M

DDG4
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

4

CELLA MT GENERATORE 5

SPG
THYTRONIC

NA030
51.S2
50.S3
51N.S1 - 51N.S2
67N

2xTA-I Rapporto: 100/1
Classe 5P10
Prestazione: 1

interblocco
con chiave

BA
<V

BC
M

DDG5
In: 630A

Vn: 24kV
Icc: 16kA

In: 630A
Vn: 24kV
Icc: 16kA

5

TRASFORMATORE
IN RESINA
20000/800V
Dy11
S=2000kVA
Vcc=6%

QUADRO DI
PARALLELO

SEZIONATORE TRASFORMATORE

interblocco
con chiave

1
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TRASFORMATORE
IN RESINA
20000/800V
Dy11
S=1600kVA
Vcc=6%

QUADRO DI
PARALLELO

SEZIONATORE TRASFORMATORE

interblocco
con chiave

4

SKID TRASFORMAZIONE 4
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IN RESINA
20000/800V
Dy11
S=1600kVA
Vcc=6%

QUADRO DI
PARALLELO

SEZIONATORE TRASFORMATORE

interblocco
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SKID TRASFORMAZIONE 5
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CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

UPS

CAVO FG16OR16
3G2,5mm²

QCN2UPS

CAVO FG16OR16
3G2,5mm²

QCN3UPS

CAVO FG16OR16
3G2,5mm²

QCN4UPS

CAVO FG16OR16
3G2,5mm²

QCN5

Scaricatore di sovratensione Classe II Vn 1500V

Stringa di 27 Moduli

Interruttore magnetotermico

Fusibile cilindrico 

LEGENDA

CLASS II

27
MODULI

E' PREVISTA L'INSERZIONE

CRONOMETRICA DEI TRASFORMATORI

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 5.1
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 5.3
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 4.1

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 5.2
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 5.4
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 4.2
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 4.4

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 4.3
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 3.1
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 3.3

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 3.2
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 3.4

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.1

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.2
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.4

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.3
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 2.5

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.2
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.4

AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 350 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.1
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.3
AC OUT

DC IN

Frequenza: 50Hz
Tensione: 800V

Potenza nom. CA: 320 kW
DATI USCITA:

Tensione CC max: 1500V

Gamma: da 500V a 1500V
DATI INGRESSO:

AL CONTROLLORE
CENTRALE D'IMPIANTO

(CCI)

INVERTER 1.5
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CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq CAVO ARG16R16 2(3x1x185)mmq

a skid trasformazione 1
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TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
Questo documento è di proprietà di Progettando s.r.l. e sullo stesso si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto,
comunicato o divulgato ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta di Progettando s.r.l. Su richiesta dovrà
essere prontamente reinviato a Progettando s.r.l.

PROGETTAZIONE:

Via Davila, 1
35028 Piove di Sacco (PD)
P.IVA 04048490280
Tel. 0425/1900552
email: info@progettando.tech
Progettista: Dott. Ing. Dario Turolla

COMMITTENTE:

DataRevisione ControllatoNote Redatto Approvato

NOME FILE:SCALA:TAVOLA:

PROGETTO DEFINITIVO

PROPRIETARI:

Prima emissione

COMUNE DI VILLADOSE (RO) - COMUNE DI CEREGNANO (RO)

FG DT

AIEM GREEN SRL
Viale C. Alleati d'Europa 9/G
45100 ROVIGO (RO)
P.IVA 01627270299

· Chinaglia Pietro
  C.F. CHNPTR47L16D788F

00

IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA
IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI CONNESSO ALLA

RETE ELETTRICA PER VENDITA DI ENERGIA
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