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RIEFILCGO DATI LOTTI IMPIANTO AGRIVOLTAICD "CALTANISSETTA 2"
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N.B. Inverter collegati
alla cabina CS.17.1

*Sottocampo con strutture tradker e strutture fisse {moduli in configurazione fissa: 7.700)

CS.74
2450 kVA

£8.12.2.

A CS.13.3.

2100 kVA

STRUTTURE FISSE 28 MODULI FV
(JKM620N-66HL4M-BDV)

CS.12.1 / At S g - , MITIGAZIONE STRUTTURE FISSE 14 MODULI FV

2100 kVA CS75 ‘ | ———— RECINZIONE (JKM620N-66HL4M-BDV)

2450 kVA VIABILITA INTERNA O&M HOUSE
CS 8 5 \ VIABILITA ESISTENTE

2100 kVA STRADA PROVINCIALE

TRACKER DA 56 MODULI FV
(JKM620N-66HLAM-BDV) INVERTER DI STRINGA

(SG350HX)
TRACKER DA 28 MODULI FV
(JKM620N-66HL4M-BDV) CAVI BT AC - ARE4R 0,6/1 kV

INDIVIDUAZIONE CABINA DI
CABINA DI SOTTOCAMPO )?XS)&AK.\?A SOTTOCAMPO

(CS= CABINA DI SOTTOCAMPO; A= NUMERAZIONE AREA; B= NUMERAZIONE DELLA CABINA; XXX
kVA = POTENZA AC)

CONFINI DI PROPRIETA CATASTALI

CABINA DI RACCOLTA

DISTRIBUZIONE
STRINGHE/INVERTER

CS.84. -
2100 kVA

BUCA GIUNTI PER TOC

CS.8.6.
2100 kVA

UNIONE REGIONE COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI
EUROPEA SICILIANA CALTANISSETTA SERRADIFALCO SAN CATALDO

CS.16.1.
2450 kVA

- CS131.
2100 kVA

RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l.
Via Andrea Doria, 41/G, 00192 Roma
C.F.eP.l.. 06400370968

ATHENA ENERGIE S.p.A.

/ \| HEN A ) i
\) NERGIE  Via Duca, 25 - 93010 Serradifalco (CL)
C.F.e P.I.; 02042980850

Dott. Ing. STEFANO GASPAROTTO
Via Tommaso Grossi, 12 - 20900 Monza (MB)

SVILUPPATORE: | PROPONENTE:

COORDINATORE
DI PROGETTO

CS.15.1.
1400 kVA

INGEGNERIA CIVILE, ELETTRICA, AMBIENTALE E COORDINAM.:

_f MPOWER s.r..

Dott. Ing. Edoardo Boscarino
moower Via N. Machiavelli, 2 - 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT)
giobél Senginssring + eolutions PEC: mpower@pec.mpowerstl.it

Arch. Attilio Massarelli (Progettazione e Staff di Coord.) Ing. Roberto Ruggeri (Aspetti Strutturali)

Ing. Giovanni Battaglia (Progettazione e Staff di Coord.) Ing. Giovanni Chiovetta (Acustica Ambientale)

Ing. Agostino Sciacchitano (Progettazione) Biol. Domenico Catalano (Studio di Impatto Ambient.)
Ing. Cristina Luca (Sicurezza in Cantiere e Coord.) Geol. Stefania Serra (Studio di Impatto Ambientale)
Arch. Giuseppe Messina (Aspetti Paesaggistici) Ing. Gianni Barletta (Impianti Elettrici)

Geol. Marco Gagliano (GIS) Ing. Giuseppe Baiardo (Impianti Elettrici)

PROGETTAZIONE:

Geol. Francesco Buccheri (GIS) Prof. Agr. Salvatore Puleri (Aspetti Agron.e Mitig.Amb.)
Geol. Salvatore Banno (Aspetti Geologici) Dott. Agr. Giuliano Di Salvo (Mitigazione Ambientale)
Geom. Alfredo Ando - ALPISCAN Srl (Topografia) Dott. Rosario Pignatello - IBLARCHE Srls (VPIA)

TEAM DI PROGETTO:

INGEGNERIA OPERE DI RETE:

B Dott. Ing. Giovanni Saraceno
}L Via G. Volpe, 92 - Pisa (PI)

email: giovanni.saraceno@3eingegneria.it
3E Ingegneria srl PEC: 3eingegneria@legalmail.it

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA
b, ) DI 99,00 MW DI PICCO E 80 MVA DI IMMISSIONE, DENOMINATO "CALTANISSETTA 2",
CS.16.3. & \ | UBICATO NELLA CONTRADA "GROTTA ROSSA" DEL COMUNE DI CALTANISSETTA
’ E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI
2100 kVA NELLA CONTRADA "CUSATINO" DEL MEDESIMO COMUNE

| PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO - ECONOMICA

CONFIGURAZIONE ELETTRICA - DISTRIBUZIONE STRINGHE/INVERTER E CAVI BT AC - CS.6.2 - CS.13.1 - CS.12.2

OPERE DI RETE:

CS.16.2.
2450 kVA

IL PROPONENTE
IL PROGETTISTA:
APPROVAZIONE
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