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Sistema di riferimento
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PAI Bacino del Sarno

R3 - Rischio elevato

Rischio idraulico

R2 - Rischio medio

R1 - Rischio moderato

R4 - Rischio molto elevato

Limiti comunali

R3 - Rischio elevato

Rischio da dissesto di versante

R2 - Rischio medio

R1 - Rischio moderato

R4 - Rischio molto elevato

Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico Equense - Agerola - Lettere"

 ed opere connesse 

Nuova linea aerea DT

Nuova linea aerea ST

� Sostegni nuova linea 

Tratti  linea aerea da demolireD D �� Sostegni linea da demolire

Nuova linea in cavo

Progetti in iter autorizzativo  (MISE EL- 210, MISE EL- 222, MISE EL- 269):

S.E. (Stazioni Elettriche) Linee elettriche

Linee elettriche esistenti:

Aeree 150 kV DT Aeree 150 kV ST Cavo 150 kV! ! ! ! ! ! !

Aeree 220 kV DT Aeree 220 kV ST Cavo 220 kV! ! ! ! ! ! !

C.P. (Cabine Primarie) Aeree 60 kV Cavo 60 kV! ! ! ! ! ! !
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New Stamp

Utente
LORENZO


