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QUADRO DI TRATTA PARI/DISPARI (QdTP/D)

U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA

QUADRO DI TRATTA CON ALIMENTAZIONE BY-PASS PARI/DISPARI (QdTBP/D)

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO DI BY-PASS STANDARD L=0+100m (QdB)
QUADRO DI BY-PASS L=100+300m (QdB-A)
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QdP-1kV

QUADRO DI PIAZZALE

250

Q
. (a8}
0 N~
g QdP Finestra CHIUSA1 QdP AV+INTERCONN. PARI a §
Pot. Tot. Pot. Tot. :
PGEP o CABINA N° Ku Kc Ne° Ku Kc om b
— KW] | [kW] kW] | [kW] CABINA
GARDENA NORD km 16+134 & QdP PARI BYPASS TECNICO KM 18+600 QdT | s 1 1 [ 35 [ 280 || QdTP | 14 1 1 | 35 | 490 CHIUSA KM 21+012 o E
- N ke [ ke | | iewd Pp——— Antinc.| 2 | 05 | 1 | 30 | 300 |QdTBP| 13 | 1 | 1 | 35 | 455 & E
Nlum.P.| 1 1 1 2 | 20 QdB 7 1 0 32 | 00 + —
£ 2 R N | ku | ke | POt [ Tot FMP. | 1 | 1 1 | 3 | 30 | QdB-B| 1 1 1 | 37 | 370 ~
e QdTBP| 12 | 1 1 | 35 [ 420 . © | kW] | [kw)] T T T T T T T T T ST T T ' ' x 2 [ s N 2
| i I & QdB | 12 | 1 | 03 | 32 | 960 QdTP | 10 | 1 1 | 35 | 350 Je—— ! _: TOTALE [kW] 63.0 | QdB-A| 5 1 | 04 | 22 | 440 r e I T 7 1 £ B
I El}\’% DisPAR! i I Q@ TOTALE [kW] (*) 183.5 QngP 12 1 013 ‘;25 gz-g AV Dise. i : AV PARI ES'B?s:’ﬁ I TOTALE [kW] bl : AVARTPAR CHioA1 AV DisP. Chivon? I = é
AV Fot : - iRl i 5 i P = 250kVA Pn =
|| oXeE P 5 QdP DISPARI TOTALE [kW] 166.0 B e | QdP AV+INTERCONN. DISPARI | B il ot & =
| o ! =1 Q N | ke | ke | POt [ Tot g P » ). QdP Finestra CHIUSA2 e ke | POL T Tot " Q Li..
0 e o S kW] | kW] QdP DISPARI ] e g || : Pot. | Tot. LT L | g | o)
| } ; | - i | 3 QdTD | 13 | 1 1 | 35 | 455 - Pot. | Tot. o N° | Ku | Ke | nowy | ewp || QATD | 15 | 1 1 | 35 | 525 | 3
[Lostn . gﬁ} | =2 QdTBD| 12 | 1 1 | 35 | 420 N° | Ku | ke | wp | k) s e e | QdT | 8 | 1 1 | 35 | 280 ||QdTBD| 13 | 1 1 | 35 | 455 (Lo =
| ; et E QdB | 12 183 T % |80 s, QdTD | 10 1 1 | 35 | 350 b Antinc.| 2 | 05 | 1 30 | 300 | QdB | 7 1 0 | 32 | 00 ! R
—_———————— == TOTALE [kW] (*) 183.5 - QdTBD| 10 1 1 | 35 | 350 —_———— Ll J lllum.P.| 1 1 1 2 | 20 ||QdBB| 1 1 1 | 37 | 370 syl B e T N
: : : (*) Compreso il carico relativo alle apparecchiature QdB o 1 = = 20 s J _; ! : FMP. 1 : 1 ? > QaB-A < 1 = = . = / ’ A'
o instalate nelfultimo tratto della galleria Scaleres SCRALE T I e L FUTALE W] 63.0 TOTALE [kW] 179.0 %
S S S S SR L , ' // " e :
! : ' I I I e m————— — oo e T e T T T T — L e SR e S ERORRERIES e mem st et it e e e
i i CAVO 1kV (FG7(O)M2CNM1 1,8/3kV) o S i CAVO 1kV (FG7(O)M2CNM1 1,8/3kV)
: 7 ; 3x120 . L I
BIN. DISPARI i . i o | | XT20mimG | | I RPN | | / | BIN. DISPARI
I SUA I T ol A T, e e e e e A A S . e . e I O it aereo- e aareo=7e a7 aareo-78 a9 A8 Qom-gs  ade0-gs | | |
_____________ %_ T 1'_ b == as 2s a5 25 as 25 a5 25 et _‘_:__ - O - N < T e - S L B T Yo .__.__.._.,_A.[z.._..__.._,A_‘.____.__A.% S
, , |15 kw | w5 KW 3§ ]15 kw [$]15 ww 15:‘<V:Y 315 Tew . g\ o\ 10w o /T 1T == ———————— AX -
i i ‘ ) -y o — I i 7 , - - P . . » i ..\.
i , _ g !l 5 K \ er dettagli sul posizionamento apparecchiature :
Ponte sul fiume Dora i | _Innsbruck (galleria Scaleres) g4 5] o] - -] o] | - ., s o] - i 10 8PP : AN \_ Verona
; ; e - e e - o nelle galleria di interconnessione vedere elab: O N\ \\
£ : ' - - : 5 S e .\'
_____________ E_ B _:_ - 3 ]15 kw 3 15 kw 3 ]15 kw 15 ww 1é| KW EERY [3]15 ww IBL110D18DXLF1600001 Y '
et e iAo O eSS i S I = > [ (= =t . =t R 2 &= L. =t = L=t = . = = 2= = = = _ =
T 1 oot B e - Y <R TN == O < F N = - = .
BIN. PARI QdTi?—S:S 56 QdTBP—64 80 -=— ode’—ss 156 QdTBP-66 QdTI‘D—67 \ QdTLBP—GS QdTP-69 —= [~— 156 QdTBP—?O =80 - QdTP-71 QdTi?P—72 QdTP—73 —= [~ 156 QdTl?P—74 & QdTP-75 QdTBP-76 QdTP-77 QdTBP-78 QdTP-79 = 80 = QdTBP-80 QdTP-85 QdTBP-86 = 80 —= QdTP-87
126 { 250 ! 250 }, 250 ! 1 Y 246 % 246 L 246 246 —jl 248 f 246 - 1 246 I 250 ! 250 i 250 l 250 ' E 250 [ 250 E ‘ ! 215 [ 250 : ;
_____________________ are | 500 } 492 ! ! 492 492 4 492 ! \\ 500 ! 500 | 500 i o &b |
—- | N e
C i .
\32\;%)"1;\3 (FG7(O)M2CNM1 1,8/3kV) \gﬁl\;(gn:;\é (FG7(O)M2CNM1 1,8/3kV) : Ngﬁ\ggr:rl;\é (FG7(O)M2CNM1 1,8/3kV)
" i
: )
€ S = i
o = o o)) — ™ 0 N ~ ~ N~ e " @l
S = 2 g = S - 2 9 S < |8 . = g g5
o o = I -
¥ = r ¥ + ¥ + 3 ¥ + ¥ i | ¥ s < c|0. 11
© 9o © © ~ ~ o = o o) o o o v — S'm o ¥
e CL -— - -~ -— -— Olo — - — N '_uN:__y:: ' N N AN 8 e m
D)m DS S : = N T
o -3 [ O ©
QMm 2 g 1 - |
o+ 2 i =&
2 Q< i o~
£ © > E 2000 ; : N e
== alx g Finestra Chiusa £<
HlL
- | L=1830m (tot. 8 QdT)
i
N
i
i :
|
i
i

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE BY-PASS

DORSALE 1kV COMPOSTA DA CAVO FG7(O)M2CNM1 1,8/3kV IN CAVIDOTTO INTERRATO

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA

LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA

GALLERIA GARDENA

SCHEMA ELETTRICO GENERALE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 1kV IN GALLERIA

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A RASO

NOTE:

1) La posizione dei QdT rappresentata sul presente elaborato & indicativa; la posizione effettiva di ciascun QdT dovra essere
resa compatibile con la posizione prevista per gli idranti antincendio e per i Telefoni di Emergenza;

2) Il coefficiente di contemporaneita Kc relativo ai Quadri di By-Pass & determinato in maniera tale da garantire, per ciascuna
tratta di dorsale 1kV, la contemporaneita di alimentazione di n°3 By-Pass a pieno carico.
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