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LEGENDA

APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA GALLERIE FERROVIARIE
(SP.TE 161) CON LAMPADA 18W, INSTALLAZIONE A PARETE ,CONNETTORE AD INNESTO RAPIDO,
CLASSE DI ISOLAMENTO Il, GRADO DI PROTEZIONE IP65

APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI RIFERIMENTO (SP.TE 161) CON LAMPADA
18W, INSTALLAZIONE A PARETE, CONNETTORE AD INNESTO RAPIDO, CLASSE DI ISOLAMENTO I,
GRADO DI PROTEZIONE IP65

APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI RIFERIMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI A
RASO, CON LAMPADA 32W, INSTALLAZIONE A PARETE, CONNETTORE AD INNESTO RAPIDO,
CLASSE DI ISOLAMENTO Il, GRADO DI PROTEZIONE IP65
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