= y : - : : : . : = o = 12 — = = L/ 18 19 20 21 | 22 23 24 25 26 27 — 78 29 30 37 32 33 34 35 36 : 37 | 38 39 | Z0 Z1 22 43 4z 45 76 47 48 |

LEGENDA
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SONDA TEMPERATURA LOCALE
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CAVI SCALDANTI PER PROTEZIONE TUBAZIONI ALL’APERTO
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QUADRO GESTIONE POMPE

Vista a por’fe oper‘i’e Ssenzda | GP-02 GRUPPO DI POMPAGGIO SOPRABATTENTE
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PORTATA: 800 I/min
PREVALENZA: 65 m.c.a.

PS ELETTROPOMPA PER SOLLEVAMENTO ACQUE
PORTATA: 1,1 MC/H
PREVALENZA: 70 M.C.A.
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QlA-02  QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DEL GRUPPO DI POMPAGGIO GP-02
+ UNITA’ PERIFERICA DI CONTROLLO
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SIMBOLO DESCRIZIONE

TUBAZIONE ALIMENTAZIONE { 1 IDRANTE A MURO DN 45 E

IMPIANTO IDRANTI CANNA PARI TUBAZIONE ACCIAIO DN 50 Il
AREA SICUREZZA FORTEZZA, | L
INTERCONNESSIONE STAZIONE |
FORTEZZA/GALLERIA SCALERES E
TUBAZIONE INTERRATA
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QUADRO GESTIONE POMPE
MORSETTIERA PER COLLEGAMENTO AL PLC

I
(v)

@ =
©

T

X

X_~4N =] INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

® =

! STAZIONE DI ALLARME E CONTROLLO A DILUVIO
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REMANDD ELEITRICO PER IMIERRUTTEE! LA POMPA DI COMPENSAZIONE E’ ATTIVATA DAL QIM IN BASE AL SEGNALE PROVENIENTE
DAL PRESSOSTATO INSTALLATO SUL COLLETTORE DI MANDATA
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comando apertura valvola diluvio canna dispari

sonda pressione condotta canna dispari
comando apertura valvola diluvio canna pari

cavo scaldante canna dispari
%
e
>,

cavo scaldante canna pari

riserva
>

funzionamento pompa principale sollevamento acque residue
scatto termico pompa principale sollevamento acque residue
funzionamento pompa principale sollevamento acque residue
scatto termico pompa principale sollevamento acque residue
scatto termico pompa principale sollevamento acque residue

stato valvola intercettazione aspirazione elettropompa
stato valvola intercettazione mandata elettropompa
stato valvola -intercetiazione aspirazione -motopompa-
stato valvola intercettazione mandata motopompa

richiesta avviamento eletfropompa
alimentazione elettropompa non disponibile
stato selettore elettropompa

stato commutazione automatico/manuale
stato pressostato elettropompa

richiesta avviamento motopompa

guasto del quadro di controllo

stato selettore motopompa

stato commutazione automatico/manuale
allarme basso livello combustibile

stato pressostato motopompa

avvio elettropompa pilota

stato pressostato condotta acquedotto
stato pressostato collettore principale
allarme basso livello acqua vasca
allarme alto livello acqua vasca

allarme bassa temperatura locale

stato pressostato condotta canna pari
stato pressostato condotta canna dispari
sonda pressione condotta canna pari

elettropompa in funzione

spegnimento luci TE
accensione luci TE
spegnimento luci TE

scatto termico
accensione luci TE

stato A
scattato A
stato B
scattato B
stato C
stato D
stato E
stato F
stato G
stato H
stato |
stato L
stato M
stato N
stato O
stato P
stato Q
stato R
stato S
stato T
stato U
stato V
stato Z
riserva
riserva
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| : ALIMENTAZIONE ELETTRICA -
} DAL QIA-02 @ @

q ALIMENTAZIONE ELETTRICA ‘ : ‘

§ || mancaza alimentazione pompa principale sollevamento acque residue
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|| mancaza alimentazione pompa principale sollevamento acque residue

S || mancato avviamento elettropompa pilota

) || mancato avviamento elettropompa
&) || mancato avviamento motopompa
) || preallarme basso livello acqua vasca

) || motopompa in funzione
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LAMPADA SPIA

230V c.a
Circuiti ausiliari
da int.T di quadro pompa 2-riserva
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DAL QIA-02 \

DEL CIRCUITO o 1L NO BREAK , } pompe ‘ | Fa
TIPO ! Modulare Scatolato 1 _!IITALFERR P

‘ ' 1__-'-—jl><‘[—l]/ﬁ_< | - ' PO, (k8 | GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
ALIMENTAZIONE ELETTRICA . | : : ® @ - : N. POLI x In (A)

DAL QIA-02 , .| INTERRRUTIORE | o ;oya / SGANCIAT.
| , . ; SOGLIA Irth (A)

&
©
©)

ELETTROPOMPA MOTOPOMPA

— | SoGLiA irm () | INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
® O o ' { , _ i
= | ® | ‘ | | DIFFERENZALE |RITARDD (o) : ‘ LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i ;

. . , CLASSE | e
ALIMENTAZIONE ELETTRICA /-1 ' ' ' ® CONTATTORE O | TIPO BOBINA (V) | | | | | ] | | | | | | | | | { I | fll  Progetto cofinanziato
' DAL QIA-02 l l l ‘ I RELE’ PASSO-PASSO | N. POLI x In (A) ‘ Nk dalla Unione Europea CUP: J94F04000020001

* %%

TERMICO TIPO  SOGLIA Irth (A) ] \ | | [ | ! \ ] | | | |

D80 | — el N. FOLI x In (A) } ’ U.O. IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

l : ‘ . —= l ) ALTRE APPARECCHIATURE TIPO

[®)

TIPO

‘ . | ‘ conourroRe |17 ‘ PROGETTO DEFINITIVO

LUNGHEZZA (m) POSA

unea | W) Iz (A) | | ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA a
' l Un (V) Pn (KW) ‘

lcc. min. FINE LINEA (KA) Dv%

ALIMENTAZIONE ELETTROPOMPA NON DISPONIBILE
STATO COMMUTAZIONE AUTOMATICO/MANUALE
STATO COMMUTAZIONE AUTOMATICO/MANUALE

RICHIESTA AVVIAMENTO ELETTROPOMPA
MANCATO AVVIAMENTO ELETTROPOMPA
STATO SELETTORE ELETTROPOMPA
RICHIESTA AVVIAMENTO MOTOPOMPA
MANCATO AVVIAMENTO MOTOPOMPA
GUASTO DEL QUADRO DI CONTROLLO
STATO SELETTORE MOTOPOMPA
ALLARME BASSO LIVELLO COMBUSTIBILE

ELETTROPOMPA IN FUNZIONE
MOTOPOMPA IN FUNZIONE
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