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Conduttore 1 All.-Acc. 31,50 54x3,50 19x2,10 519,50 65,80 585,30 6800 19,40 16852 1,953

Fune 1 Alumoweld 11,50 7x3,83 80,65 80,65 15500 13,00 9000 0,537
7-12

Asse linea
Destro

Sinistro

S
os

te
gn

o
D

at
i d

el

Sfere di segnalazione

Attraversamenti e commenti generici
Comune (Provincia)
Natura terreno e tipo coltura

Codici delle opere attraversate

Legenda Profilo Altimetrico

Parametro (MFB)
[altri componenti l'armamento]

∆

Progressiva e quota del Picchetto

Fondazione - Moncone o Cestello

(Altezza utile all'attacco del conduttore dalla quota di centro palo)

Annotazioni Sostegno

Armamento (Fune di guardia)
Conduttore

Numero

Progressive

Angolo di deviazione linea (°Sd)

Pianta

ca
m

pa
ta

(SxPrec / SxSeg - DxPrec / DxSeg)

D
at

i d
el

la

Prec/Seg

(+ = Sinistro   - = Destro)

Catenaria del conduttore

Quote terreno
Distanze parziali tra picchetti di rilievo

Quota fondamentale
Stazioni

Profilo del terreno

Campata
(Dislivello)Tipo [Altezza (Zoppicatura) +/-    ] {Mensola}

8,
0

8,
0

ME = Metanodotto
FO = Fosso
AU = Autostrada
MT = Linea elettrica a media tensione
RM= Recinzione
ED = Edificio (D.M. 21/03/88)
IP = Illuminazione pubblica
SC = Strada Comunale
ST = Sentiero o strada non importante
TT = Linea telefonica

FE = Linea ferroviaria

(40°C)
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Linee AT 

Progetto definitivo
Profilo Altimetrico - T.754/755

L E 23754C1 B BX 00011

1470x508 1 2
LE23754C1BBX00011_00_01.dwg

Varianti Bre-Be-Mi - T.754/T.755 - T. 365

754/755
365

Travagliato-Stefana F.lli /Travagliato-Brandico
Chiari - Travagliato

Progetto di risoluzione interferenze per il nuovo collegamento
autostradale  di connessione tra le citta' di Brescia e di Milano.

132
380

Intervento di modifica delle linee con spostamento dei sostegni
p. 7N (T365) e p. 10N (T.754/755) a sud-est degli attuali,
in Località Lovernato - Ospitaletto (BS).

Profilo
Ascisse
Ordinate
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- Le fondazioni del nuovo sostegno si intendono a piloti trivellati;
- I dispositivi di messa a terra del sostegni sono di tipo UE MT3 LF91/3;
- Per ulteriori dettagli relativi ai conduttori, alla morsetteria, ai sostegni ecc. si rimanda all'elaborato
  Elementi tecnici dell'impianto.

Note

- Il profilo esistente da demolire indicato in giallo è stato riportato in modo indicativo al solo scopo
- Il sostegno al p. 10N è della serie 132 kV doppia terna tipo ø 31,5 tiro pieno;

  rappresentativo, in quanto il profilo di progetto rimane disassato di circa 130 metri;

Legenda delle infrastrutture 

1

1

Elettrodotti

Dati di base ricavati dal progetto esecutivo Brebemi elaborato:

Autostrada
Collegamento autostradale tra le citta' di Milano e Brescia (Brebemi)

Numero Elaborato Rev. DescrizioneData

0,00 Quota di progetto in [m]

Linea RFI "Milano - Venezia"  Tratta Milano - Verona
Ferrovia

Dati di base ricavati dalla documentazione As-Built Italfer elaborato:

Numero Elaborato Rev. DescrizioneData

0,00 Quota di progetto in [m]

08918-RIA01-A02
08908-RIA01-A01
08909-RIA01-A011-A01

1
Tronco di linea in demolizione
Tronco di linea in progetto

IN5112EE2P7GA0800001E

IN5112EE2PAGA0803006C

IN5112EE2PAGA0803005D

IN5112EE2PAGA0804006C

IN5112EE2PAGA0804005C

E

C

C

C

C

20/07/2015

15/09/2014

15/09/2014

15/09/2014

15/09/2014

Planimetria di individuazione
dell'opera
Pianta fondazioni e sez. longitudinale
Galleria GA08 tav. 6/8
Pianta fondazioni e sez. longitudinale
Galleria GA08 tav. 5/8
Pianta copertura e sezioni trasversali
Galleria GA08 tav. 6/8
Pianta copertura e sezioni trasversali
Galleria GA08 tav. 5/8

02
01
01

03/2011
09/2010
09/2010

Planimetria di progetto Lotto 0A
Sezioni trasversali
Sezioni trasversali

1
Tronco di linea 132 kV a doppia terna non interessato da modifiche

- La linea elettrica a 132 kV T.754/755 è da intendersi su stessa palificata con due terne di conduttori;

- Sulle campate p.10N - 11 e p.11 - 12 il conduttore dovrà essere tesato/ricollocato
  con il parametro riportato (MFB 40° 1600);
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