P=25 kW P=0.45 kW
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P=1 kW
(cos 9>0.8)
V=230V
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Ppr=60 kVA
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VARIANTE INTERCONNESSIONE DI NOVI LIGURE .1@...m=~m AGGIUNTIVE RISPETTO AL PDAP)

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

CABINA SATURNO 25 a " Quadro elettrico
Elettropompe 45 2 45 1+880.50 ICBP. 45 2 400 Trifase 3x(1x95)+1x50PE 55 1 QEAI antincendio
Centrale antincendio  |Piazzale imbocco Interconnessione CABINA SATURNO 25 a Trifase con
Interconnessione BP BP P, 1 ! - pk 1+880.50 ICBP ® 2 400 neutro SK(1IXO5)+1x50+50PE % Quadro elettrico
Senvizi ausiliari GC 1 QEALSA PR .
2 1 UPS CABINA 5 4 230 Monofase 5 ausiliari antincendio
~ SATURNO 25
CABINA SATURNO 25 " Quadro elettrico
Elettropompe 45 2 45 bis a pk 1+665 ICBD 45 2 400 Trifase 3x(1x95)+1x50PE 55 1 QEAI antincendio
Centrale antincendio | Piazzale imbocco Interconnessione CABINA SATURNO 25 Trifase con
Interconnessione BD BD . 1 ! B bis a pk 1+665 ICBD 1 2 40 neutro Sx(1x95)+ 1x50+50PE % Quadro elettrico
Senvizi ausiliari GC 1 QEALSA PR .
2 1 UPS CABINA 5 4 230 Monofase 5 ausiliari antincendio
- SATURNO 25
IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE BY-PASS ZONA INTERCONNESSIONE
I QUADRO BY-PASS Trifase con
By-pass esistente 33+035 Elettroventilatori 25 (20+5) 1 20 SATURNO 25 1 400 neutro 3x(1x35)+1x16+16PE 10 Quadro elettrico
e 334035 BP UFS QUADRO BY- ! QEBP | \entiazione by-pass
Servizi ausiliari GC 0,45 1 - PASS SATURNO 0,45 1 230 Monofase 10
I QUADRO BY-PASS Trifase con
By-pass aggiuntivo Elettroventilatori 25 (20+5) 1 20 SATURNO 25 1 400 neutro 3x(1x35)+1x16+16PE 10 Quadro elettrico
33+180.45 BP 1 QEBP I
33+180.45BP Senizi ausiliari GC 045 1 UPS QUADRO BY- 045 1 230 Monofase 10 ventiiazione by-pass
’ N PASS SATURNO 4
I QUADRO BY-PASS Trifase con
By-pass esistente 33+413 Elettroventilatori 25 (20+5) 1 20 SATURNO 25 1 400 neutro 3x(1x35)+1x16+16PE 10 Quadro elettrico
e 33+413BP UFS QUADRO BY- ! QEBP | \entiazione by-pass
Servizi ausiliari GC 0,45 1 - PASS SATURNO 0,45 1 230 Monofase 10
I QUADRO BY-PASS Trifase con
By-pass aggiuntivo s53+564 BF Elettroventilatori 25 (20+5) 1 20 SATURNO 25 1 400 neutro 3x(1x35)+1x16+16PE 10 ; cEsp Quadro elettrico
33+564 BP P UPS QUADRO BY- B ventilazione by-pass
Servizi ausiliari GC 0,45 1 - PASS SATURNO 0,45 1 230 Monofase 10
I QUADRO BY-PASS Trifase con
By-pass esistente 34+064 Elettroventilatori 25 (20+5) 1 20 SATURNO 25 1 400 neutro 3x(1x35)+1x16+16PE 10 Quadro elettrico
e 344084 BP UFS QUADRO BY- ! QEBP | \entiazione by-pass
Servizi ausiliari GC 0,45 1 - PASS SATURNO 0,45 1 230 Monofase 10
IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE USCITE DI SICUREZZA
o Elettroventiatori | 24 (20+4) 1 2 QUADRO QEXIT 24 1 400 Trifasecon | 5 1435)41x16+16PE 10 Quadro elettrico
Uscita di sicurezza SATURNO neutro P M
intermedia 0+925 ICBP 0+925 ICBP UPS QUADRO QEXT 1 QEUS ventilazione uscita di
Servizi ausiliari GC 0,42 1 - 0,42 1 230 Monofase 10 sicurezza
SATURNO
Uscita disi Elettroventilatori 24 (20+4) 1 20 QUADRO QEXIT 24 1 400 Trifasecon | 3y (133504 1x16+16PE 10 Quadro elettrico
scita di sicurezza SATURNO neutro P -
intermedia 0+788 ICBD 0+788ICBD UPS QUADRO QEXT 1 QEUS ventilazione uscita di
Servizi ausiliari GC 0,42 1 - 0,42 1 230 Monofase 10 sicurezza
SATURNO
Uscita di sicurezza Eletroventiatori | 31 (20+11) 1 2 ocmm._w%mmqu 31 1 400 qammm._ws 3X(1X50)+1X25+25PE 10 Quadro elettrico uscita
camerone di 33+995.26 BP neu 1 QE.USC |di sicurezza camerone
interconnessione BP di interconnessione
o UPS QUADRO QEXIT
Servizi ausiliari GC 0,42 1 - SATURNO 0,42 1 230 Monofase 10
Uscita di sicurezza Eletroventiatori | 31 (20+11) 1 2 ocmm._w%mmqu 31 1 400 qammm._ws 3X(1X50)+1X25+25PE 10 Quadro elettrico uscita
camerone di 33+688 BD neu 1 QE.USC |di sicurezza camerone
interconnessione BD il interconnessione
Senizi ausiliari GC 042 1 - UPSQUIDROSEXT | oa2 1 230 Nonofase 10
IMPIANTO DI MOVIMENTAZIONE (ASCENSORI) USCITA DI SICUREZZA CAMERONE DI INTERCONNESSIONE BINARIO PARI
: CABINA SATURNO 26 Trifase con Quadro elettrico FM
Uscita di scuresza FMAscensori 12 2 12 bis a pk 33+995.26 BP 12 1 400 neutro 3x(1x50)+1x25+25PE 60 1 QE.ASC.FM ascensore
camerone di 33+995.26 BP Luce Ascensori 1 2 1 CABNA SATURNO 26 1 1 230 Nonofase 60 1 QEAscL | Quadroletiico Luce
interconnessione BP bis a pk 33+995.26 mc_n_mmww.%ww_.wm BP a wwomam_uﬂ
o uadro elettrico
Senvizi ausiliari GC 2 1 - SATURNO 26 bis 2 1 230 Monofase 60 1 QEASC.SA ausiliari ascensori
IMPIANTO DI MOVIMEN TAZIONE (ASCENSORI) USCITA DI SICUREZZA CAMERONE DI INTERCONNESSIONE BINARIO DISPARI
: CABINA SATURNO 26 a Trifase con Quadro elettrico FM
o FMAscensori 12 2 12 33+688 BD 12 1 400 neutro 3x(1x50)+1x25+25PE 60 1 QE.ASC.FM ascensori
Uscita di sicurezza CABINA SATURNO 26 Quadro elettrico Lu
camerone di 33+688 BD Luce Ascensori 1 2 1 a 1 1 230 Monofase 60 1 QEASCL | uadr eetnco Luce
. : pk 33+688 BD ascensori
interconnessione BD UPS CABINA Quadro elettrico
Senvizi ausiliari GC 2 1 - SATURNO 26 2 1 230 Monofase 60 1 QEASC.SA ausiliari ascensori
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE
Vasca di raccolta e :

. " CABINA SATURNO 25 a N Quadro elettrico
pompaggio _Ecoooo 1+500 ICBP Elettropompe 36 (4*8+4) 1 8 pk 1+880.50 ICBP 36 1 400 Trifase 3x(2x240)+1x240PE 400 1 QE.SL solevamento liquidi
Interconnessione BP
Vasca diraccoltae :
pompaggio Imbocco 1+371.36 ICBD Elettropompe 36 (4°8+4) 1 8 o%wuwxmh%m__%% 36 1 400 Trifase 3x(2x120)+1x120PE 300 1 QESL s M“qn%mﬂ_mﬂga_
Interconnessione BD

N. LOCALIZZAZIONE COLLETTORE DI TERRA SATURNO

LOCALIZZAZIONE
UTENZAGC

UTENZAGC

COLLETTORE DITERRAGC

CAVO COLLEGAMENTO COLLETTORE
GC - COLLETTORE SATURNO

Coll

14 Locale tecnico GC uscita di sicurezza a pk 1+371.36 ICBD

pk 1+372 ICBD

jamenti equipotenziali

iuntivi

Centrale antincendio Interconnessione BP Collettore Quadro elettrico antincendio QE. Al Cavo NO7G9-K sezione 50 mmgq

1 Cabina 25 a pk 1+880.50 ICBP pk 1+880.50 ICBP Centrale antincendio Interconnessione BP Collettore Quadro elettrico ausiliari antincendio QE AL SA Cavo NO7G9-K sezione 50 mmg
Collegamenti equipotenziali iuntivi Corda in rame nudo sezione 25 mmgq

Centrale antincendio Interconnessione BD Collettore Quadro elettrico antincendio QE.Al Cavo NO7G9-K sezione 50 mmgq

2 Cabina 25 bis a pk 1+665 ICBD pk 1+665 ICBD Centrale antincendio Interconnessione BD Collettore Quadro elettrico ausiliari antincendio QE AL SA Cavo NO7G9-K sezione 50 mmg
Collegamenti equipotenziali iuntivi - Corda in rame nudo sezione 25 mmgq

3 Locale tecnico by-pass a pk 33+035 BP pk 33+035 BP Impianto di Emmm_u_:NNmN_,o:.m mK..mm.mm. Collettore Quadro elettrico ventilazione by-pass QE.BP Omi.v NO7G9-K mmN_oqm 16 mmq
Collegamenti equipotenziali aggiuntivi - Corda in rame nudo sezione 16 mmgq

4 Locale tecnico by-pass a pk 33+180.45 BP pk 33+180.45 BP Impianto di Emmm_u_:NNmN_,o:.m mK..mm.mm. Collettore Quadro elettrico ventilazione by-pass QE.BP Omi.v NO7G9-K mmN_oqm 16 mmq
Collegamenti equipotenziali aggiuntivi - Corda in rame nudo sezione 16 mmq

5 Locale tecnico by-pass a pk 33+413 BP pk 33+413 BP Impianto di Emmm_u_:NNmN_.o:.m mK..mm.mm. Collettore Quadro elettrico ventilazione by-pass QE.BP Omi.v NO7G9-K mmN_oqm 16 mmq
Collegamenti equipotenziali untivi - Corda in rame nudo sezione 16 mmq

6 Locale tecnico by-pass a pk 33+564 BP pk 33+564 BP Collettore Quadro elettrico ventilazione by-pass QE.BP 0m<n NO7G9-K sezione 16 mmq
- Corda in rame nudo sezione 16 mmq

7 Locale tecnico by-pass a pk 34+064 BP pk 34+041.76 BP Impianto di pressurizzazione By-pass Collettore Quadro elettrico ventilazione by-pass QE.BP 0m<n.v NO7G9-K sezione 16 mmq
- Corda in rame nudo sezione 16 mmgq

8 Locale tecnico uscita di sicurezza a pk 0+925 ICBP pk 04925 ICBP Impianto di Emmm:.:NNm.N_o:m Cmm_»m di sicurezza Collettore Quadro elettrico uscita di sicurezza QE.US Omi.v NO7G9-K mmN_oqm 16 mmq
Collegamenti equipotenziali aggi - Corda in rame nudo sezione 16 mmgq

1 Locale tecnico uscita di sicurezza a pk 0+788 ICBD pk 04788 ICBD Impianto di Emmm:.:NNm.N_o:m Collettore Quadro elettrico uscita di sicurezza QE.US Omi.v NO7G9-K mmN_oqm 16 mmq
Collegamenti equipotenziali - Corda in rame nudo sezione 16 mmq

13 Locale tecnico GC uscita di sicurezza a pk 1+500 ICBP pk 14500 ICBP Impianto di o__.m<m:_m.:6 acque Collettore Quadro elettrico sollevamento liquidi QE.SL Cavo NO7G9-K sezione 120 mmg

Corda in rame nudo sezione 25 mmq

Collettore Quadro elettrico sollevamento liquidi QE.SL

Cavo NO7G9-K sezione 240 mmq

Corda in rame nudo sezione 25 mmq

Impianto di pressurizzazione Uscita di sicurezza camerone di interconnessione BP

Collettore Quadro elettrico uscita di sicurezza QE.USC

Cavo NO7G9-K

sezione 25 mmq

Collettore Quadro elettrico ausiliari ascensori QE. ASC.SA

Collettore Quadro elettrico FM ascensori QE.ASC.FM Cavo NO7G9-K s e 25 mmq
" . . . " : N - RS . . Collettore Quadro elettrico Luce ascensori QE. ASC.L Cavo NO7G9-K sezione 10 mmgq
15 Locale tecnico Quadri elettrici GC a pk 33+995.26 BP pk 33+995.26 BP Impianto di movimentazione (ascensori) Uscita di sicurezza camerone di interconnessione BP Collettore Quadro elettrico ausiliari ascensor QE.ASC.SA Cavo NO7G9-K sezione 10 mm
Collettore Quadro elettrico gruppo elettrogeno partenze quadri ascensori QE.GE Cavo NO7G9-K sezione 70 mmq
- Corda in rame nudo sezione 25 mmq
Impianto di pressurizzazione Uscita di sicurezza camerone di interconnessione BD Collettore Quadro elettrico uscita di sicurezza QE.USC Cavo NO7G9-K sezione 25 mmq
Collettore Quadro elettrico FM ascensori QE.ASC.FM Cavo NO7G9-K sezione 25 mmgq
16 Locale tecnico Quadri elettrici GC a pk 33+688 BD pk 33+688 BD Impianto di movimentazione (ascensori) Uscita di sicurezza camerone di interconnessione BD Colettore Quadro elefirico Luce ascensori QB ASC.L Cavo NOTGO-K sezione 10mmg____

Cavo NO7G9-K

sezione 10 mmqg

Collettore Quadro elettrico gruppo elettrogeno partenze quadri ascensori QE.GE

Cavo NO7G9-K

Corda in rame nudo sezione 256 mmq

sezione 70 mm

QE.ALSA

G
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370mq
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FM ASCENSORI
QUADRO US(ITA DI LUCE ASCENSGRI LOCALE TECNICO
EMERGENZA CAMERONE QUADRI ELETTRICI GC

88.5 mq

LOCALE
QUADRI GC

QO SL

QUADRO ELETTRICO
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

QESL

COLLETTORE DI TERRA SATURNO

ASSEGALLERA ]

ASSE BINARIO DISPARI

LOCALE TECNICO

QUADRO ELETTRICO 3.01
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CAPOCORDA AD

(A CURA SATURNO)

CONDUTTORE IN RAME
SEZIONE > 6 mmq

OCCHIELLO

DERIVAZIONE DI TERRA PER

TRASFORMATORE MT/BT

Vin TENSIONE PRIMARIA NOMINALE
V2 TENSIONE SECONDARIA ALLA CORRENTE NOMINALE
— | RETE MEDIA TENSIONE - RETE (MT)

RETE BASSA TENSIONE - RETE (BT)

RETE BASSA TENSIONE - GRUPPO ELETTROGENO (BT)

POSSIBILE ALIMENTAZIONE DA ADDUZIONE "A" (MT)

POSSIBILE ALIMENTAZIONE DA ADDUZIONE "B" (MT)

DERIVAZIONE DA QUADRO BT SATURNO

QUADRO ELETTRICO

MOTORE O GENERATORE: V = VENTILATORE; P = POMPA; GE = GRUPPO
ELETTROGENO

COMMITTENTE:

' ¢ 4
RF/

RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

&=

PH ;ra1FeRR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Prevedere 20% di riserva sui segnali /O

COLLEGAMENTO PASSERELLA
CORDA DI TERRA PRINCIPALE IN RAME NUDO
POSATA IN PASSERELLA

BULLONE >6 mmg MA IN
ACCIAIO ZINCATO

PASSERELLA
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TOTALE PUNTI CONTROLLATIINTERCONNESSIONE NOVI LIGURE
PUNTI CONTROLLATI PER IO O PLC TOTALE
L T S IMPIANTO CONTROLLATO (TIPICO) PUNTIFISICI PUNTI LOGICI PUNTIFISICI PUNTI LOGICI
DI [DO[AIJAO| DI [DOJAIJAO[RS|n°| DI [DO[ Al [AO| DI [DO] AI[AO[RS
2 i i 4 s PLC BY-PASS AGGIUNTVI 7428 7] 3| 3 [15[ 0] 0|2 2| 14856 14] 6|6 |30]0]0]4
PLC - QE AlSA- CENTRALE SINGOLA 52| 11]5] 2| 3 [15][0] 0|1 [2|104|22]10] 4|6 [30]0]0]2
a1 [P — PLC QE.US - USCITE DI SICUREZZA 44 [12[2]| 2|3 |15]0] 0|1 2|88 24| 4| 4] 6 [30[0]0]2
s 2 . B PLC QE.SL- SOLLEVAMENTO 37 15]0]0 0 000 |1[2]74 30 0]0[0[0]0][0]2
. . . e et s PLC QE.USC - USCITE DISICUREZZA CAVERONE INTERCONNESSIONE| 44 | 12 |2 | 2 | 3 [ 16| 0] 0 [ 1 [2| 22 |11 4 [ 4| 6 [12][0] 0] 2
" PLC QE.GE - GRUPPO ELETTROGENO ASCENSORI 28 (142 2| 3 |15]0] 012|566 28] 4|46 |30]0]0]2
oL L Doemewmmemseses PLC QE.ASC - ASCENSORI USCITE CAMERONE INTERCONNESSIONE | 118[118[ 10| 5 |118|118]10] 5 | 0 | 2| 9 |9 | 8 | 8 9% |9 8] 4 | 0
PLC - Sistema di sollevamento acque 3/]0f0j0]oO 0]0/0]0|2]| 6 0ojo0j0]oO 0Jjo0jo0]oO
TOTALI PARZIALI 594 |267| 44 | 30 [126|228| 8 | 4 | -
RIEPILOGO PUNTI CONTROLLATI DAL SISTEMA
PUNTIFISICI PUNTI LOGICI
TOTALE COMPLESSIVO (DI) 594 126
TOTALE COMPLESSIVO (DO) 267 228
TOTALE COMPLESSIVO (A)) 44 8
TOTALE COMPLESSIVO (AO) 30 4
TOTALE PARZIALE 935 366
TOTALE COMPLESSIVO 1301

CONDOTTE DI GRANDI DIMENSIONI

DETTAGLIO "A"

CONDUTTORE IN RAME

O O +/ SEZIONE 26 mmq

\Om._n_.>® A"

COIBENTE

CONDOTTE DI PICCOLE DIMENSIONI

PER GOMITI, CURVE, ECC.

CAPOCORDA

CONDUTTORE IN RAME SUFLANGE AD OCCHIELLO

MORSETTO A CAVALLOTTO SEZIONE 2 6 mmg BULLONE
IN ACCIAIO ZINCATO DETTAGLIO "A" ZINCATO

= =N

2 COLLARE IN PIATTO
CONDUTTORE IN RAME DI ACCIAIO ZINCATO
SEZIONE > 6 mmq

CONDUTTORE IN RAME

DETTAGLIO "A"

CAPOCORDA
AD OCCHIELLO

(

SEZIONE > 6 mmq

DETTAGLIO "A"

MORSE

AVALLOTTO

IN ACCIAIO ZINCATO
\ (

)

BULLONE 6 mmq MA
IN ACCIAIO ZINCATO

BULLONE 6 mmg MA IN
ACCIAIO ZINCATO

DETTAGI

L10 "B

—

D@EO B

CONDUTTORE IN RAME
SEZIONE 26 mmq

CAPOCORDA AD
OCCHIELLO

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA

LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

INTERCONNESSIONE DI NOVI LIGURE ALTERNATIVA ALLO SHUNT

IMPIANTI ANTINCENDIO
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