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Widerlager und Sohlplatte

Piedritti e platea

Innengewölbe aus Ortbeton

Rivestimento definitivo in calcestruzzo

Arbeitsfuge aufgeraut gem. EN 1992-1-1

Neigung nach statischen Erfordernissen

Giunto di ripresa scabro sec. EN 1992-1-1

Inclinazione secondo necessità statica

Fahrbahnentwässerung (Vollrohr),

PP DN/OD 315 in Beton verlegt

Drenaggio acque di piattaforma (tubo cieco),

PP DN/OD 315 posato nel calcestruzzo

Anschlussfugenband,

halbseitig ohne Sperranker, b≥400mm

Giunto di impermeabilizzazione,

parzialmente senza elementi di ancoraggio, b≥400mm

Noppenbahn in Längsrichtung, d=2cm.

Noppenbahn in Querrichtung, d=2cm, bei Betonierfuge

Membrana bugnata in direzione longitudinale, d=2cm

Membrana bugnata in direzione trasversale,d=2cm,

in corrispondenza delle riprese di getto

Ulmendrainage (geschlitzt),

PP DN/OD 250 auf Betonbett

Drenaggio acque di falda (tubo microfessurato),

PP DN/OD 250 posato sul calcestruzzo

Löschwasserleitung,

GJS nach EN 545, EN 1563, Ø200

Condotta impianto idrico antincendio,

tubi in ghisa sferoidale (GJS sec. EN 545, EN 1563) Ø200

Ummantelung mit Mineralfaserplatte (2x30mm),

Baustoffklasse A, nach DIN EN 13501-1

und durch Kunststoffumhüllung vor mech. Beanspruchung geschützt

Ricroprimento con strato di fibra minerale (2x30mm)

classe di materiale A secondo EN 13501-1

e un ulteriore strato di plastica per la  protezione meccanica

Kontrollschacht Ulmendrainage - Fertigteil aus Polymerbeton

Pozzetto acque di falda - elemento prefabbricato in cls polimerico

Calcestruzzo di sottofondo

Unterbeton

Spazio tra idrante e chiusino riempito con malta

Raum zwischen Hydrant und Schachtabdeckung mit Mörtel verfüllen

Scasso nel rivestimento

Aussparung in Innengewölbe

Tubo di drenaggio DN/OD 50

Entwässerungsrohr DN/OD 50

Schachtabdeckung, Betonfertigteil bewehrt

Chiusino per pozzetto, elemento prefabbricato in cls armato

Pozzetto Idrante

Schacht Hydrant

Immissione delle acque di piattaforma PP DN/ OD 160

Einleitung Fahrbahnentwässerung PP DN/ OD 160

Giunto a tenuta

Quellband

Ulmendrainage (Vollrohr),

PP DN/OD 250 in Beton verlegt

Drenaggio acque di falda (tubo cieco),

PP DN/OD 250 posato nel calcestruzzo

Schacht Fahrbahnentwässerung, Fertigteil

Pozzetto acque di piattaforma, elemento prefabbricato

Winkelprofil

Profilo angolare

Ulmendrainage (Vollrohr),

PP DN/OD 200 in Betonbett

Drenaggio acque di falda (tubo cieco),

PP DN/OD 200 posato nel calcestruzzo

Idrante UNI 70

Hydrant 2xB

Calcestruzzo di riempimento

Füllbeton

Minimales Lichtraumprofil

Sagoma minima

Fertigbetonelement mit Kabelschutzrohre DN/OD 110x5.3mm

Elemento prefabbricato con cavidotti DN/OD 110x5.3mm

Gußdeckel - Flächenabdeckung, Klasse B125 nach EN 124

verriegelbar und wasserdicht

Chiusini in ghisa, classe B125 ai sensi di EN 124

bloccabile e a tenuta stagna

Caditoia per raccolta delle acque di piattaforma

Einlaufschacht Fahrbahnentwässerung

Controtubo PVC DN/OD 315

Hüllrohr PVC DN/OD 315

Drainagekies 8/16mm (gemäß 02_H61_EG_991_KTB_D0700_15002)

Ghiaia drenante 8/16mm (rif. 02_H61_EG_991_KTB_D0700_15002)
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Fugenband in Arbeitsfuge

- Abdichtungsträger, 3cm

- Abdichtungssystem:

 PVC-P Kunststoffdichtungsbahn, 2mm

       mit Schutzschicht bei bewehrten Bauteilen

 Geotextil ≥900g/m²

 Eventuelle Oberflächendrainage mittels Elemente

mit hoher Drainagefähigkeit (gemäß

Übersichtstafel Materialanwendung)

- Water-stop nei giunti di getto

- Strato di regolarizzazione, 3cm

- Sistema di impermeabilizzazione:

 membrana di impermeabilizzazione PVC-P, 2mm

       con strato di protezione per rivestimenti armati

 geocomposito ≥900g/m²

 eventuali elementi di drenaggio di superficie con

elevata funzione drenante (rif. Tavola sinottica di

applicazione dei materiali)

SOK/P.F.
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Abschlussband Typ "SIKA DILATEC ER-350"

mit Epoxidharz Typ "SIKADUR" verklebt

Posa di nastro tipo"SIKA DILATEC ER-350"

incollato con adesivo epossidico tipo "SIKADUR"

Abschlussband Typ "SIKA DILATEC ER-350"

mit Epoxidharz Typ "SIKADUR" verklebt

Posa di nastro tipo "SIKA DILATEC ER-350"

incollato con adesivo epossidico tipo "SIKADUR"

Abschlussband Typ "SIKA DILATEC ER-350"

mit Epoxidharz Typ "SIKADUR" verklebt

Posa di nastro tipo"SIKA DILATEC ER-350"

incollato con adesivo epossidico tipo "SIKADUR"

Abschlussband Typ "SIKA DILATEC ER-350"

mit Epoxidharz Typ "SIKADUR" verklebt

Posa di nastro tipo "SIKA DILATEC ER-350"

incollato con adesivo epossidico tipo "SIKADUR"

Schweißnaht zwischen Abdichtungsschichten

Termosaldatura tra manti

Umgeschlagene Abdichtung auf Putzschacht

Risvolto manto impermeabile su pozzetto a

tenuta stagna

Umgeschlagene Abdichtung auf Ulmendrainage

Risvolto stagno del manto impermeabile attorno

al tubo di drenaggio

Keil zum Vereinfachten Umschlagen der Abdichtungsbahn

Cuneo per facilitare il risvolto del manto impermeabile

Abschlussband Typ "SIKA DILATEC ER-350"

Nastro tipo "SIKA DILATEC ER-350"

Versiegelung in Epoxidharz Typ "SIKADUR"

Sigillatura con adesivo epossidico tipo

"SIKADUR"

Versiegelung in Epoxidharz Typ "SIKADUR"

Sigillatura con adesivo epossidico tipo "SIKADUR"

Winkelprofil in PVC (optimierte Geometrie)

Profilo angolare in PVC (ottimizzato)

Abschlussband Typ "SIKA DILATEC ER-350"

mit Epoxidharz Typ "SIKADUR" verklebt

Posa di nastro tipo "SIKA DILATEC ER-350"

incollato con adesivo epossidico tipo "SIKADUR"

Umgeschlagene Abdichtung auf Putzschacht

Risvolto manto impermeabile su pozzetto

Schweißnaht zwischen Abdichtungsschichten

Termosaldatura tra manti

Abschlussband Typ

"SIKA DILATEC ER-350"

Nastro tipo

"SIKA DILATEC ER-350"

Abschlussband Typ

"SIKA DILATEC ER-350"

Nastro tipo

"SIKA DILATEC ER-350"

Abschlussband Typ "SIKA DILATEC ER-350"

mit Epoxidharz Typ "SIKADUR" verklebt

Posa di nastro tipo "SIKA DILATEC ER-350"

incollato con adesivo epossidico tipo "SIKADUR"

Umgeschlagene Abdichtung auf Putzschacht

Risvolto manto impermeabile su pozzetto

Schweißnaht zwischen Abdichtungsschichten

Termosaldatura tra manti

Versiegelung in Epoxidharz Typ "SIKADUR"

Sigillatura con adesivo epossidico tipo "SIKADUR"

Winkelprofil in PVC (optimierte Geometrie)

Profilo angolare in PVC (ottimizzato)

-1.40

-1.30

SOK/P.F.
Schienenoberkante (SOK= ±0.00)

Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= ±0.00)

ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI
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