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Km 00100200300400500600700800900Km 01100200300400500600700800

Symbole Beschreibung Menge
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Simboli
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Illuminazione 2x36W IP65

Illuminazione 2x36W IP65 con batteria

autonoma 60min

Quadro protezione linea

Impianto GSM

Installazione di media tensione

Installazione di bassa tensione

Descrizione

Beleuchtung 2x36W IP65 im Abstand von 10m montieren / Montare le luci ogni 10m

Beleuchtung 2x36W IP65 mit Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im Abstand von 30 m montieren / Illuminazione con batteria autonoma - Montare le luci di sicurezza ogni 30 m
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QPL

Beleuchtung 2x36W IP65

Beleuchtung 2x36W IP65 mit

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte 60min

Leitungsschutzverteiler

GSM-Anlage

Mittelspannungsanlage MS inkl. Trafo

Niederspannungsanlage NS
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Symbole Beschreibung Menge
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Illuminazione 2x36W IP65

Illuminazione 2x36W IP65 con batteria

autonoma 60min

Quadro protezione linea
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Installazione di media tensione

Installazione di bassa tensione

Descrizione

Beleuchtung 2x36W IP65 im Abstand von 10m montieren / Montare le luci ogni 10m

Beleuchtung 2x36W IP65 mit Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im Abstand von 30 m montieren / Illuminazione con batteria autonoma - Montare le luci di sicurezza ogni 30 m

Km Galleria di linea

Arbeitsverteiler
QL

SOS

QL

Quadro di lavoro

CT

SOS Verteiler

Telefonzentrale

88

88

SOS

CT

Armadio SOS

Centrale telefonica

Idrante Löschwasserposten 880Zwischendistanz 50m für die gesamte Länge des Tunnels / Interdistanza 50m per tutta la lunghezza del tunnel

320m

Beleuchtungs-Schrittschalter 54

Km 49 Km 50 Km 51 Km 52 Km 53 Km 54

Km 02Km 03 100200300400500700 600800900Km 04 100200300400500700 600800900 Km 01100200300400500700 600800900 Km 00100200300400500700 600800900Km 05Km 06 100200300400500700 600800900Km 07 100200300400500700 600800900 100200300400500700 600800900Km 08Km 09 100200300400500700 600800900Km 10 100200300400500700 600800900 100200300400500700 600800900Km 11Km 12 100200300400500700 600800900Km 13 100200300400500700 600800900 100200300400500700 600800900Km 14Km 15 100200300400500700 600800900Km 16 100200400500700900 100200300400500700 600800900100600800 100200400500700900 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Km 01 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Km 02 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Km 03 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Km 04 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Km 05 100

Fortezza

Km Haupttunnel

QUR

QPL

5x16mm2

5x6mm2

SOS

QL

SOS

QL

QURQURQURQURQURQURQURQURQUR QUR QUR QUR

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

5x25mm2

QPLQPLQPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL

5x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm25x6mm25x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm25x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm25x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm25x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm25x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm2 5x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm2 5x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm2 5x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm2 5x6mm2

QPL

5x25mm2

3x2.5mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm2

2x4mm22x4mm22x4mm22x4mm22x4mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm25x16mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm25x16mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm25x16mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm25x16mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm25x16mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm25x16mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm25x16mm25x16mm2

5x25mm2

3x2.5mm2

5x25mm2

3x2.5mm2

5x16mm2

CT

3x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm25x16mm2

2x4mm22x4mm2

QUR

SOS

QL

SOS

QL

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

5x16mm2

5x25mm2

3x2.5mm2

5x25mm2

3x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

2x4mm2

QUR

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm25x16mm2

QUR

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm25x16mm2

QUR

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm25x16mm2

QUR

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm25x16mm2

QUR

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm25x16mm2

QUR

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm25x16mm2

QUR

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

QPL QPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

5x16mm25x16mm2

SOS

QL

QUR

SOS

QL

SOS

QL

5x25mm2

QPLQPLQPL

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

3x2.5mm23x2.5mm2

5x16mm25x16mm2

2x4mm22x4mm2

QUR

QPL

5x16mm2

5x6mm2

SOS

QL

QST

SOS

QL

QPL

5x6mm2 5x6mm2

CT

QUR

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

QPL

5x16mm2

5x6mm25x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm25x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm25x6mm2

5x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm2

2x4mm22x4mm2

QUR

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

QPL

5x16mm2

5x6mm25x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm25x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm2 5x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm2 5x6mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2

3x2.5mm23x2.5mm23x2.5mm2

2x4mm22x4mm2

QUR

SOS

QL

SOS

QL

QPL

5x16mm2

5x6mm2 5x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm2 5x6mm2

QPL

5x25mm2

3x2.5mm2

2x4mm2

QST

5x25mm2

3x2.5mm2

5x16mm2

2x4mm2

3x2.5mm2

5x25mm2

2x4mm2

5x16mm2

2x4mm2

128m

450m475m475m550m475m500m475m525m475m650m325m500m500m500m500m525m500m450m500m550m500m450m500m550m500m450m500m550m500m450m500m550m500m450m500m550m500m450m500m550m500m450m500m310m

1000m2000m1500m950m1550m2000m2000m2000m2000m2000m2000m2000m1000m

1950m2000m1150m975m2000m2000m2000m2000m2000m2000m2000m1975m

2000m 2000m 2000m 2000m 2000m2000m 2000m2000m 1775m 1125m 150m 950m 2000m 1900m

500m500m500m500m500m500m500m500m500m575m450m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m350m

128m500m500m500m500m500m500m500m500m500m575m450m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m500m350m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

2000m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

1000m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

1550m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

950m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

1500m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

2000m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

1000m

T
S

 
0

1

Z
u

g
a

n
g

s
s
t
o

l
l
e

n
 
/
 
F

e
n

s
t
e

r
s
t
o

l
l
e

n

G
a

l
l
e

r
i
a

 
d

i
 
a

c
c
e

s
s
o

 
/
 
F

i
n

e
s
t
r
a

 
d

i
 
M

u
l
e

s

Q
S

T

Z
u

g
a

n
g

s
s
t
o

l
l
e

n
 
/
 
F

e
n

s
t
e

r
s
t
o

l
l
e

n

G
a

l
l
e

r
i
a

 
d

i
 
a

c
c
e

s
s
o

 
/
 
F

i
n

e
s
t
r
a

 
d

i
 
M

u
l
e

s

CT

Zugangsstollen / Fensterstollen

Galleria di accesso / Finestra di Mules

QST

Zugangsstollen / Fensterstollen

Galleria di accesso / Finestra di Mules

TS 01

Zugangsstollen / Fensterstollen

Galleria di accesso / Finestra di Mules

TS Portal Mauls

Portale Mules

TS EW

T
S

 
0

2

B
e

t
o

n
a

n
l
a

g
e

I
m

p
i
a

n
t
o

 
d

i
 
b

e
t
o

n
a

g
g

i
o

TS 01

Fensterstollen / Zugangsstollen

Finestra di Mules / Galleria di accesso

Z
u

g
a

n
g

s
s
t
o

l
l
e

n

G
a

l
l
e

r
i
a

 
d

i
 
a

c
c
e

s
s
o

E
r
k
u

n
d

u
n

g
s
s
t
o

l
l
e

n

C
u

n
i
c
o

l
o

 
E

s
p

l
o

r
a

t
i
v
o

QST

CT

C
T

Z
u

g
a

n
g

s
s
t
o

l
l
e

n
 
/
 
F

e
n

s
t
e

r
s
t
o

l
l
e

n

G
a

l
l
e

r
i
a

 
d

i
 
a

c
c
e

s
s
o

 
/
 
F

i
n

e
s
t
r
a

 
d

i
 
M

u
l
e

s

H
a

u
p

t
t
u

n
n

e
l
 
W

e
s
t

G
a

l
l
e

r
i
a

 
d

i
 
l
i
n

e
a

 
o

v
e

s
t

TS 02

Betonanlage

Impianto di betonaggio

TS 03

Versorgung Südwest

Alimentazione sudovest

TS 04

Versorgung Südost

Alimentazione sudest

TS 04.1 TS 04.2 TS 04.3

TS 06

Versorgung Nordost

Alimentazione nodest

TS 05

Versorgung Nordwest

Alimentazione nordovest

TS 05.1TS 05.2TS 05.3TS 05.4TS 05.5TS 05.6TS 05.7TS 05.8

5x25mm2

2x4mm2

QPL

Beleuchtung 2x36W IP65

Beleuchtung 2x36W IP65 mit

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte 60min

Leitungsschutzverteiler

GSM-Anlage

Mittelspannungsanlage MS inkl. Trafo

Niederspannungsanlage NS

200

67

6

2

Symbole Beschreibung Menge

QUR QST

4

Arbeitsverteiler
QL

SOS

CT

SOS Verteiler

Telefonzentrale

5

5

Löschwasserposten 40

Beleuchtungs-Schrittschalter 4

QPL

Simboli

QUR QST

Illuminazione 2x36W IP65

Illuminazione 2x36W IP65 con batteria

autonoma 60min

Quadro protezione linea

Impianto GSM

Installazione di media tensione

Installazione di bassa tensione

Descrizione

QL

Quadro di lavoro

SOS

CT

Armadio SOS

Centrale telefonica

Idrante

560m

560m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

2000m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

2000m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

2000m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

2000m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

2000m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

2000m

LWL 2F Singelmode

FO 2F Single-mode

A

A

F

F

G

G

Interruttore illuminazione

Interruttore illuminazione Interruttore illuminazione

Mittelspannungskabel

Cavi media tensione

Kabel

Cavi

Legende

Legenda

Niederspannungskabel

Cavi bassa tensione

LWL 2F

FO 2F

Telefonkabel

Cavi di telefono
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Km 10.4

800

Km 27.2

5x6mm2

SOS

QL

5x25mm2

5x2.5mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm2 5x6mm2 5x6mm2

2x4mm2

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

QPL

5x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm2 5x6mm2 5x6mm2

QUR

SOS

QL

QUR

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

SOS

QL

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

800m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

1200m

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

850m

QPL

5x6mm2

QPL

5x16mm2

5x6mm2 5x6mm2 5x6mm2

QPL

5x6mm2 5x6mm2

QPL

5x6mm2 5x6mm2

QPL

5x6mm2 5x6mm2

QPL

5x6mm2 5x6mm2

QST QURQURQUR

5x16mm25x16mm2

5x25mm2 5x25mm2

Zentrale

5x25mm2

2x4mm2 2x4mm2 2x4mm2

5x25mm2

5x2.5mm2

5x25mm2

5x2.5mm2

5x2.5mm2 5x2.5mm2 5x2.5mm2

1720m

500m 400m 500m 400m 200m

850m

1750m

500m

500m

500m

500m

500m

500m

250m

250m

1430m

Beleuchtung 2x36W IP65 im Abstand von 10m montieren / Montare le luci ogni 10m

Beleuchtung 2x36W IP65 mit Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im Abstand von 30m montieren /

Illuminazione con batteria autonoma - Montare le luci di sicurezza ogni 30 m

Zwischendistanz 50m für die gesamte Länge des Tunnels / Interdistanza 50m per tutta la lunghezza del tunnel

160m 300m 300m 300m 350m 400m 180m

1190m 800m

800m 630m

500m 500m 500m 400m90m

500m 500m 500m 400m90m

D

D

5x6mm2

Km 00100200300400500600700800900Km 01100200300400500600700800900100200300400500600700800900Km 03 Km 02100200300400500

QUR

SOS

QL

2x4mm2

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

900m

QPL

5x16mm2

5x6mm25x6mm2

SOS

QL

SOS

QL

5x25mm2

5x2.5mm2

QUR

TS 01

Fensterstollen / Zugangsstollen

Finestra di Mules / Galleria di accesso

TS 01 NS HV

Fensterstollen / Zugangsstollen

Finestra di Mules / Galleria di accesso

QST

Fensterstollen / Zugangsstollen

Finestra di Mules / Galleria di accesso

CT

Fensterstollen / Zugangsstollen

Finestra di Mules / Galleria di accesso

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

1150m

SOS

Hauptröhre / Galleria di linea

TS ZS 02

QPL

Beleuchtung 2x36W IP65

Beleuchtung 2x36W IP65 mit

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte 60min

Leitungsschutzverteiler

GSM-Anlage

Mittelspannungsanlage MS inkl. Trafo

Niederspannungsanlage NS

385

129

8

2

Symbole Beschreibung Menge

QUR QST

4

Arbeitsverteiler
QL

SOS

CT

SOS Verteiler

Telefonzentrale

8

8

Löschwasserposten 77

Beleuchtungs-Schrittschalter 6

QPL

Simboli

QUR QST

Illuminazione 2x36W IP65

Illuminazione 2x36W IP65 con batteria

autonoma 60min

Quadro protezione linea

Impianto GSM

Installazione di media tensione

Installazione di bassa tensione

Descrizione

QL

Quadro di lavoro

SOS

CT

Armadio SOS

Centrale telefonica

Idrante

Beleuchtung 2x36W IP65 im Abstand von 10m montieren / Montare le luci ogni 10m

Beleuchtung 2x36W IP65 mit Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im Abstand von 30m montieren / Illuminazione con batteria autonoma - Montare le luci di sicurezza ogni 30 m

Zwischendistanz 50m für die gesamte Länge des Tunnels / Interdistanza 50m per tutta la lunghezza del tunnel

2050m

250m550m500m500m400m500m400m225m

1150m1800m900m
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350m
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5x25mm2

Interruttore illuminazione

Km Zugangsstollen

600700800

Km 00Km Galleria di accesso Km 01 Km 02 Km 03 Km 03.85

QST

Hauptröhre / Galleria di linea

TS 05.2

Hauptröhre / Galleria di linea

TS ZS 01

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

1800m

QUR

QPLQPL

5x16mm2

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

2x4mm2

QPLQPL

5x16mm2

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

2x4mm2

SOS

QL

SOS
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SOS
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SOS
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SOS

QL

5x2.5mm25x2.5mm25x2.5mm25x2.5mm2

5x25mm25x25mm25x25mm2 5x25mm2

QPL

5x6mm25x6mm2

QUR

5x2.5mm25x2.5mm2

5x25mm25x25mm2

QPLQPL

5x16mm2

5x6mm25x6mm25x6mm25x6mm2

2x4mm2

500m

350m750m

750m 1050m

500m

500m

NS-Trasse (Versorgung , Kommunikation etc.)

Cavi elettrici bassa tensione

Strom-Verteilkasten

Quadro elettrico di distribuzione

Beleuchtung

Illuminazione

MS 20 kV / MT 20 kV, 10 KSR Ø200

3x MS TBM / 3x MT TBM

2x MS Tunnel, 1x NS / 2x MT galleria, 1x BT

1x Kommunikation, 2x Reserve / 1x Comunicazione, 2x Riserva

Lichtwellenleiter / Fibra ottica

Q.P.

-0.81

Brauchwasser

Acqua industriale

NS-Trasse (Versorgung , Kommunikation etc.)

Cavi elettrici bassa tensione

Strom-Verteilkasten

Quadro elettrico di distribuzione

Beleuchtung

Illuminazione

Transformatoren und MS-Schaltanalge

Trasformatori e Impianto MT

-0.950-0.950

Q.P.

Beleuchtung 2x36W IP65

Illuminazione 2x36W IP65

Beleuchtung 2x36W IP65

Illuminazione 2x36W IP65

Ost

est

West

ovest

Schutzkonstruktion aus Stahlblech

Construzione protezione cavi

MS 20 kV, 2 KSR Ø200

MT 20 kV, , tubi passacavi Ø200

Strom-Verteilkasten

Quadro elettrico di distribuzione

NS-Trasse (Versorgung , Kommunikation etc.)

Cavi elettrici bassa tensione

Schutzkonstruktion aus Stahlblech

Construzione protezione cavi

MS 20 kV, 2 KSR Ø200

MT 20 kV, tubi passacavi Ø200

Strom-Verteilkasten

Quadro elettrico di distribuzione

NS-Trasse (Versorgung , Kommunikation etc.)

Cavi elettrici bassa tensione

-0.950-0.950

±0.00

Beleuchtung 2x36W IP65

Illuminazione 2x36W IP65

GSM Repeater

Ripetitore GSM

GSM Antenne

Antenna GSM

Schutzkonstruktion aus Stahlblech

Construzione protezione cavi

MS 20 kV, 2 KSR Ø200

MT 20 kV, , tubi passacavi Ø200

Strom-Verteilkasten

Quadro elettrico di distribuzione

NS-Trasse (Versorgung , Kommunikation etc.)

Cavi elettrici bassa tensione

Beleuchtung 2x36W IP65

Illuminazione 2x36W IP65

GSM Repeater

Ripetitore GSM

GSM Antenne

Antenna GSM

Beleuchtung 2x36W IP65

Illuminazione 2x36W IP65

GSM Repeater

Ripetitore GSM

GSM Antenne

Antenna GSM

Ost

est

West

ovest

Schutzkonstruktion aus Stahlblech

Construzione protezione cavi

MS 20 kV, 2 KSR Ø200

MT 20 kV, , tubi passacavi Ø200

Strom-Verteilkasten

Quadro elettrico di distribuzione

NS-Trasse (Versorgung , Kommunikation etc.)

Cavi elettrici bassa tensione

Schutzkonstruktion aus Stahlblech

Construzione protezione cavi

MS 20 kV, 2 KSR Ø200

MT 20 kV, tubi passacavi Ø200

Strom-Verteilkasten

Quadro elettrico di distribuzione

NS-Trasse (Versorgung , Kommunikation etc.)

Cavi elettrici bassa tensione

Q.P.

Brauchwasser

Acqua industriale

NS-Trasse (Versorgung , Kommunikation etc.)

Cavi elettrici bassa tensione

Strom-Verteilkasten

Quadro elettrico di distribuzione

Beleuchtung

Illuminazione

MS 20 kV / MT 20 kV, 10 KSR Ø200

3x MS TBM / 3x MT TBM

2x MS Tunnel, 1x NS / 2x MT galleria, 1x BT

1x Kommunikation, 2x Reserve / 1x Comunicazione, 2x Riserva

Lichtwellenleiter / Fibra ottica

-0.82

Brauchwasser

Acqua industriale

NS-Trasse (Versorgung , Kommunikation etc.)

Cavi elettrci bassa tensione

Strom-Verteilkasten

Quadro elettrico di distribuzione

Beleuchtung

Illuminazione

MS 20 kV / MT 20 kV, 10 KSR Ø200

3x MS TBM / 3x MT TBM

2x MS Tunnel, 1x NS / 2x MT galleria, 1x BT

1x Kommunikation, 2x Reserve / 1x Comunicazione, 2x Riserva

Lichtwellenleiter / Fibra ottica

Referenzdokumente

Documenti di riferimento

02-H61-KU-015-KRP-D0700-23101

Regelprofil C-MS Sezione tipo applicata C-MS

02-H61-TI-200-KRP-D0700-21927

Regelprofile M-E-T, M-B-E-T,

MCV-E-T, MGC-E-T

Sezioni tipo applicate M-E-T,

M-B-E-T, MCV-E-T, MGC-E-T

02-H61-LO-965-KIP-D0700-52011

Bauphase 1

Fase construzione 1
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der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera f inanziata con la partecipazione dell' Unione Europea

attraverso i l bilancio delle reti di transpor to transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
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Haupttunnel Ausbruchsphase / Galleria di linea fase di construzione

Erkundungsstollen Ausbruchsphase / Cunicolo esplorativo fase di construzione

Fensterstollen Ausbruchsphase / Finestra di Mules fase di construzione

Zugangsstollen Ausbruchsphase / Galleria di accesso fase di construzione

Querschnitt best. Fensterstollen (TS01) / Sezione finestra di Mules (TS01)

Schnitt B-B / Sezione B-B

Querschnitt best. Fensterstollen / Sezione finestra di Mules 

Schnitt A-A / Sezione A-A

Querschnitt best. Fensterstollen / Sezione finestra di Mules

Schnitt D-D / Sezione D-D

Querschnitt best. Fensterstollen / Sezione finestra di Mules 

Schnitt C-C Sezione C-C

Querschnitt / Sezione 

Schnitt F-F / Sezione F-F

Querschnitt / Sezione 

Schnitt G-G / Sezione G-G

Erkundungsstollen Periadriatische Naht / Cunicolo esplorativo


