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Beleuchtung 2x36W IP65

Beleuchtung 2x36W IP65 mit

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte 60 min

Elektroverteilkasten

GSM-Anlage

Mittelspannungsanlage MS inkl. Trafo

Niederspannungsanlage NS
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Erkundungsstollen Periadriatische Naht
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Symbole Beschreibung

TS ES 01

100kVA

QURQURQURQURQURQURQURQUR

QUR QST
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QPL

Simboli

QUR QST

Illuminazione 2x36W IP65

Illuminazione 2x36W IP65 con batteria

autonoma 60 min

Quadro protezione linea

Impianto GSM

Installazione di media tensione

Installazione di bassa tensione

Descrizione

Beleuchtung 2x36W IP65 im Abstand von 10m montieren / Montare le luci ogni 10m

Beleuchtung 2x36W IP65 mit Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im Abstand von 100m montieren / Illuminazione con batteria autonoma - Montare le luci di sicurezza ogni 100 m
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Weitspann-Multibahnen

Canaletta portacavi

50`100 m

Zusätzliches Material

Materiale aggiuntivo

Menge

Importo

Kabeltragsysteme

Equipaggiamento portacavi

8350 stk.

Erdkabel        1x120mm²

Cavi di terra   1x120mm²

19`000 m

MS-Kabel 3x50mm²

Cavi MT   3x50mm²

19`900 m

0 m

41`350 m

3`790 m

17`610 m

16`750 m

1`840 m

3`350 m

5`850 m

5`200 m

2`130 m
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Fensterstollen / Finestra di Mules

Symbole BeschreibungSymboli

A
I
C

A

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

900m

Ast A /

Ramo A

TS Mauls

TS di Mules

QPL

Beleuchtung 2x36W IP65

Beleuchtung 2x36W IP65 mit

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte 60 min

Elektroverteilkasten

GSM-Anlage

Mittelspannungsanlage MS inkl. Trafo

Niederspannungsanlage NS

160

18

4

QUR QST

2

1

Taster-Beleuchtung 5

Arbeitsverteiler 1
QL

QPL

QUR QST

Illuminazione 2x36W IP65

Illuminazione 2x36W IP65 con batteria

autonoma 60 min

Quadro protezione linea

Impianto GSM

Installazione di media tensione

Installazione di bassa tensione

Interruttore illuminazione

Quadro di lavoro

QL

Energieversorgungs Abschnitt

Sezione di alimentazione

900m

Beleuchtung 2x36W IP65 im Abstand von 10m montieren / Montare le luci ogni 10m

Beleuchtung 2x36W IP65 mit Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte im Abstand von 100m montieren /

Illuminazione con batteria autonoma - Montare le luci di sicurezza ogni 100 m
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TS ES 02

Verteilung EK /

Distribuzione CE

Weitspann-Multibahnen

Canaletta portacavi

5`400 m

Zusätzliches Material

Materiale aggiuntivo

Menge

Importo

Kabeltragsysteme

Equipaggiamento portacavi

900 stk.

Erdkabel        1x120mm²

Cavi di terra   1x120mm²

2`000 m

MS-Kabel 3x50mm²

Cavi MT   3x50mm²

2`100 m

LWL-Kabel (Mehradrig)

Cavi FO

2`200 m

NS-Kabel 3x2.5mm²

Cavi BT   3x2.5mm²

680 m

NS-Kabel 2x6mm²

Cavi BT   2x6mm²

2`150 m

NS-Kabel 5x16mm² (Flachkabel)

Cavi BT   5x16mm² (Cavo piatto)

1`800 m

NS-Kabel 5x16mm²

Cavi BT   5x16mm²

750 m

NS-Kabel 5x25mm²

Cavi BT   5x25mm²

0 m

NS-Kabel 5x35mm²

Cavi BT   5x35mm²

1`400 m

2x6mm2

2x6mm22x6mm2
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3

3
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Menge

Importo

2Pompe

P P

1800m

P

P

2x5x16mm2

Pumpe

7Idrante Löschwasserposten300m 300m 300m 300m 300m 300m

1800m

450m

LWL-Kabel 2F (Singelmode)

Cavi FO (Single-mode)

100 m

NS-Kabel 5x50mm²

Cavi BT   5x50mm²

0 m

NS-Kabel 5x70mm²

Cavi BT   5x70mm²

20 m

NS-Kabel 5x95mm²

Cavi BT   5x95mm²

0 m

Descrizione

QPL

Beleuchtung 2x36W IP65

Beleuchtung 2x36W IP65 mit

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte

Elektroverteilkasten

GSM-Anlage

Mittelspannungsanlage MS inkl. Trafo

Niederspannungsanlage NS

1503

167
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Symbole

Simboli

Beschreibung

QUR QST

9

9

Taster-Beleuchtung 26

Arbeitsverteiler 9
QL

Weitspann-Multibahnen

Canaletta portacavi

Zusätzliches Material

Materiale aggiuntivo

Kabeltragsysteme

Equipaggiamento portacavi

Erdkabel        1x120mm²

Cavi di terra   1x120mm²

MS-Kabel 3x50mm²

Cavi MT   3x50mm²

1665

185

38

11

10

31

10

Erkundungsstollen

Cunicolo esplorativo

Fensterstollen

Finestra di Mules

Total

Totale

Menge

Importo

Menge

Importo

Menge

Importo

Erkundungsstollen

Cunicolo esplorativo

Fensterstollen

Finestra di Mules

Total

Totale

Menge

Importo

Menge

Importo

Menge

Importo

Illuminazione 2x36W IP65

Illuminazione 2x36W IP65 con batteria

autonoma

Quadro protezione linea

Impianto GSM

Installazione di media tensione

Installazione di bassa tensione

Descrizione

Interruttore illuminazione

Quadro di lavoro

2

P

Pumpe 4Pompe

0Löschwasserposten 7Idrante

160
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4

2

1

5

1

2

7

5`400 m

900 stk.

2`000 m

2`100 m

2`200 m

680 m

2`150 m

1`800 m

750 m

0 m

1`400 m

100 m

0 m

20 m

0 m

LWL-Kabel (Mehradrig)

Cavi FO

NS-Kabel 3x2.5mm²

Cavi BT   3x2.5mm²

NS-Kabel 2x6mm²

Cavi BT   2x6mm²

NS-Kabel 5x16mm² (Flachkabel)

Cavi BT   5x16mm² (Cavo piatto)

NS-Kabel 5x16mm²

Cavi BT   5x16mm²

NS-Kabel 5x25mm²

Cavi BT   5x25mm²

NS-Kabel 5x35mm²

Cavi BT   5x35mm²

LWL-Kabel 2F (Singelmode)

Cavi FO (Single-mode)

NS-Kabel 5x50mm²

Cavi BT   5x50mm²

NS-Kabel 5x70mm²

Cavi BT   5x70mm²

NS-Kabel 5x95mm²

Cavi BT   5x95mm²

50`100 m

8350 stk.

19`000 m

19`900 m

0 m

41`350 m

3`790 m

17`610 m

16`750 m

1`840 m

3`350 m

5`850 m

5`200 m

2`130 m

1`200 m

55`500 m

9250 stk.
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41`450 m

4`470 m

19`760 m

18`550 m

2`590 m

3`350 m

7`250 m

5`200 m

2`150 m

1`200 m
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Kabeltragsystem / Equipaggiamento portacavi

Mittelspannung / Media tensione

Kommunikation / Comunicazione

Mittelspannung / Media tensione

Kabeltragsystem / Equipaggiamento portacavi

Kommunikation / Comunicazione

GSM Antenne / Antenna GSM

GSM Repeater / Ripetitore GSM

Beleuchtung / Illuminazione

Beleuchtung / Illuminazione
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