DOTAZIONI DI SICUREZZA IN GALLERIA

SOS Schrank je 500 M
Armadio SOS ogni 500 m

INNERE SICHERHEITSAUSSTATTUNGEN

Videoiberwachung je 500 m
Videosorveglianza ogni 500 m

AREA
VIDEOSORVEGLIATA

Rettungscontainer je 2000 m
Container di emergenza ogni 2000 m

DOTAZIONI ANTINCENDIO IN GALLERIA

Feuerléscher je 100 m
Estintore ogni 100 m

Hydrant je 50 m
Idrante ogni 50 m

INNERE BAULICHER BRANDSCHUTZMASSNAHMEN

GSM - Tunnelanlage
Impianto GSM in galleria

PLANIMETRIA SCENARIO 4a 3_3 - LAGEPLAN SZENARIO 4a 3_3
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BELEUCHTUNGANLAGE
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DOTAZIONI DI SICUREZZA CAMERONE FRESE SUD
SICHERHEITSAUSSTATTUNGEN KAVERNE TBM SUD

VEICOLO BIMODALE
ZWEIARTENFAHRZEUG

Fa:=E TS

VAGONE DI SOCCORSO
UTILIZZARE UNICAMENTE PER ABBANDONO
GALLERIA IN CASO DI EMERGENZA

ZWEIARTENFAHRZEUG
BENUTZUNG NUR ZUM DAS VERLASSEN

DES TUNNELS IN NOTFALLAN
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LEGENDE DES LUFTUNGSANLAGES
LEGENDA DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE
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Axialventilator / LuttenlUfter
Ventilatore assiale / Ventilatore da condotta

Strahlventilator
Ventilatore a getto

Tor
Portone

Wetterwand
Paratia

Schleuse
Chiusa

Ventilator GUber Schleuse
Ventilatore situato sopra chiusa

LEGENDE DER MASSNAHMEN
LEGENDA DEGLI INTERVENTI

Bereich im Vortrieb
Tratto in avanzamento

Bereich im Vortrieb
Tratto in avanzamento

Abgeschlossener Bereich

Tratto terminato

Bereich mit Innenschale

Tratto con rivestimento

Strémung im Vollquerschnitt Frischluft
Aria fresca nella sezione della galleria

Strédmung im Vollquerschnitt Abluft
Aria viziata nella sezione della galleria

Lutte Frischluft
Condotta aria fresca

Lutte Abluft
Condotta aria viziata

LEGENDE DER ORTILICHKEITEN
LEGENDA DEI LUOGHI

Autobahn
Autostrada

Staatstrasse
Strada statale

Baustellenzufahrtstrasse
Strada di accesso ai cantieri

Eisenbahn
Ferrovia

Eisack
Isarco

— Zwischendecke mit Luttenanschliissen
— Soletta con collegamenti alle condotte

QUADRO D'UNIONE / BLATTUBERSICHT
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Trens &
Trens ©
Stilfes Ritzail
Stilves Rizzolo
Mauls

Grasstein
Le Cave

Mittewald
Mezzaselva

Vals
Valles

00wy

Franzensfeste
Fortezza

Spinge
Spinga

Aica

Neusti
Novacella

Aicha

Schabs
Sciaves

Bezugssystem / Sistema di riferimento:
BBT_TM_WGS84

Referenzdokumente
Documenti di riferimento

02_H61_SI_550_KSG_D0700_41005

Bericht - Allgemeiner Teil

Relazione - Parte Generale

02_H61_SI_550_KSI_D0700_41080

Tunnelarbeiten Bauprogramm -
Sicherheitsszenarien

Programma lavori in galleria - Scenari

sicurezza
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Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausfiihrungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
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