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Tratti di elettrodotti da demolir

—— Elettrodotto esistente da mantenere

Elettrodotto di nuova costruzione

o Sostegni da costruire/ricostruire

o

Sostegni attuali da mantenere
o Sostegni da demolire

Viabilita ordinaria esistente -
Viabilita di cantiere - nuove piste
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Questo documento contiene informazioni di proprieta Terna Rete Italia Gruppo Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione
alle finalita per le quali e stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia Gruppo Terna
S.p.A.
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