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| N°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 200x100 mm PER IMPIANTI IN LINEA
LINEA PERMANENTE 1 CAVO FTG100M1 5G2,5 ESISTENTE °
N.°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 200475 mm IMPIANTI ELETTRICI R P o G e T © N.°1 PASSERELLA IN ACGIAIO INOX 200<75 mm IMPIANTI ELETTRICI N.*1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 20075 mm IMPIANTI ELETTRICI LINEA RINFORZO 1 CAVO FG7M1 4x1x16+PE ESISTENTE N.°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 200475 mm IMPIANTI ELETTRICI N1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 200475 mm IMPIANTI ELETTRICI N°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 150x50 mm PER IMPIANTI IN LINEA
N.°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 100x75 mm IMPIANTI SPECIALI N.°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 100x75 mm IMPIANTI SPECIALI N.°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 100x75 mm IMPIANTI SPECIALI LINEA RINFORZO 2 CAVO FG7M1 4x1x16+PE ESISTENTE N.°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 100x75 mm IMPIANTI SPECIALI N.°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 100x75 mm IMPIANTI SPECIALI
LINEA RINFORZO 2 CAVO FG7M1 4x1x16+PE ESISTENTE e LINEA RINFORZO 5 CAVO FG7M1 4x1x6+PE ESISTENTE I N°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 300x100 mm PER IMPIANTI IN LINEA
| LINEARINFORZO 6 GAVO FGTIT 4x1x6+PE ESISTENTE N°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 300x50 mm PER IMPIANTI IN LINEA
25.00 . @ O] — N°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 400x100 mm CON COPERCHIO PER IMPIANTI ELETTRICI
vl \ N°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX 150x100 mm CON COPERCHIO PER IMPIANTI SPECIALI
X LUMINANZOMETRO A PARETE | | CAVIDOTTO INTERRATO PER IMPIANTI ELETTRICI COSTITUITO DA 6 TUBI PEAD CORRUGATI A DOPPIA
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE: 2.5m Y e ——— -
I PARETE
| | CAVIDOTTO INTERRATO PER IMPIANTI SPECIALI COSTITUITO DA 2 TUBI PEAD CORRUGATI A DOPPIA
TIR A AT T ATl e ===
A 1 65 m DALL IMBOCCO PARI , | PARETE 2110 mm ED 1 TRITUBO 50 mm
[— ZONA DI SOGLIA RINFORZO DIREZIONE BRESCIA - LUNGHEZZA 125m |
ALLA DISTANZA DI ARRESTO | |:| POZZETTO DI DERIVAZIONE 80x80x80, PER IMPIANTI ELETTRICI POSTO AD INTERVALLI DI 30m
LUMINANZOMETRO SU PALO |
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE: 5.5m |
| | & POZZETTO DI DERIVAZIONE 60x60x60, PER IMPIANTI SPECIALI POSTO AD INTERVALLI DI 30m
X CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE PERMANENTE DA 100 W
| CLY
| I LY CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO DA 600 W
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