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REVISIONE

D E S C R I Z I O N E

COMMESSA

DISEGNO

VERIFICATO APPROVATODATA

SCALA

UNITA'

GINOBLE LAUNAROCOPPOLA12-05-20170 Emissione in bozza per verifica SVA

AP-1216

SISTEMA TRASPORTO GAS NATURALE SARDEGNA - SEZIONCENTRO-NORD

PROGETTO DEFINITIVO

5663

1

FOGLIO

000

1 di 1

1: 500

DORSALE NORD-OVEST - ATTRAVERSAMENTO IN MINITUNNEL DEL

MONTE ISTOCCU (OSSI)

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale  -  La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

COROGRAFIA 1:10.000

Foglio CTR  459 110-120

POLIFORA PORTACAVO

(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

CAVO TELECOMUNICAZIONI

TUBO DI LINEA

1

SEZIONE Z - Z (SCAVO A CIELO APERTO)

SEZIONE A - B scala 1:500

A

B

Z

1

Z

MICROTUNNEL

DATI CARATTERISTICI

SVILUPPO TOTALE                                                             563.00 m

SVILUPPO TRATTO CURVILINEO                70.00 m

 LUNGHEZZA TRATTO RETTILINEO                                493.00 m

NOTE:

1. GLI ELEMENTI DIMENSIONALI DEI POZZI DI SPINTA E DI ARRIVO E LE EVENTUALI

OPERE DI SOSTEGNO NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DOVRANNO ESSERE

DEFINITE DALL'APPALTATORE CON APPOSITO PROGETTO DI DETTAGLIO APPROVATO

DALLA COMMITTENZA.

2. IL NUMERO DEI TUBI DI INTASAMENTO DEL MICROTUNNEL DOVRA' ESSERE DEFINITO

DALL'APPALTATORE E SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELLA COMMITTENZA

- *  QUOTA RIFERITA ALLA GENERATRICE ESTERNA DEL MICROTUNNEL

- ** QUOTA RIFERITA ALLA GENERATRICE INTERNA DEL MICROTUNNEL

B

A

N

N

N

PIANO QUOTATO 1:500

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2.000

Comune di Ossi F. 5-6-7

Q=390.00

MONTE ISTOCCU

NOTE: MESSA IN OPERA COLLARI DISTANZIATORI

A. IN CORRISPONDENZA DI OGNI COLLARE DISTANZIATORE DOVRA'

ESSERE APPLICATO SULLA CONDOTTA DEL NASTRO BIADESIVO

(H=2.5mm) PER IMPEDIRNE LO SCORRIMENTO DURANTE LE

OPERAZIONI DI VARO

B. I COLLARI DISTANZIATORI DOVRANNO ESSERE APPLICATI SULLA

CONDOTTA SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:

- APPLICAZIONE DI N.2 CORONE DI TESTA AFFIANCATE

- APPLICAZIONE DI N.1 CORONA CON INTERASSE DI 1.00m

   C.  NON DOVRANNO ESSERE APPLICATE CORONE DISTANZIATRICI IN

        CORRISPONDENZA DEI GIUNTIO DI SALDATURA

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1. Tubo di acciaio L415 MB DN 400 (16")  (UNI-EN De 323.9 mm Sp. 7.1 mm),

rivestimento in polietilene Sp. 2.50mm

2. Distanziatori isolanti a collare con fissaggio ad incastro:

- anelli per tubo di protezione per polifora DN 100 (4")

- anelli per tubo di linea DN 400 (16")

3. Tubo di protezione in ferro DN 100 (4") Sp. 4.0mm per polifora portacavi

L=563.00 m

4. Microtunnel in C.A. Di=2000 mm L=563.00 m

5. Apparecchiatura di sfiato e presa di segnalazione fuga gas Tipo 2. Tubo di

sfiato in Fe 33 UNI 7288/74 DN 80 [3"] Sp. 2.9mm

6. Punto di misura P.E. a cassetta piantata

7. Apparecchiatura di spurgo chiusino di controllo.

    Tubo di spurgo Fe 33 UNI 7278/74 DN 80 (3") Spess. 2.9mm

POSTAZIONE DI SPINTA

(DIM. INDICATIVE 7x15m)

POSTAZIONE DI ARRIVO

(DIM. INDICATIVE 7x15m)

L-40DN-10°00'-VB 7.1mm

CONDOTTA DN 400 [16"] Sp. 7.1mm

L-40DN-24°19'-VA 7.1mm

QUOTA IMBOCCO SUD                                                             265.00 m

QUOTA IMBOCCO NORD                                                         305.00 m

      q                                                                                              40.00 m

LE QUOTE SONO RIFERITE ALLA GENERATRICE INFERIORE INTERNA

DEL MICROTUNNEL

N.B. PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI SI DEVE VERIFICARE

CON GLI ENTI LA PRESENZA DI EVENTUALI SOTTOSERVIZI, E SE

NECESSARIO ACCERTARNE LA PRESENZA, NATURA E POSIZIONE

CON SCAVI A MANO.

MALTA CEMENTIZIA

DIAFRAMMA IN SACCHETTI

CEMENTIZIA-BENTONITICA

INTASAMENTO CON MISCELA

TUBO IN C.A.

PROTEZIONE MECCANICA CON

POLIKEN (2 STRATI) O MAT. EQUIVALENTE

TUBO DI LINEA

POZZO DI ARRIVO REALIZZATO IN OPERA

DA DEMOLIRE AL TERMINE DEI LAVORI

INTASAMENTO CON MISCELA CEMENTIZIA-BENTONICA

POZZO DI SPINTA REALIZZATO IN OPERA

DA DEMOLIRE AL TERMINE DEI LAVORI

COLLARI DISTANZIATORI

TUBI PER INTASAMENTO

N. 3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO

DN 100 (4") PER POLIFORA PORTACAVI

POLIFORA PORTACAVO

(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

CAVO TELECOMUNICAZIONI

METANODOTTO DN 400 (16")

INTASAMENTO

ANELLO IN C.A.

ANELLO DISTANZIATORE A COLLARE

(ELEMENTI IN POLIETILENE AD INCASTRO)

PARTICOLARE "A" TAPPO DEL MICROTUNNEL

MICROTUNNEL 0 int. 2000

SEZIONE TIPICA X-X

(TIPICO)

X

X

POLIFORA PORTACAVO

(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

CAVO TELECOMUNICAZIONI

TUBO DI LINEA

1

SEZIONE H - H (SCAVO A CIELO APERTO)

DIST. ISOLANTI A COLLARE

N.3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO DN 100 (4")

PER POLIFORA PORTACAVI

30 cm min.

15.11

H

H

L-40DN-24°37'-VB 7.1mm

L-40DN-9°27'-VB 7.1mm

MICROTUNNEL IN C.A Di 2000 mm (TRATTO RETTILINEO) L= 328.00m

COLLARI DISTANZIATORI - INTERASSE 1m

MICROTUNNEL IN C.A. Di 2000 mm L= 563.00m

N. 3 TUBI PROTEZIONE IN FERRO DN 100 (4") S.p. 4.0 mm PER POLIFORA PORTACAVI  L= 563.00m

L= 25.00m

N. 3 TUBI PROTEZIONE IN FERRO

DN 100 (4") S.p. 4.0 mm PER

POLIFORA PORTACAVI

L= 21.00m

N. 3 TUBI PROTEZIONE IN

FERRO DN 100 (4") S.p. 4.0 mm

PER POLIFORA PORTACAVI

MICROTUNNEL IN C.A Di 2000 mm (TRATTO RETTILINEO) L= 165.00m MICROTUNNEL IN C.A Di 2000 mm (TRATTO CURVILINEO) L= 70.00m
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46.15 28.17 27.99 34.06 47.85 50.43 64.07 6.43 207.07 26.15 22.91 11.91 9.16 28.4260.21 3.72

NOTE TOPOGRAFICHE:

1. LE COORDINATE DELLE RESTITUZIONI SONO ESPRESSE NEL SISTEMA UTM 32N-WGS84

E LE QUOTE VERTICALI SONO RIFERITE ALL' ELISSOIDE (QUOTA 0.00 E' INDICATIVAMENTE

CORRISPONDENTE -46.3 m S.L.M.
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BRUZZO LAUNAROCOPPOLA12-06-20171 Emissione per Enti

6

5

6

5

7

TUBO DI PROTEZIONE DN 550 (22") Sp. 8.7mm

L= 11.50m

N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO SALDATI

DN 100 (4") Sp. 4.0mm

PER PORTACAVI L= 11.00m

TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE

PER TUBO DI PROTEZIONE

TUBO DI PROTEZIONE

VERNICIATO O RIVESTITO

TUBO DI SFIATO

RIVESTITO

ANELLO DI CHIUSURA

TERMORESTRINGENTE

COLLARI DISTANZIATORI

ISOLANTI AD INCASTRO
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SP3

R=400 m

R=400 m
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